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1 .   Z Á K L A D N É  Ú D A J E   

 

Objednávateľ:   Projekt Tabáň s. r. o. 

Mlynské Nivy 42 

811 09 Bratislava  

 

Riešiteľ:    VALERON Enviro Consulting s r.o. 

         Bosákova 7  

        851 04 Bratislava 

Skúšobné laboratórium Stará Vajnorská 8 

831 04 Bratislava 

 

Merania uskutočnil:  Ing. Jaroslav Hruškovič, 

odb. spôsobilosť: ÚVZ Bratislava, č. osvedčenia OLP/6841/2007 

 

Názov a miesto:  

Predmetom akustickej štúdie je „Polyfunkčný objekt TOWNHILL NITRA“, pozostávajúci z dvoch 

podzemných a siedmich nadzemných podlaží. Komplex disponuje dvojpodlažnou podzemnou 

parkovacou garážou a príslušnou s potrebným počtom parkovacích miest a občianskou a technickou 

vybavenosťou. Dotknutá lokalita stavebného miesta sa nachádza v meste Nitra. Miesto výstavby je 

ohraničené ulicami Štúrova, Palánok a Piaristická. 

 

Účel a zdôvodnenie:  
Štúdia je vypracovaná na základe požiadavky objednávateľa v súvislosti s legislatívnou prípravou 

výstavby a z dôvodov  zistenia predpokladaného: 

 

1. vplyvu cudzích vonkajších zdrojov hluku (dopravy) na vonkajšie  chránené prostredie budovy, pre 

účely špecifikácie požiadaviek na stupeň vzduchovej nepriezvučnosti R´w prvkov obvodového 

plášťa objektu 

 

2. vplyvu hluku z prevádzky a zdrojov hluku technológie TZB na okolité a vlastné chránené  

prostredie 

 

 

Normatíva:  
 

1. Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii 

v životnom prostredí 

2. STN 73 05 32:2013  Hodnotenie zvukovo izolačných vlastností budov a   stavebných 

konštrukcií 

3. STN ISO 1996 – 1 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí, časť 

1: Základné veličiny a postupy posudzovania, jún 2006 

4. STN ISO 1996 – 2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí, časť 

2: určovanie hladín hluku, august 2008 
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5. Metodické usmernenie UVZ SR Bratislava 16.10.2009 na zabezpečenie jednotného prístupu 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri uplatňovaní prípustných hodnôt určujúcich 

veličín hluku vo vonkajšom prostredí. 
 

Pracovný postup:  
 

Štúdium projektovej dokumentácie, obhliadka záujmového územia, špecifikácia zdrojov hluku, ich 

meranie v referenčnom intervale deň, večer a noc, kategorizácia dotknutého prostredia, zistenie 

možných ciest prienikov hluku, výpočty hlukovej záťaže s ohľadom na zdroje hluku, na 

umiestnenie technológie v projektovanom objekte, na rozmiestnenie cestnej a statickej dopravy v 

cieľovom stave.  

 

Východiskové podklady:  
 

1 Objednávka 17oe00087 

2 Štúdia polyfunkčného komplexu TOWNHILL Nitra (VERIDA, s.r.o., Stračia 90/1597, 

949 01 Nitra,01/2017) 

3 Výsledky celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015 pre Bratislavu (Slovenská 

správa ciest) 

4 Grafická časť: výkresy, rezy, pohľady 

5 Namerané hodnoty 

 

Metodika: 
 

Pre špecifikovanú situáciu a prevádzkový režim zdrojov hluku boli zistené hladiny akustického 

výkonu/tlaku hluku jednotlivých zdrojov a z predpokladaného štatistického využitia v priebehu 

referenčných intervalov bola určená hladina akustického výkonu zdrojov. Ďalšie posúdenie 

hlukovej záťaže v dotknutom území bolo realizované na základe akustických máp vytvorených 

špecializovaným softvérom CadnaA (DataKustik, verz. 4.4.145). Metodika vyhodnocovania 

údajov bola zvolená tak, aby čo najkomplexnejšie vyjadrovala sledované akustické pomery,  a aby 

boli dodržané stanovené podmienky Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. a ďalšej platnej legislatívy. 

Na základe predikovaných hodnôt LR,Aeq bolo zisťované potenciálne prekročenie povolených hladín 

hluku vo vonkajšom prostredí. Vypočítané údaje boli vyhodnotené vo vzťahu k najvyšším 

prípustným hodnotám (NPH) hluku vo vonkajšom prostredí, ktoré definujú prílohy k Vyhláške MZ 

SR č.549/2007 Z. z.  
 

Dotknuté vonkajšie prostredie:   
 

Dotknutým vonkajším prostredím budú objekty, lokalizované v okolí navrhovaného projektu 

a vlastné chránené obytné prostredie. 
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2 .  P O P I S  N A V R H O V A N É H O  P R O J E K T U  

 

2.1  ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

Názov stavby:    „Polyfunkčný komplex TOWNHILL Nitra“ 

Par. č.     1185/1, 1185/3, 1185/4, 1185/5 

Katastrálne územie:    Nitra 

Okres:     Nitra 

Obec:     Nitra 

 

 

2.2 URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE 
 

Územie stavby tvorí mestský intravilán s charakteristickou mestskou uličnou zástavbou 

usporiadanou do blokov vymedzených križovaním ulíc. Lokalita plánovanej výstavby 

polyfunkčného komplexu vymedzená ulicami Štúrova, Piaristická a Palánok, známa pod názvom 

Tabáň sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Nitry. 

 

V blízkosti uvažovaného objektu sa na Piaristickej ulici nachádza obchodný dom TESCO, 

piaristický kostol sv. Ladislava, na ulici Palánok polyfunkčná budova obchodu a služieb s 

parkoviskom a na náprotivnej strane Štúrovej ulice budova okresného súdu. 

 

Celková plocha pozemku je 10 511 m
2
 a tvoria ho štyri parcely. Stavebný pozemok je od roku 1994 

súčasťou pamiatkovej zóny Nitra-Staré Mesto. 

 

Výškový rozdiel najvyššieho a najnižšieho bodu pozemku predstavuje 11 m. Upravený terén bude 

po obvode kopírovať nivelety chodníkov súčasných komunikácií v uliciach Štúrova, Piaristická a 

Palánok. V severovýchodnej časti plynule výškovo naviaže na pôvodný rastlý terén, kde bude 

vytvorená „nová ulica“ komunikácia – Hornotabánska, ktorá dopravne prepojí Piaristickú ulicu a 

Palánok v intenciách územného plánu. 

 

Z urbanistického hľadiska bola stavba nakoncipovaná tak, aby pri dodržaní legislatívnych limitov 

využitia územia bezkonfliktne zapadla do prostredia. 

 

Danosti pozemku, jeho orientácia k svetovým stranám a tvary okolitej zástavby (susediaceho 

kláštorného komplexu) ovplyvnili tvarovanie celkovej hmoty do uzavretého bloku s primárnou 

hmotou po obvode pozemku s veľkým vnútorným nádvorím - átriom, ktoré umožnilo lepšie 

presvetlenie fasád a ako zelená oáza pokoja oddelená od mestského ruchu bude slúžiť obyvateľom 

na odpočinok a relaxáciu v bezprostrednej blízkosti svojich domovov. Komplex je nepriamo 

napojený na jednu z hlavných dopravných tepien mesta – Štúrovu ulicu. Vjazdy a výjazdy sú 

situované v novovytvorenej ulici – komunikácii Hornotabánska orientovanej pozdĺž severnej 

hranice pozemku, čím sa dosiahlo dopravné zokruhovanie stavby a eliminovalo sa nárazové 

zaťaženie Štúrovej ulice. 
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2.3 STAVEBNO – TECHNICKĚ RIEŠENIE 
 

Navrhovaná stavba je deväťpodlažný polyfunkčný komplex. Z toho sú dve podlažia podzemné a 

sedem je nadzemných. Toto členenie však nemožno chápať doslovne, nakoľko výškový rozdiel 

najvyššieho a najnižšieho bodu pozemku, na ktorom je komplex navrhnutý (aj po uvažovanej 

úprave terénu) predstavuje 10 metrov, teda tri štandardné podlažia. Prvé nadzemné podlažie so 

strany Štúrovej ulice sa javí zo strany Hornotabánskej ako druhé podzemné. Jednoznačnú odpoveď 

na otázku podlažnosti znemožňuje aj rozdielna konštrukčná výška podlaží administratívnej časti a 

bytovej časti, ktoré sú prevádzkovo oddelené, ale sú súčasťou celkovej hmoty komplexu. 

 

V konečnom dôsledku je rozhodujúca výška objektu v tej, ktorej časti komplexu voči priľahlému 

terénu, ktorá vychádza z regulatívov UPD, kde limity neurčujú v lokalite jednotnú niveletu 

zástavby, ale pomernú výšku v závislosti od terénnych daností, konštrukčnej výšky jednotlivých 

podlaží, ako aj tvarového riešenia celkovej hmoty. 

  

Z pohľadu funkčnej náplne je navrhovaný komplex polyfunkčný. V nadzemných podlažiach budú 

situované administratívne priestory, byty, spoločenské, relaxačné, odbytové a obchodné priestory s 

príslušným hygienickým a technickým zázemím. V podzemných podlažiach bude situovaná 

dvojpodlažná spoločná garáž a technicko-hospodárske priestory celého komplexu. 

 

Hmota navrhovaného komplexu s ustúpenými najvyššími podlažiami je nakomponovaná tak, že 

nezhoršuje svetlotechnické pomery okolitej zástavby a veľkým vnútorným nádvorím zlepšuje 

svetlotechnické pomery vlastných priestorov. 

 

Stavebno-technické riešenie polyfunkčného komplexu je následným konštrukčným dopovedaním 

architektonického riešenia. Celý komplex je navrhnutý v jednotnom konštrukčnom systéme ako 

stenová monolitická nosná sústava v priečnom usporiadaní zvislých prvkov, vo vybraných častiach 

doplnená stĺpmi s optimalizovanými rozponmi pre daný účel s prihliadnutím na tvar pozemku ako 

najekonomickejší konštrukčný variant. Vnútorné členenie priestorov budú tvoriť okrem nosných 

stien aj ľahké priečky. Komplex je zastrešený plochými strechami a celý bude zateplený. 

 

Konštrukčná výška podlaží v bytovej časti je 2,9 m, konštrukčná výška administratívnych podlaží je 

3,3 m. Parter po vonkajšom obvode budovy je využitý na obchodné a odbytové priestory, ktoré 

budú prístupné pre peších z prekrytej ochodze - prízemnej galérie, ktorá bola vytvorená 

„zasunutím“ parteru do hmoty komplexu v hĺbke 1,2, 1,8, a 3 m. Vjazd do objektu z 

Hornotabánskej ulice bol presunutý o podlažie vyššie, do 2.NP, čím sa znížili nároky na úpravu 

terénu oproti pôvodnej nivelete v najvyššej časti pozemku. Výškový rozdiel bol vyrovnaný v 

budove pridaním nového ramena vjazdovej rampy. Všetky uvedené zmeny a úpravy ovplyvnili aj 

dispozičné riešenie pri novom návrhu vnútorných priestorov. Bolo zoptimalizované usporiadanie 

bytov a nebytových priestorov so zreteľom na maximálne zachovanie komfortu, dostupových 

vzdialeností jednotlivých bytov a optimálne rozmiestnenie vertikálnych komunikačných jadier. 
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Plošné a priestorové bilancie – kapacity 

Celková plocha pozemku:       10 511 m
2
 

Zastavaná plocha podzemnou časťou komplexu:   8 200 m
2
 

Zastavaná plocha nadzemnou časťou komplexu:   5 274 m
2
 

Celková plocha zelene:        2 730 m
2
 

Plocha nádvoria (átria s parkovou úpravou):    2 519 m
2
 

Celková plocha administratívnych priestorov:    6 504 m
2
 

Celková plocha bytov:       11 470 m
2
 

Celkový počet bytov: 174 z toho dvojizbových 98, trojizbových 64, štvorizbových 15 

Celková plocha apartmánov:      4 618 m
2
 

Celkový počet apartmánov: 84, z toho dvojizbových 49, trojizbových 31, štvorizbové 4 

Celková plocha podzemných garáží:     15 668 m2 

Celkový počet parkovacích miest:      483 

 

 

 
Obr.1: Umiestnenie navrhovaného objektu „TOWNHILL Nitra“ 
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Obr.2: Situácia osadenia stavby na pozemku „TOWNHILL Nitra“ 
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3 .  K A T E G O R I Z Á C I A  D O T K N U T É H O  Ú Z E M I A  

 

Tab.1 Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí  podľa 

Vyhlášky č. 549/2007  Z. z. 

 

Kategória 
územia 

Opis chráneného 
územia 

Ref. 
čas. 

interval 

Hluk z dopravy   

Pozemná 
a vodná 
doprava 

LAeq,p 

Železničné 
dráhy 
LAeq,p 

Letecká doprava Hluk  z 
iných 

zdrojov 
LAeq,p LAeq,p LASmax,p 

I. 

Územie s osobitnou 
ochranou pred 
hlukom (napríklad 
kúpeľné miesta, 
kúpeľné a liečebné 
areály) 

deň 
večer 
noc 

45           
45            
40 

45                
45               
40 

50                 
50                     
40 

-               
-                    

60 

45           
45            
40 

II. 

Priestor pred oknami 
obytných miestností 
bytových a rodinných 
domov, priestor pred 
oknami chránených 
miestností školských 
budov,zdravotníckych 
zariadení a iných 
chránených objektov, 
rekreačné územie 

deň 
večer 
noc 

50           
50            
45 

50                 
50                     
45 

55                 
55                     
45 

-               
-                     

65 

50           
50            
45 

III. 

Územie ako v kat.II v  
okolí diaľnic, ciest I.a 
II.triedy, miestnych 
komunikácií s 
hromadnou 
dopravou, 
železničných dráh a 
letísk, mestské centrá 

deň 
večer 
noc 

60           
60            
50 

60                 
60                     
55 

60           
60            
50 

-                
-                    

75 

50           
50            
45 

IV. 

Územie bez obytnej 
funkcie a bez 
chránených 
vonkajších 
priestorov, výrobné 
zóny, priemyselné 
parky, areály závodov 

deň 
večer 
noc 

70           
70            
70 

70               
70               
70 

70               
70               
70 

-                
-                   

95 

70               
70               
70 

 

Dotknuté chránené prostredie: Podľa Tab. 1  Prílohy k Vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. je 

územie, na ktorom bude umiestnený navrhovaný projekt, zaradené do kategórie územia III. 
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4 .  A K T U Á L N Y  S T A V  H L U K O V Ý C H  P O M E R O V  V  P R E D M E T N E J  

L O K A L I T E  

 

Zdrojom hluku v predmetnej lokalite je existujúca doprava a zdroj na okolitých cestných 

komunikáciách. Za účelom potvrdenia tohto faktu boli vykonané merania stavu hlukových pomerov  

v predmetnej lokalite v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z., ktoré boli použité pre modeláciu 

šírenia hluku v súčasnom stave. 

 

4.1 MERANIE SÚČASNÉHO STAVU 

 

Dátum merania:  - 48 hod. (12:30 – 12:30), zo dňa: 21.03 - 23.03.2017  

 

Vonkajšie zdroje hluku:  

Dopravný hluk – automobilová 

 

Meracie miesta:   

 M1 -  hladiny LAeq  z dopravy na pozemných komunikáciách zistené meraním, na úrovni 

budúcej fasády objektu vo vzdialenosti 16 m od najbližšieho jazdného pruhu 

Štúrovej ulice (WGS84: 48°18´31.8´´N; 18°04´59.2´´E), vo výške 4,5 m nad 

úrovňou Štúrovej ulice  

 

 M2 - hladiny LAeq  z dopravy na pozemných komunikáciách zistené meraním, na streche 

budovy materskej školy susediacej severne od riešeného územia, vo vzdialenosti 9,5 

m od najbližšieho jazdného pruhu Piaristickej ulice (WGS84: 48°18´34.3´´N; 

18°05´03.1´´E), vo výške 10,5 m nad úrovňou terénu  

 

 M3 - hladiny LAeq  z dopravy na pozemných komunikáciách zistené meraním vo 

vzdialenosti 4 m od najbližšieho jazdného pruhu ulice Palánok (WGS84: 

48°18´34.0´´N; 18°04´54.4´´E), vo výške 3,8 m nad úrovňou terénu  

 

 M4 - hladiny LAeq  z dopravy na pozemných komunikáciách zistené meraním, na ulici 

Štefániková trieda v línii s frekventovanou križovatkou na ceste č. 64,  vo 

vzdialenosti 7 m od najbližšieho jazdného pruhu (WGS84: 48°18´19.8´´N; 

18°05´06.6´´E), vo výške 4,6 m nad úrovňou terénu 
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4.2 VÝSLEDKY MERANIA 
 

Tab.2 Namerané hodnoty (ekvivalentné hladiny akustického tlaku hluku určené z reálnych meraní 

v ref. intervale deň, večer, noc):  

 

Meracie miesto LAeq  

(dB) 
LAeq + U 

 (dB) 

M1 

Deň 67,0 69,6 

Večer 67,9 70,5 

Noc 59,6 62,2 

 

 

 

  
 

 

Meracie miesto LAeq  

(dB) 
LAeq + U 

 (dB) 

M2 

Deň 60,3 62,9 

Večer 59,5 62,1 

Noc 52,4 55,0 
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Meracie miesto LAeq  

(dB) 
LAeq + U 

 (dB) 

M3 

Deň 60,3 62,9 

Večer 58,1 60,7 

Noc 53,1 55,7 

 

 

 

 
 

 

 

Meracie miesto LAeq  

(dB) 
LAeq + U 

 (dB) 

M4 

Deň 68,5 71,1 

Večer 66,1 68,7 

Noc 61,6 64,2 

 

 

 

 



VALERON Enviro Consulting, s.r.o., Bosákova 7, 851 04  Bratislava                                                                                

Skúšobné laboratórium, Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 

 

17oe00087 TOWNHILL NITRA AS  Strana 13 z 50 

  
Obr.3 Orientačné vyznačenie meracích bodov M1, M2, M3, M4 

 

Nastavenie prístroja bolo kontrolované pred i po meraní.  

Mikrofón vybavený krytom proti vetru bol umiestnený na statíve vo výške 3,8 m; 10,5 m; 4,5 m 

a 4,6 m nad úrovňou terénu, vzorkovacia frekvencia prístroja bola nastavená na 10 s. 

Nastavenie meracej sústavy pred a po meraní nevykazuje odchýlku od menovitej hodnoty 

kalibrátora väčšiu ako ± 0,5 dB. 

 

Charakter hluku: dopravný, širokopásmový, premenlivý charakter 
 

Neistota merania:     

 

Na určenie neistoty merania bolo použité „Odborné usmernenie určovania neistôt merania zvuku“, 

ÚVZSR, Bratislava, 2.5.2005. Vychádzali sme z nasledujúcej kategorizácie: 

- merací reťazec v triede presnosti II.  

- neistota merania pre smerovú charakteristiku hluku skupiny „1“ 

- neistota merania pre skupinu frekvenčného spektra hluku „1“ 

 

Pre tieto charakteristiky stanovíme neistotu merania 

U = 2,6 dB  
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Korekcia na charakter z hľadiska prítomnosti tónovej zložky: 

 

Pri prítomnosti identifikovateľnej tónovej zložky v hlukovom spektre je korekcia v zmysle 

Vyhlášky č. 549/2007 

KT = +5 dB 

 

Korekcia na charakter hluku z hľadiska prítomnosti impulzov: 

Pri prítomnosti impulzov  je korekcia v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007  Z. z. 

 

Korekcia na pozadie: 

Kp = -10 log (1-10
(-0,1∆L)

)  ak  3dB≤ ∆L ≤ 18dB, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
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4.3 POSÚDENIE SÚČASNÉHO STAVU A VPLYVU DOPRAVY V DANEJ LOKALITE NA 

DOTKNUTÉ VONKAJŠIE PROSTREDIE 

 

Súčasný stav hlukovej situácie v predmetnom území možno posúdiť z výsledkov nameraných 

hodnôt ekvivalentnej hladiny akustického tlaku, získaných reálnym meraním vo vonkajšom 

prostredí a z údajov o rozložení intenzity dopravy počas referenčných intervalov.  

 

Z kategorizácie územia podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. vyplýva zaradenie 

bezprostredného okolia navrhovaného objektu do  III. kategórie chránených území.  

 

 

Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z dopravy vo vonkajšom prostredí 

dotknutého objektu fasády zaradené do III. Kategórie chránených území sú: 

 

LAeq,p  = 60 dB pre ref. interval deň, večer 

LAeq,p  = 50 dB pre ref. interval noc  

 

Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí 

dotknutého objektu fasády zaradené do III. Kategórie chránených území sú: 

 

LAeq,p  = 50 dB pre ref interval deň, večer 

LAeq,p  = 45 dB pre ref. interval noc  
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5 .  V Y H O D N O T E N I E  V P L Y V U   V O N K A J Š Í C H  Z D R O J O V  H L U K U  

N A  D O T K N U T É  V O N K A J Š I E  C H R Á N E N É  P R O S T R E D I E    

 

5.1 HLUKOVÁ ZÁŤAŽ, SPÔSOBENÁ HLUKOM Z DOPRAVY  
 

Z výsledkov nameraných hodnôt ekvivalentnej hladiny akustického tlaku, získaných reálnym 

meraním vo vonkajšom prostredí a z údajov o rozložení intenzity dopravy počas referenčných 

intervalov a z údajov o výhľadovej intenzite automobilovej dopravy boli akustickým softvérom 

CadnaA, (DataKustik, vers. 4.4.145) spracované hlukové mapy, vyjadrujúce budúci stav – stav po 

spustení navrhovaného objektu do prevádzky, zohľadňujúce morfológiu terénu a geometriu 

objektov pri šírení hluku v priestore.  

Pre modeláciu budúceho stavu - vplyv hluku z automobilovej dopravy boli použité údaje zo 

skutočne nameraných hodnôt, z  internej databázy VALERON Enviro Consulting, s.r.o. a zo 

„Slovenská správa ciest – celoštátne sčítanie dopravy 2015“ (číslo sčítacieho úseku: 80503, 

skutkový počet vozidiel: 23952, č.ú: 80342 – p.v: 22378).  

 
 

Obr.4 Celoštátne sčítanie dopravy r. 2015 (zdroj:  (http://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-

inzinierstvo/csd_2015/nr/scitanie_nitra_2015.pdf) 
 
 

Grafický výstup z modelácie v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedený v Prílohe, 

kde je zahrnutý hluk z dopravy viď.  Príloha  10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 - Vplyv hluku 

z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie pre ref. interval deň, večer, noc (pre súčasný a budúci 

stav). 

 

 

 

http://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/nr/scitanie_nitra_2015.pdf
http://www.ssc.sk/files/documents/dopravne-inzinierstvo/csd_2015/nr/scitanie_nitra_2015.pdf
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5.2 VYHODNOTENIE VPLYVU  HLUKU Z DOPRAVY 
 

Spracovaním parametrov hlukového poľa akustickým softvérom CadnaA, (DataKustik, vers. 

4.4.145) v záujmovom území po obvode projektovaného objektu boli vypočítané hlukové záťaže 

v najkritickejších bodoch  fasády objektov a následne stanovené požiadavky  na stupeň vzduchovej 

nepriezvučnosti prvkov obvodových plášťov. 
 

Z modelácie vplyvu hluku  z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie (10.1, 10.2, 10.3, Hluková 

mapa – Vplyv hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie – deň, večer, noc -budúci stav) 

vyplýva, že na fasádach navrhovaných objektov budú  hladiny hluku z pozemnej dopravy 

v referenčnom intervale deň, večer a noc dosahovať hodnoty: 
 

 „Polyfunkčný komplex TOWNHILL Nitra“ – ADMINISTRATÍVNA ČASŤ 
 

  LR,Aeq,d =  47 - 74 dB - pre referenčný interval deň  

  LR,Aeq,v =  47 - 75 dB - pre referenčný interval večer 

  LR,Aeq,n =  40 - 67 dB - pre referenčný interval noc 
 

Posudzované hodnoty prekračujú najvyššie prípustné hodnoty podľa Tab.1 pre hluk z cestnej 

dopravy podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.  

 

 „Polyfunkčný komplex TOWNHILL Nitra“ – OBYTNÁ ČASŤ 
 

  LR,Aeq,d =  48 - 74 dB - pre referenčný interval deň  

  LR,Aeq,v =  47 - 75 dB - pre referenčný interval večer 

  LR,Aeq,n =  40 - 66 dB - pre referenčný interval noc 
 

Posudzované hodnoty prekračujú najvyššie prípustné hodnoty podľa Tab.1 pre hluk z cestnej 

dopravy podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z.  

 
 

5.3 BEZPROSTREDNÉ OKOLIE BUDOV  
 

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. je potrebné dodržať: 
 

Podľa čl. 1.9. prílohy Vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z. je možné umiestňovať nové budovy na 

bývanie a budovy vyžadujúce tiché prostredie okrem škôl, škôlok, nemocničných izieb a pod. aj 

v území, kde hluk z dopravy prekračuje hodnoty uvedené v tabuľke pre územie kat. II na základe 

súhlasného stanoviska orgánu ochrany zdravia, za predpokladu, že: 
 

a) sa vykonajú opatrenia na ochranu ich vnútorného prostredia 

b) ak posudzovaná hodnota v primeranej časti priľahlého vonkajšieho prostredia budovy na bývanie 

alebo oddychovej zóny v tesnej blízkosti budovy na bývanie neprekročí prípustné hodnoty uvedené 

v Tab.1 pre kategóriu územia III. o viac ako 5 dB. 
 

To znamená: 
 

- neprekročí 65 dB cez deň a večer,  neprekročí 55 dB v noci 
 

Táto podmienka, však nie je splnená. 

Pre chránené obytné prostredie z uvedených dôvodov odporúčame vykonať protihlukové opatrenia 

na ochranu vnútorného prostredia – vhodné dimenzovanie obvodového plášťa a zvukovej izolácie 

okien v súlade s odporúčaniami, uvedených nižšie v kap.6 
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6 .  N Á V R H  N A  Z V U K O V Ú  I Z O L Á C I U  O B V O D O V Ý C H  P L Á Š Ť O V  

B U D O V  A  O K I E N  

6.1 POŽIADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU - OBVODOVÉ STENY: 

 

V zmysle počítačového spracovania hlukovej záťaže (CadnaA, DataKustik, Vers. 4.4.145), R´w 

bolo stanovené na základe hlukového zaťaženia jednotlivých fasád za najnepriaznivejších 

podmienok podľa STN 72 0532:2013. 

 

Na základe modelácie stavu hlukových pomerov v danej lokalite po spustení objektu do prevádzky, 

bol spracovaný grafický návrh vzduchovej nepriezvučnosti jednotlivých častí fasád (Príloha č. 10.7, 

10.8), pričom všetky časti obvodového plášťa sú navrhnuté s ohľadom na hluk z vonkajšieho 

prostredia (hluk z pozemnej dopravy). Hodnoty požadovanej vzduchovej nepriezvučnosti sa 

vzťahujú vždy na celú výšku fasády v danom mieste, na všetky prvky obvodového plášťa. Pre okná 

je možné primerane použiť ustanovenia kapitoly 6.2. 

 

6.2 NÁVRH NA ZVUKOVÚ IZOLÁCIU OKIEN 
 

Stanovenie nepriezvučnosti okien je podľa STN 73 0532:2013, kde pre ekvivalentnú hladinu 

akustického tlaku vonkajšieho hluku deň/noc, sa stanovuje stupeň vzduchovej nepriezvučnosti R´w, 

pričom je možné znížiť požiadavky v prípade, ak stupeň nepriezvučnosti plnej časti obvodového 

plášťa (murivo) má aspoň o 10 dB vyšší stupeň nepriezvučnosti ako je uvažované okno. Zníženie 

požiadaviek na stupeň nepriezvučnosti sa uplatňuje nasledovne: Ak je plocha okna v miestnosti 

menšia ako 35 % celkovej plochy obvodovej konštrukcie (okennej steny spolu s oknom, 

orientovanej k zdroju hluku, napr. do ulice), možno znížiť požiadavky o 5 dB. Ak je plocha okna v 

rozmedzí od 35 % do 50 % celkovej plochy obvodovej konštrukcie, možno znížiť požiadavky o 3 

dB. 
 

Uplatnenie vyššie uvedených znížení je možné po detailnej analýze výmer okien, bez bližšieho 

poznania je nutné, aby jednotlivé okná objektov  mali R´w uvedené v Prílohách č. 10.7 a 10.8.  

 

Opatrenia pre zníženie vplyvu hluku z dopravy v dotknutom vnútornom prostredí  

 

Stavba bytového domu sa nachádza v prostredí, ktoré z hľadiska hlukových pomerov umožňuje 

zosúladiť požiadavku vyplývajúcu z vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorá udáva NPH pre vnútorné 

prostredie kategórie B - obytné miestnosti LAeq,p = 40 dB deň a večer a LAeq,p = 30 dB cez noc, pre 

hluk z vonkajšieho prostredia a zároveň aj podmienku vyplývajúcu z normy STN 15251, aby 

kapacita výmeny vzduchu bola 25m
3
/hod/osoba. 

 

Podmienka možnosti intenzívneho prevetrania, ako aj požiadavka vyhlášky č. 549/2007 Z. z. 

nemôže byť splnená prirodzene, t.j. vetraním otvoreným oknom, nakoľko predikcia v akustickom 

softvéri ukazuje vysoké hodnoty hluku. Je nutné uvažovať s montážou prevetrávacieho zariadenia. 

Prevetranie bez nutnosti otvorenia okien sa zabezpečí nútenou výmenou vzduchu pomocou 

okenných vetracích mriežok. Alternatívou je fasádny prevetrávací systém s reguláciou prietoku 

vzduchu. V prípade, ak sa zabezpečuje nútená výmenu vzduchu bytovým ventilátorom s trvalým 

behom, resp. centrálnym odťahom umiestneným na streche budovy, je nutné voliť ostatné stavebné  

prvky tak, aby neznemožňovali nútenú výmenu vzduchu, t.j. súvisiace dvere osadiť ako 

bezprahové, resp. s ventilačnou mriežkou.  

Návrh prevetrania bez nutnosti otvárania okien je uvedený v Prílohách č. 10.9. 
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7 .  V Y H O D N O T E N I E  V P L Y V U   I N Ý C H  Z D R O J O V  H L U K U  N A  

D O T K N U T É  C H R Á N E N É  P R O S T R E D I E    

 

7.1  STATICKÁ DOPRAVA 
 

V projekte je navrhnutých spolu 483 PM, z toho v podzemnej garáži 483 PM a 0 PM na teréne. 
 

 

Príspevok hluku parkovacích státí je zahrnutý v modelácii vplyvu hluku z dopravy navrhovaného 

projektu. (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6  Hluková mapa – Vplyv hluku z dopravy na dotknuté 

vonkajšie prostredie – pre ref. interval deň, večer, noc) 

 

7.2 VZDUCHOTECHNICKA A CHLADENIE  
 

Odporúčania: 

Pri použití vzduchotechnických zariadení - odporúčame pružné uloženie technológie, separáciu 

napojených potrubí cez pružné manžety, bez tvrdého kontaktu, z dôvodu prenášania vibrácii cez 

stavebné konštrukcie. Jednotlivé zariadenia a technológie odporúčame osadiť na kvalitne 

dimenzovanú antivibračnú podložku, ktorá zamedzí prenos vibrácii do stavebných konštrukcii.  Pre 

stúpajúce vzduchotechnické potrubia susediace s chráneným prostredím odporúčame akustickú 

izoláciu. Úsťová rýchlosť v priestoroch so zvýšenými nárokmi na  hluk, nemá prekročiť 3 m/s. 

Všetky nasávania, výustky a vývody je potrebné opatriť vhodnými tlmičmi hluku. VZT jednotka 

musí byť umiestnená na pružných závesoch, oddelenie potrubia od VZT jednotky pružnými 

manžetami, potrubia pružne zavesené, max. rýchlosť prúdenia vzduchu v potrubiach max. 6 m/s. 

Príklad antivibračných závesov je uvedený v prílohe 10.10. 
 

Fancoily 

- Zariadenia viacnásobne pružne uložené, aby nedochádzalo k prenosu vibrácii cez stavebné 

konštrukcie.  

- Potrubia chladiva a médií odporúčame dôsledne pružne vedené.  

- Potrebné je dôsledné pružné uloženie ventilačných jednotiek na silentblokoch z dôvodov 

zamedzenia šírenia hluku vibráciami v stavebných konštrukciách. 
 

 Chladiace zariadenie (chillery), strojovňa VZT 

Pre vibračné izolovanie odporúčame uloženie veľkých chladiacich zariadení buď na samostatný 

vibračne izolovaný základ (hr. 150 mm) alebo na samostatný vibračne izolovaný oceľový rám. 

Pre zamedzenie hluku a vibrácií, prenášaných menšími chladiacimi strojmi je nutné ich pružné 

osadenie na antivibračné podložky. Príklad podložky je uvedený v prílohe (Príloha č. 10.10). V 

prípade nerovnomerného rozloženia hmotnosti stroja rozloženie podložiek adjustovať tak, aby bol 

zachovaný jednotkový prítlak cca 10N/cm2. 
 

 Vetranie podzemnej garáže  
 

Pri použití VZT jednotky  - odporúčame osadiť na pružných závesoch a viacnásobne pružne uložiť, 

aby nedochádzalo k prenosu vibrácii cez stavebné konštrukcie. Tiež je potrebné oddelenie potrubia 
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od VZT jednotky pružnými manžetami a potrubia pružne zavesiť. Max. rýchlosť prúdenia vzduchu 

v potrubiach by nemala presahovať 6 m/s. Pri  použití žalúzia -  úsťová rýchlosť na žalúzii výtlaku 

na fasáde by mala byť max. 4 m/s. Potrebné je dôsledné pružné uloženie ventilačných jednotiek na 

silentblokoch z dôvodov zamedzenia šírenia hluku vibráciami v stavebných konštrukciách. 

Navrhovaný odvod vzduchu môže predstavovať významnú cestu šírenia hluku do vonkajšieho 

prostredia, preto bude nutné ho opatriť vhodne dimenzovaným tlmičom hluku. 
 

 

 
Obr. 5 Príklad osadenia pružných závesov, pružnej manžety 

 

Navrhovaný odvod vzduchu môže predstavovať významnú cestu šírenia hluku do vonkajšieho 

prostredia, preto bude nutné ho opatriť vhodne dimenzovaným tlmičom hluku. 
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7.3 ODOVZDÁVACIA STANICA TEPLA (OST) 
 

Odporúčania:  
 

Prvky vykurovacieho systému (ako napr. prečerpávacie čerpadlá) bude nutné inštalovať v zmysle 

vibroakustických zásad. Zariadenia vykurovania musia byť na pružnom závese, aby sa zabránilo 

prenosu vibrácii cez stavebné konštrukcie. 

 

Obehové čerpadlá je potrebné vibračne odizolovať – na oboch stranách potrebné použiť 

kompenzátory buď gumové alebo pri použití opletenej hadice 2ks navzájom v 90 –stupňovom uhle.  

 

 

 
 

Obr. 6 Použitie gumených kompenzátorov pre pripojenie obehového čerpadla 

 

Potrubia v OST odporúčame osadiť na pružné závesy alebo pružné podpery, aby nedochádzalo ku 

kontaktu so stavebnými konštrukciami. 
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Obr. 7 Osadenie potrubia na odpruženej podpere 

 

 

7.4 TRAFOSTANICA 
 

Odporúčania: 
 

Prax ukazuje, že vo väčšine prípadov osadenia telies transformátorov je alternatíva, poskytovaná 

výrobcom resp. dodávateľom nepostačujúca a je potrebná realizácia robustnejších protihlukových 

opatrení a vibračných izolácií. 

 

Pre zamedzenie hluku a vibrácií, prenášaných telesom transformátorov je nutné ich pružné osadenie 

na antivibračné podložky. V prípade nerovnomerného rozloženia hmotnosti stroja rozloženie 

podložiek adjustovať tak, aby bol zachovaný jednotkový prítlak cca 10N/cm
2
.  

 

Keďže hluk a vibrácie nie sú prenášané iba samotným telesom transformátorov, ale aj prepojovacím 

vedením, vedúcim pod stropom suterénu, odporúčame tiež pružné uloženie káblových zväzkov na 

silentblokové závesy, napr. AMC rada M5 120011-120014, rada M8 120026 -120036, rada M8 

120041 -120044, Typ A alebo B (Príloha č. 10.11). 

 

 

7.5 NÁHRADNÝ ZDROJ 
 

V prípade osadenia náhradného zdroja do navrhovaného projektu zdrojom vibrácii môže byť najmä 

činnosť samotného zdroja, t.j. beh motora. Pre vibračné odizolovanie je potrebné generátor uložiť 

buď na samostatný vibračne izolovaný základ alebo na vibroizolačné podložky dimenzované podľa 

rozloženia hmotnosti stroja. 
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Samostatný vibračne izolovaný základ tvorí armovaná ŽB doska spočívajúca na gumených 

podložkách. V prípade nerovnomerného rozloženia hmotnosti stroja je potrebné rozloženie 

podložiek adjustovať tak, aby bol zachovaný jednotkový prítlak cca 10N/cm2.  

 

Z dôvodu zabezpečenia rozptylu emisií z výfukových plynov náhradného zdroja elektrickej energie 

je potrebné lokalizovať výfuk nad strechu objektu. Toto opatrenie prispeje aj k zabezpečeniu 

hlukovej pohody okolitých objektov ako aj vlastného chráneného prostredia. 

 

Výfukové potrubie odporúčame kotviť po celej dĺžke do stavebných konštrukcii. Pre zamedzenie 

prenosu vibrácii je nevyhnutné použiť pružné kotvenia do stropov aj do stien. 

 

Pre kotvenie do stien odporúčame silentblok typ AMC-B 40x30 max. záťaž 150kg. V prípade 

zmeny záťaže je potrebné silentblok predizajnovať! (Príloha 10.12) 

Pre kotvenie do stropov odporúčame napr. kotvu typ Gran Akustik 1 B-60 alebo podľa potreby 

Gran Akustik 2 B-60 (Príloha 10.13). 

 

 
 

Obr.8 Samostatný vibračne izolovaný základ 

 
 

7.6 VYHODNOTENIE VPLYVU HLUKU Z INÝCH ZDROJOV 
 

Všetky technologické zariadenia umiestnené na streche navrhovaného objektu, ktoré do svojho 

okolia produkujú hluk, nesmú prekročiť súhrnný akustický výkon LwA = 84 dB, aby nedošlo ku 

prekročeniu prípustných hodnôt na fasádach pre najbližšie chránené obytné prostredie a zároveň 

aby spĺňali limity pre hluk z iných zdrojov vo vonkajšom prostredí podľa Vyhlášky MZ SR č. 

549/2007 Z. z. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽB – vibračne izolovaný 

Gumené podložky  
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UPOZORNENIE: 

 

V tesnej blízkosti navrhovanej zástavby sa nachádza kostol a existujúce stavby, ktoré majú na 

streche umiestnené VZT zariadenia. Keďže navrhovaná budova je situovaná v tesnej blízkosti, 

môže dochádzať ku zvýšenej hlučnosti v častí fasád, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti týchto 

zdrojov hluku. V čase meraní nebolo vzhľadom na aktuálne klimatické podmienky možné 

objektivizovať hluk týchto zariadení, ani nie sú známe ich akustické parametre. Odporúčame vplyv 

týchto zariadení vyhodnotiť podrobnejšie akonáhle to bude možné.  

 

 

Obr.9 Existujúce stavby blízkeho okolia produkujúce hluk 

 

 

 

 

TOWN 

HILL 

VZT 

VZT 

Kostol 
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8 . P O Ž I A D A V K Y  N A  V Z D U C H O V Ú  N E P R I E Z V U Č N O S Ť    
V N Ú T O R N Ý C H  D E L I A C I C H  K O N Š T R U K C I Í  

 

8.1 OBYTNÁ ČASŤ 

 

Pri posúdení zvislých a vodorovných stavebných konštrukcií je nutné vychádzať z normy STN  73 

0532:2013, tabuľka č. 1 – „Požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií 

budov.“  

 

Posúdenie zvislých, vodorovných deliacich konštrukcii (bytové domy – obytné miestnosti bytu) 

v zmysle normy určuje tabuľka uvedená nižšie, kde bytové objekty sú v zmysle normy STN  73 

0532  klasifikované ako Obytné domy - obytné miestnosti bytu, kategória 1 - 7. 

 

Chránený (prijímací) priestor Požiadavky na zvukovú izoláciu (dB) 

Hlučný priestor (miestnosť zdroja zvuku) 

steny dvere stropy 

R´w, 
DnT,w Rw 

R´w, 
DnT,w L´n,w 

A Bytové domy, rodinné domy – najmenej 
jedna obytná miestnosť bytu     

1. Všetky ostatné miestnosti toho istého bytu 42 27 47 63 

B Bytové domy - obytné miestnosti bytov         

2. Všetky miestnosti druhých bytov, vrátane 
príslušenstva 

53 
  52

1)
 - 

53 
  52

1)
 

55 
  58

1)
 

3. Spoločné priestory domy (schodiská, 
chodby, terasy, kočikárne, sušiarne, pivnice 
a pod.) 52 

32
2)

 
37

3)
 52 55 

4. Prejazdy, podjazdy, garáže, priechody, 
podchody 57 - 57 48 

5. Miestnosti s technickým zariadením domu 
(výmenníkové stanice, kotolne, strojovne 
výťahu, vzduchotechniky, práčovne a pod. 
LAmax ≤ 80 dB 
80 dB< LAmax ≤ 85 dB 

57
4)

 
62

5)
 - 

57
4)

 
62

5)
 

48
4)

 
48

5)
 

6. Prevádzky s hlukom LAmax ≤ 85 dB 
s prevádzkou max. do 22.00h 

57 
62 - 

57 
62 

53 
48 

7. Prevádzky s hlukom 85 dB< LAmax ≤ 95 dB 
s prevádzkou aj po 22.00h - - 72

5)
 38

5)
 

 
1) Požadovaná hodnota sa vzťahuje na starú, najmä panelovú výstavbu, pokiaľ neumožňuje dodatočné zvukoizolačné opatrenia. 
2) Platí pre vstupné dvere z chodby do predsiene (vstupnej haly) bytu, ak je chránený priestor miestnosti oddelený ďalšími dverami 
3) Platí pre vstupné dvere z chodby priamo do chránenej obytnej miestnosti bytu 
4) Okrem splnenia stanovených požadovaných hodnôt na vzduchovú a krokovú  nepriezvučnosť môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, keď treba stroje 

a zariadenia uložiť, zavesiť či upraviť tak, aby nedochádzalo k šíreniu a prenosu zvuku konštrukciou (vibráciami) a inštaláciami (rozvodmi médií, 

šachtami a pod. a k prekročeniu hygienických limitov hluku vo vnútorných chránených priestoroch. V preukázaných prípadoch, keď zariadenie 
nebude zdrojom hluku a vubrácií, možno požadované hodnoty znížiť o 5 dB. V opodstatnených prípadoch sa  odporúča vykonať predbežné posúdenie 

pomocou akustickej štúdie. 
5) Okrem splnenia stanovených požadovaných hodnôt na vzduchovú a krokovú  nepriezvučnosť môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, keď treba stroje 
a zariadenia uložiť, zavesiť či upraviť tak, aby nedochádzalo k šíreniu a prenosu zvuku konštrukciou (vibráciami) a inštaláciami (rozvodmi médií, 

šachtami a pod. a k prekročeniu hygienických limitov hluku vo vnútorných chránených priestoroch. Miestnosti s prevádzkovým hluku s dominantným 

obsahom nízkych kmitočtov alebo tón. zložkami (napr. hlučné strojovne, diskotéky a pod.) sa zásadne neumiestňujú do blízkosti obytných jednotiek. 
Najmä prenos nízkych kmitočtov nie je možné v bežných obytných budovách účinne obmedziť. V odôvodnených prípadoch je nevyhnutné posúdenie 

pomocou akustickej štúdie. Prevádzky s hlukom LAmax >95 dB sa neumiestňujú do obytných budov. 
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ZVISLÁ KONŠTRUKCIA 

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť s inými obytnými priestormi, je potrebné tieto 

priestory hodnotiť ako „Všetky miestnosti druhých bytov, vrátane príslušenstva“. V tomto prípade 

sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 2. Pre túto kategóriu je doporučená 

stavebná nepriezvučnosť steny:  

R´w = 53  dB 

 

- Požiadavkám STN 73 0532 vyhovuje napr. železobetónová stena min. hrúbky 160 mm  

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť s spoločnými priestormi domu (schodiská, 

chodby, terasy, kočikárne, sušiarne, pivnice a pod.), je potrebné tieto priestory hodnotiť ako 

„Spoločné priestory domu“. V tomto prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z 

kategórie 3. Pre túto kategóriu je doporučená stavebná nepriezvučnosť steny:  

 

R´w = 52 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby zvislá konštrukcia deliaca obytné miestnosti 

so spoločenským priestorom, bola napr. železobetónová stena min. hrúbky 150 mm 

 

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť s miestnosťami s technickým zariadením, je 

potrebné tieto priestory hodnotiť ako „Miestnosti s technickým zariadením domu“. V tomto prípade 

sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 5. Pre túto kategóriu je doporučená 

stavebná nepriezvučnosť steny:  

R´w = 57 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby zvislá konštrukcia deliaca obytnú a technickú 

miestnosť, bola napr. železobetónová stena min. hrúbky 200 mm 

 

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť s prevádzkami, ktoré produkujú hluk, je potrebné 

tieto priestory hodnotiť ako „Prevádzky s hlukom LAmax ≤ 85 dB, s prevádzkou max. do 22.00h“ V 

tomto prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 6. Pre túto kategóriu je 

doporučená stavebná nepriezvučnosť steny:  

 

R´w = 57- 62 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby zvislá konštrukcia deliaca, bola minimálne 

železobetónová stena hrúbky 200 mm resp. 250 mm. Táto vzduchová nepriezvučnosť sa po 

praktickej stránke nedá dosiahnuť keramickými tvárnicami. 
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VODOROVNÁ KONŠTRUKCIA 

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť s inými obytnými priestormi, je potrebné tieto 

priestory hodnotiť ako „Všetky miestnosti druhých bytov, vrátane príslušenstva“. V tomto prípade 

sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 2. Pre túto kategóriu je požadovaná  

stavebná nepriezvučnosť stropu:  
R´w = 53 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby vodorovná konštrukcia deliaca navzájom obytné 

priestory bola napr. železobetónovej konštrukcie s min. hrúbkou 160 mm. 

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť so schodiskami, chodbami, terasami je potrebné 

tieto priestory hodnotiť ako „Spoločné priestory domu.“  V tomto prípade sme v zmysle STN 

730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 3. Pre obe kategórie požadovaná  stavebná nepriezvučnosť 

stropu: 

 

R´w = 52 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby vodorovná konštrukcia deliaca obytné miestnosti 

a spoločenské priestory, bola napr. železobetónová stena min. hrúbky 150 mm 

 

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť s kotolňami, výmenníkovými stanicami, strojovne 

výťahu, vzduchotechniky, práčovne a pod. je potrebné tieto priestory hodnotiť ako „Miestnosti 

s technickým zariadením.“  V tomto prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z 

kategórie 5. Pre obe kategórie požadovaná  stavebná nepriezvučnosť stropu: 

 

R´w = 57 - 62 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby vodorovná konštrukcia deliaca obytné priestory 

s miestnosťami s technickým zariadením bola železobetónovej konštrukcie s min. hrúbkou 200 

mm resp. 250 mm.  

 

V prípadoch, kedy obytné priestory budú susediť s prejazdom, podjazdom, garážou...je potrebné 

tieto priestory hodnotiť ako „Prejazdmi, podjazdmi, garážami, priechodmi, podchodmi“. V tomto 

prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 4. Pre túto kategóriu je 

požadovaná  stavebná nepriezvučnosť stropu:  

 
R´w = 57 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby vodorovná konštrukcia deliaca obytné priestory 

s prejazdom, podjazdom, garážou...bola železobetónovej konštrukcie s min. hrúbkou 200 mm.  
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8.2 ADMINISTRATÍVNA ČASŤ 
 

Pri posúdení zvislých stavebných konštrukcií je nutné vychádzať z normy STN  73 0532:2013, 

tabuľka č. 1 – „Požiadavky na zvukovú izoláciu vnútorných deliacich konštrukcií budov.“  
 

Posúdenie zvislých deliacich konštrukcii (služby, administratíva) v zmysle normy určuje tabuľka 

uvedená nižšie, kde objekty administratívy sú v zmysle normy STN  73 0532 klasifikované ako 

kancelárie a pracovne, kategória 19., 20. a 21. 

 

Chránená (prijímacia) miestnosť Požiadavky na zvukovú izoláciu (dB) 

P.č.Hlučná (vysielacia) miestnosť 

Steny Dvere Stropy 

R´w, DnT,w Rw R´w, DnT,w L´n,w 

G. Administratívne budovy - kancelárie a pracovne          

19. Kancelárie a pracovne s bežnou administrat. činnosťou 37 27 47 63 

20. Kancelárie a pracovne so zvýšenými nárokmi 45 32 52 58 

21. Kancelárie a pracovne pre dôverné rokovania 50 37 52 58 

 

ZVISLÁ KONŠTRUKCIA 

 
 

V prípadoch, kedy priestory služieb a administratívy budú susediť s inými administratívnymi 

priestormi resp. priestormi služieb, je potrebné tieto priestory hodnotiť ako „Kancelárie 

a pracovne“. V tomto prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 19. Pre 

túto kategóriu je doporučená stavebná nepriezvučnosť steny:  
 

R´w = 37 dB 

 

-  je nutné, aby zvislá deliaca konštrukcia medzi jednotlivými miestnosťami, bola napr. použitá 

vnútorná priečka z bežného keramického muriva s min. stupňom vzduchovej nepriezvučnosti R´w = 

37 dB(napr. Porotherm 8, index nepriezvučnosti udávaný výrobcom Rw = 39 db), ktorá vyhovuje 

požiadavkám STN 73 0532.  

 

 

V prípadoch, keď kancelárie a pracovne budú susediť s technologickými miestnosťami, je potrebné 

tieto priestory hodnotiť ako „Pracovne so zvýšeným nárokom na zvukovú izoláciu.“  V tomto 

prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 20. Pre túto kategóriu je 

doporučená stavebná nepriezvučnosť steny:  
 

R´w = 45 dB 

 

-  je nutné, aby zvislá deliaca konštrukcia medzi jednotlivými miestnosťami, bola napr. použité 

vnútorné priečky z bežného muriva s min. stupňom vzduchovej nepriezvučnosti R´w = 45dB (napr. 

Porotherm  11,5 AKU, index nepriezvučnosti udávaný výrobcom Rw = 47dB).  

 

 

Pre kancelárie a pracovne, kde je predpoklad zvýšených nárokov na zvukovú izoláciu (napr. 

zasadacie miestnosti, konzultačné miestnosti) , je potrebné tieto priestory hodnotiť ako „Pracovne  

s vysokou ochranou pred hlukom.“  V tomto prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  

vychádzali z kategórie 21. Pre túto kategóriu je doporučená  stavebná nepriezvučnosť steny:  
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R´w = 50 dB 

 

-  je nutné, aby zvislá deliaca konštrukcia medzi jednotlivými miestnosťami, bola napr. použitá 

vnútorná priečka z bežného keramického muriva s min. stupňom vzduchovej nepriezvučnosti R´w = 

50 dB (napr., Porotherm 20 AKU Profi, index nepriezvučnosti udávaný výrobcom Rw = 54 dB) 

resp. železobetónová deliaca stena hr. 100 mm, ktorá vyhovuje požiadavkám STN 73 0532.  

 

VODOROVNÁ KONŠTRUKCIA 

 

V prípadoch, kedy priestory služieb a administratívy budú susediť s inými administratívnymi 

priestormi resp. priestormi služieb, je potrebné tieto priestory hodnotiť ako „Kancelárie 

a pracovne“. V tomto prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  vychádzali z kategórie 19. Pre 

túto kategóriu je doporučená stavebná nepriezvučnosť stropu:  
 

R´w = 47 dB 

 

- -  Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby vodorovná deliaca konštrukcia bola napr. 

železobetónová stena min. hrúbky 150 mm 

 

 

V prípadoch, kedy priestory administratívy budú susediť s kotolňami, skladmi, garážami,  

podjazdmi a inými hlučnými priestormi je potrebné tieto priestory hodnotiť ako „Pracovne so 

zvýšeným nárokom na zvukovú izoláciu.“  V tomto prípade sme v zmysle STN 730532, tab. č.1,  

vychádzali z kategórie 20, resp. 21. Pre obe kategórie požadovaná  stavebná nepriezvučnosť stropu: 

 

R´w = 52 dB 

 

- Na základe vyššie uvedeného je nutné, aby vodorovná deliaca konštrukcia bola napr. 

železobetónová stena min. hrúbky 150 mm 
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8.3 VNÚTORNÉ CHRÁNENÉ PROSTREDIE 
 

 „detail „A“ => Schodisko - ramená schodiska by sa nemali votknúť do steny, ale mali by 

byť riešené ako samonosné rameno. Optimálne riešenie je uloženie na gumové podložky, 

prípadne využitie systému Egcotritt (http://www.maxfrank.com/intl-

de/produkte/bauakustik/podest-und-laubengang-entkopplung.php) 

 

 „detail „B“ => V prípade, že kúpeľňa bude susediť s izbou/obývačkou/kuchyňou susedného 

bytu, pokiaľ nie je možná iná dispozícia, v realizačnom projekte odporúčame veľmi detailne 

preriešiť tento detail, tzn. uloženie ZTI, uloženie prívodov vody, uloženie odpadu a dlažby. 

 

 

Obr. 10: Príklad osadenia ZTI v mieste kontaktu s obytnou miestnosťou susedného bytu- potrubie vedené bez 

dotyku s deliacou priečkou. 

 

 „detail „C“ => Výťah - konštrukcie výťahovej šachty je nutné dimenzovať tak, aby boli 

splnené požiadavky pre hluk v najbližšom vnútornom obytnom prostredí (LAmax ≤ 40dB pre 

ref. interval deň a LAmax ≤ 30dB pre ref. interval noc). Stykače riadiacej elektroniky v 

rozvádzači musia byť pružne uložené, trakčná elektronika s frekvenčným meničom. 

Zvýšenú pozornosť treba venovať priamemu kontaktu výťahovej šachty s obytným 

prostredím. Deliaca konštrukcia chráneného  prostredia v bezprostrednom kontakte so 

šachtou musí byť doplnená prímurovkou, napríklad Porotherm 12,5 cm s výplňou 

z  minerálnej vlny. Odporúčame nepoužívať zvukové náveste výťahov resp. použiť 

hlasitosť regulovanú na minimum. 

 

 

Potrubie vedené bez dotyku s deliacou  

priečkou, príp. dôsledne  

odpružené, nie zavesené 

 

http://www.maxfrank.com/intl-de/produkte/bauakustik/podest-und-laubengang-entkopplung.php
http://www.maxfrank.com/intl-de/produkte/bauakustik/podest-und-laubengang-entkopplung.php
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Obr. 11 Detaily riešenia dispozície 

Detail A 

Detail C 
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9 . V Y H O D N O T E N I E  

 

VONKAJŠIE  PROSTREDIE 

Dopravný hluk na blízkych  cestných  komunikáciách v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z. 

bude  eliminovaný prvkami obvodového plášťa so stanovenými R´w, za predpokladu akceptovania  

odporúčaní uvedených v tejto akustickej štúdii a zabezpečením výmeny vzduchu bez nutnosti 

otvárania okien. 

 

 

Navrhovaná výstavba „Polyfunkčný komplex TOWN HILL Nitra“ je vyhovujúca pokiaľ budú 

dodržané odporúčania uvedené v tejto štúdií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava: 28.4.2017 

 

 

UPOZORNENIE 

Výsledky meraní v tejto akustickej štúdii sa vzťahujú len na stav prostredia a podmienky, ktoré boli 

zaznamenané pri meraní. 

 

Reprodukcia akustickej štúdie je dovolená iba so súhlasom laboratória spoločnosti VALERON 

Enviro Consulting, s.r.o., a to výhradne iba ako celku. 
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1 0 .  P R Í L O H A  

10.1 Vplyv hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie – ref. interval deň  - budúci stav 
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10.2 Vplyv hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie – ref. interval večer  - budúci stav 
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10.3 Vplyv hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie – ref. interval noc  - budúci stav 
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10.4 Vplyv hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie – ref. interval deň – súčasný stav  
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10.5 Vplyv hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie – ref. interval večer – súčasný stav  
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10.6 Vplyv hluku z dopravy na dotknuté vonkajšie prostredie – ref. interval noc – súčasný stav  
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10.7 Návrh vzduchovej nepriezvučnosti (R´w) fasád pre polyfunkčné priestory 
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10.8 Návrh vzduchovej nepriezvučnosti (R´w) fasád pre obytné priestory  
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10.9 Návrh prevetrania bez nutnosti otvárania okien pre obytné priestory 
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10.10 Katalógový list VAL-ANTIV (Antivibračná gumená podložka VAL ANTIV H25 SHA 40) 

 

Antivibračná gumená podložka VAL ANTIV H25 SHA 40 
 

 
 

 

Gumená podložka vhodná pre absorbciu vibrácií širokej škály strojov. V podstatnej miere 

obmedzuje dynamické sily prenášané do štruktúry budovy, čím významne zmenšuje nároky na 

mohutnosť strojových základov. 

 

Materiál izostatická guma vhodná pre dlhodobé zaťaženie 

Hrúbka 25mm 

Rozmer 250x250mm 

Maximálne zaťaženie 0.5 N/mm2 

Odporúčané zaťaženie 0.1 N/mm2 - pre zabezpečenie absorbcie dynamických rázov 
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Vlastná frekvencia 
 

Pre dosiahnutie dostatočnej účinnosti je nutné voliť dimenziu podložky tak, aby vlastná 

frekvencia sústavy bola cca o jeden rád nižšia ako frekvencia vibrácií. 

 

 
 

Montáž 
 

Odporúčaná montáž podložky je pod oceľovú alebo betónovú roznášaciu platňu, v prípade 

priameho podloženia stroja je nutné zabezpečiť, aby nedochádzalo k bodovému zaťaženiu 

podložky. V prípadoch kde sa požaduje vyššia presnosť výškového osadenia treba pre celkovú 

výslednú hrúbku kalkulovať aj stlačenie podložky po zaťažení. 
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Katalógový list Antivibračná kotva Akustik 3 A45 
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Katalógový list Antivibračná kotva EP 400+Sylomer 
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10.11 Silentblokové závesy (napr. AMC rada M5 120011-120014, rada M8 120026 -120036, rada 

M8 120041 -120044, Typ A alebo B) 

 

 
 

 

 



VALERON Enviro Consulting, s.r.o., Bosákova 7, 851 04  Bratislava                                                                                

Skúšobné laboratórium, Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 

 

17oe00021 TOWNHILL NITRA AS  Strana 47 z 50 

10.12 Silentblok typ AMC-B 40x30 max. záťaž 150kg pre uchytenie výfukového potrubia 

 

 
 

10.13 Závesné kotvy do stropov pre uchytenie výfukového potrubia (typ Gran Akustik 1 B-60, Gran 

Akustik 2 B-60) 
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10.14  Doklad o odbornej spôsobilosti 
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„Koniec akustickej štúdie (AŠ)“ 


