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MIERKA: DÁTUM:

ČÍSLO VÝKRESU:

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

LEGENDA ZNAČIEK:

JESTVUJÚCA EL. NN SIEŤ - PODZEMNÉ VEDENIE

JESTVUJÚCA EL. VN SIEŤ PR.PARKU - PODZEMNÉ VEDENIE

JESTVUJÚCE VNÚTROAERÁLOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ ROZVODY PR.PARKU

JESTVUJÚCI VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD VODY A POŽIARNY VODOVOD PR.PARKU

JESTVUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PR.PARKU VNÚTORNÁ

JESTVUJÚCA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PR. PARKU VNÚTORNÁ 

JESTVUJÚCI KAMEROVÝ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM PR.PARKU

JESTVUJÚCE VONKAJŠIE OSVETLENIE PR.PARKU

JESTVUJÚCA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA PR.PARKU VONKAJŠIA

JESTVUJÚCA SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PR.PARKU VONKAJŠIA

JESTVUJÚCI VNÚTROAREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU PR. PARKU

JESTVUJÚCE VN VEDENIE 22 kV - NADZEMNÉ VEDENIE

JESTVUJÚCI VTL PLYNOVOD

JESTVUJÚCI VODOVOD

JESTVUJÚCE OPLOTENIE PR. PARKU
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C - SITUÁCIA

NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA

REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

REVÍZNA ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

ŠS

ŠD

SO - 5.2. PRELOŽKA VODOVOD

SO - 6.1. KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ 

SO - 5.1. VODOVODNÁ PRÍPOJKA

NADZEMNÝ HYDRANT HAWLE DN 150

SO – 4.3. PARKOVISKO – STOJISKO, CHODNÍK 

SO – 1, SO - 2, SO - 3

VŠ

SO – 8.1. VN PRÍPOJKA

SO – 8.2. ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN

SO – 8.3. ELEKTRICKÉ ODBERNÉ ZARIADENIE

SO – 8.4. VEREJNÉ OSVETLENIE

SO – 4. HTÚ, KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY

SO - 5. VODOVOD

SO - 6. KANALIZÁCIA

SO – 8. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

PS – 01. TRAFOSTANICA

100 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ

200 - STATICKÝ POSUDOK

400 - VYKUROVANIE A VZDUCHOTECHNIKA

500 - ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚDOVÁ

600 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA

700 - POŽIARNY A EVAKUAČNÝ ROZHLAS

900 - ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPLODÍN HORENIA

300 -  ZDRAVOTECHNICKÁ INŠTALÁCIA

800 - ELEKTROINŠTALÁCIA SLABOPRÚDOVÁ, DÁTOVÉ ROZVODY

1000 - POŽIARNOBEZBEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY

SO – 7. SLABOPRÚDOVÁ PRÍPOJKA TELEKOMUNIKAČNÁ

BNV BOD NAPOJENIA NA ROZVOD VODY

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK

BNK
BOD NAPOJENIA NA SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU

BNT BOD NAPOJENIA NA ROZVOD TELEKOMUNIKAČNÝ

BNE
BOD NAPOJENIA NA ROZVOD VN

EXISTUJÚCE VN VEDENIE

OCHRANNÉ PÁSMO VN VEDENIA

SO – 4.2. OBSLUŽNÁ KOMUNIKÁCIA

SO – 4.1. HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY

SO – 4.4. SADOVÉ ÚPRAVY

SO – 3.

SO – 2.

SO – 1.

SO - 9.1. STL PRÍPOJKA PLYNU

SO - 9. PLYNOVOD

BNP
BOD NAPOJENIA STL PLYNOVOD

EXISTUJÚCI VTL PLYNOVOD

OCHRANNÉ PÁSMO VTL PLYNOVOD

OCHRANNÉ PÁSMO DIALNICE

SO - 5.2. JESTVUJÚCI VODOVOD ZRUŠENÉ
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PS1
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HRANICA IZOLAČNÁ ZELEŇ V ZMYSLE UPN PP
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VŠ

BNV

BNPA

ŠD

BND

BND

BND

BNDA BOD NAPOJENIA NA DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU - ALTERNATÍVA

BNPA
BOD NAPOJENIA STL PLYNOVOD - ALTERNATÍVA

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

104.461m2

ZELEŇ

10.371m2

FUNKČNÉ PLOCHY
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OBJEKTY
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