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NÁDRŽ č.1 - OHRIARA VODA Z VÝROBY1
NÁDRŽ č.2 - OHRIATA VODA Z VÝROBY PREČISTENÁ BUBNOVÝM FILTROM2
NÁDRŽ č.3 - VYCHLADENÁ VODA Z CHLADIACEJ VEŽE - DO VÝROBY3

OCEĽOVÉ ZÁBRADLIE POZINKOVANÉ

4

OCEĽOVÝ VÝSTUPNÝ REBRÍK, POZINK, S OCHRANNÝM KOŠOM

5 CHLADIACA VEŽA MITA PME 3354 E GSS ATT

6
OBSLUŽNÁ PLOŠINA - POROROŠT POZINK7

FILTRAČNÉ ZARIADENIE (ROTAČNÝ FILTRAČNÝ BUBON) SAVI  SGR 6150

8
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6

6

MIESTNOSŤ TECHNICKÉHO ZÁZEMIA (ČERPADLÁ, ROZVÁDZAČE)9

Stavba:

Objekt:

Predmet výkresu:

Číslo výkresu:

M 1:50

mm

Formát:

Dátum:

Číslo zákazky:

Kotované:

Mierka:

Projektant:

Ing. Lukáš PIDA

Ing. Tomáš VENHAČ

3

Stavebník:

Miesto:Diel:

Stupeň PD:

Ing. Magdaléna HARVANOVÁ

POHĽADY

6 x A4

04/2018

14/2016

k.ú. Matejovce, Poprad

parc. č. CKN 823/37

SP

ASR

SO 01 STD - NÁDRŽE NA VODU

STD - NÁDRŽE NA VODU

STD, a.s.

Hlavná 1, 059 51 Poprad

Zodp. projektant:
Ing. Ján GAJDOŠ

Ing. Tomáš Venhač PK23
IČO: 50 118 536
+ 421 908 354 759
tomas.venhac@gmail.com
Ulica 1. mája 2055/7
069 01 Snina

Pečiatka: Pare:

Tento výkres je vypracovaný k účelom stavebného povolenia a nie je určený na realizáciu stavby!
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