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Výpočtový prietok pitnej vody pre riešené územie: 4,10l/s
uzáver so zemnou teleskopickou súpravou

územia na vybudovaný verejný vodovod cez zasúvadlový 

Bod pripojenia na verejný vodovod - pripojenie riešeného 

Jestvujúci verejný vodovod DN 150
Jestvujúci verejný vodovod DN 150
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MZ3 6,0/30
SO 01 - Dopravné riešenie

Jestvujúci verejný vodovod DN 150

Jestvujúca verejná kanalizácia DN 300

Jestvujúci STL plynovod

Miestna komunikácia navrhovaná

Jestvujúci VN 22 kV vedenie podzemné

RŠ-UŠ

a kanalizačné prípojky

SO 05 - VN Prípojka

SO 03 - Rozšírenie verejnej kanalizácie 

SO 01 - Dopravné riešenie

SO 04 - Prekládka existujúceho vodovodu

SO 06 - Trafostanica

SO 07 - NN distribučné rozvody
SO 08 - 1 kV prípojky

SO 09 - Verejné osvetlenie

s prípojkami
SO 02 - Predlženie verejného vodovodu 

STAVEBNÉ OBJEKTY

S

SR

TELEKOM
jestvujúce podzemné vedenie

2.1
0

2.7
m

VO 6
VO 7

VO 8

VO 9

RE-2-3
RE-2-4

RE-2-5VŠ HRŠ HRŠ VŠ VŠ
VŠHRŠHRŠ

HRŠVŠ HRŠ VŠ VŠ HRŠ HRŠ VŠ
HRŠ HRŠ VŠVŠ

VŠ HRŠ HRŠ VŠ
VŠHRŠVŠ HRŠ VŠ HRŠ VŠHRŠ2 3 4 5 6 7 8 9

SR

VO 10

VO 11

H

zaslepenie predpripravených prípojok

(výhľadová výstavba)
stavebných objektov

Predpríprava na pripojenie ďalších 

NN distribučné rozvody  od TS po p.b.č.21078 

SO 05 - VN PRÍPOJKA

Navrhovaná 22 kV prípojka
od p.b. č.1 po TS
2xkábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240mm2

TELEKOM
jestvujúce podzemné vedenie

Anódové uzemnenie (SPP)

jestvujúce

22 kV vedenie
jestvujúce

NN distribučné rozvody  od TS po p.b.č.21078 

SO 05 - VN PRÍPOJKA

Navrhovaná 22 kV prípojka
od p.b. č.1 po TS
2xkábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240mm2

NN distribučné rozvody  od TS po p.b.č.21078 

SO 05 - VN PRÍPOJKA

Navrhovaná 22 kV prípojka
od p.b. č.1 po TS
2xkábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240mm2

zaslepenie predpripravených prípojok

(výhľadová výstavba)
stavebných objektov

Predpríprava na pripojenie ďalších 

(výhľadová výstavba)
Predpríprava na pripojenie ďalších stavebných objektov

Navrhovaná TS EH8C
s tr. 400 kVA
VN rozv. - KKT

SO 05 - TRAFOSTANICA

Navrhované NN rozvody distribučné
4xNAYY-J 4x240 mm2

SO 07 - NN distribučné rozvody

Navrhované verejné osvetlenie

NAYY-J 4x25 mm2

SO 09 - Verejné osvetlenie

MZ3 6,0/30
Miestna komunikácia

SO 01 - Dopravné riešenie

Navrhované 1 kV  prípojky

NAYY-J 4x25 mm2

SO 08 - 1 kV prípojky

te
le
s
k
o
p
ic

k
o
u
 s

ú
p
ra

v
o
u

v
e
re
jn
é
h
o
 v

o
d
o
v
o
d
u
) 
c
e
z
 z
a
s
ú
v
a
d
lo

v
ý
 u

z
á
v
e
r 
s
o
 z
e

m
n
o
u
 

ú
z
e

m
ia
 n

a
 v

y
b
u
d
o
v
a
n
ý
 v
e
re
jn

ý
 v

o
d
o
v
o
d
 (
p
o
 s

k
rá
te

n
í 

B
o
d
 p
ri
p
o
je

n
ia
 n

a
 v

e
re
jn
ý
 v

o
d
o
v
o
d
 -
 p
ri
p
o
je

n
ie
 r
ie
š
e
n
é
h
o
 

V
ý
p
o
č
to

v
ý
 p
ri
e
to

k
 p
it
n
e
j 
v
o
d
y
 p
re
 r
ie
š
e
n
é
 ú

z
e

m
ie
: 
4
,1

0
l/
s

N
a
p
o
je
n
ie
 n
a
 p
ô
v
o
d
n
ý
 v
o
d
o
v
o
d

Jestvujúci verejný vodovod DN 150

SO 04 -  Prekládka existujúceho vodovodu
SO 02 -  Predlženie verejného vodovodu s prípojkami

Navrhovaný vodovod s prípojkami

HDPE DN150 PVC-KG, DN 300- min.0,5%
Navrhovaná kanalizácia a prípojky

SO 03 - Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky

Výhľadová výstavba

Verejná zeleň

Líniová zeleň - verejná zeleň

RE-2-1

RE-2-19

RE-2-2

DIN1 VV 2/8 P2

0721-0052

SR9

RE-2-18

RE-2-17

RE-2-16
RE-2-15

RE-2-14
RE-2-13

RE-2-12

RE-2-11

RE-2-10

DIN1 VV 2/6 P2

0721-0052

SR7

DIN1 VV 2/8 P2

0721-0052

SR9

RE-4-6
RE-4-7

RE-4-8
RE-4-9

  

LEGENDA EXISTUJÚCICH  INŽINIERSKYCH SIETÍ:

1 ČÍSLO RODINNÉHO DOMU A POZEMKU

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
VEREJNÁ KANALIZÁCIA EXISTUJÚCA  DN 300 - PVC

NAVRHOVANÝ ROZŠÍRENÝ VODOVOD HDPE DN150 (SO02)

NAVRHOVANÁ  ROZŠÍRENÁ GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA PVC-KG, DN 300 (SO03)

NAVRHOVANÉ NN DISTRIBUČNÉ ROZVODY 4xNAYY-J 4x240 mm2 (SO07)

NAVRHOVANÁ  TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA  HDPE DN80- výtlak  (SO02)  

SKRIŇA SR
 

VJAZD A VÝJAZD Z NAVRHOVANEJ LOKALITY

NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA S FAKTURAČNÝM VODOMEROM

NAVRHOVANÁ HLAVNÁ REVÍZNA ŠACHTA PLASTOVÁ (domová), DN 600

DN2200 S 2 PONORNÝMI KALOVÝMI ČERPADLAMI
NAVRHOVANÁ  PREČERPÁVACIA ŠACHTA SPLAŠK. KANALIZÁCIE, BETÓNOVÁ, 

NAVRHOVANÁ  REVÍZNA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, BETÓNOV, DN1000

PODZEMNÝ HYDRANT

ZASÚVALDOVÝ UZÁVER SO ZEMNOU TELESKOPICKOU SÚPRAVOU

VEREJNÝ VODOVOD  DN 150

STL  PLYNOVOD  VEREJNÝ

VEREJNÝ VODOVOD DN 150

VN 22 kV PODZEMNÉ VEDENIE

VŠ

HRŠ

RŠ

ČS

PH

ZU

ZELENÝ PÁS NAVRHOVANÝ

RŠ - UŠ
 BETÓNOVÁ, DN1000
NAVRHOVANÁ  REVÍZNA (ukludňvacia) ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE,

TRAFOSTANICA  TS EH8C NAVRHOVANÁ (SO06)

NAVRHOVANÁ VN PRÍPOJKA 2xkábel 3xNA2XS(F)2Y 1x240mm2  (SO05)

STĹP VEREJNÉHO OSVETLENIA  (SO09)

NAVRHOVANÉ 1 kV PRÍPOJKY NN  (SO08)

NAVRHOVANÉ  KANALIZÁČNÉ PRÍPOJKY PVC-KG DN 150 SN10, min. 2%  (SO02)

NAVRHOVANÉ  VODOVODNÉ  PRÍPOJKY  HDPE DN32  (SO03)

NAVRHOVANÉ ROZVODY PRE VEREJNÉ OSVETLENIE NAYY-J 4x25 mm2  (SO09)

KOMUNIKÁCIA NAVRHOVANÁ, ASFALTOBETÓN (SO01)

zrušená časť - prekládka exist.verejného vodovodu (SO04)

PRE RIEŠENÉ ÚZEMIE:

LEGENDA:

LEGENDA NAVRHOVANÝCH  INŽINIERSKYCH SIETÍ 

SKRIŇA RE (RE1-RE44)

POZNÁMKY:

TELEKOM - JESTVUJÚCE PODZEMNÉ  VEDENIE

 HDPE DN150 (SO02)

 PVC-KG, DN 300 (SO03)

  HDPE DN80- výtlak  (
SO02)

VEREJNÁ ZELEŇ

LÍNIOVÁ ZELEŇ - VEREJNÁ ZELEŇ

19
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