
 
 

SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Stále pracovisko Nitra 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

 Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 
  

 

Číslo: 4802-14702/2016/Čás/370860106 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 30/2016/Z 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný 

kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona 

č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1  

písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri 

vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so 

zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o kontrole“).  

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

    § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Ľubica Čásarová  Číslo preukazu: 463 

Telefón:   037 656 06 48 

Elektronická adresa:  lubica.casarova@sizp.sk 

 

Inšpektor:   Ing. Katarína Jakušová  Číslo preukazu: 464 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   - 

Adresa:   - 

Zástupca: - Funkcia: - 

Telefón:   - 

Elektronická adresa:  - 
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 

Adresa sídla:   Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava    

IČO:    35 968 486 

Kontrola oznámená:  22.04.2016  Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Ladislav Viglaš  Funkcia: vedúci útvaru prevádzky 

Telefón:   +421911359026 

Elektronická adresa:  ladislav.viglas@slovintegraenergy.sk 

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Paroplynový cyklus 80 MWe Levice 

Adresa prevádzky:  Priemyselný park Levice Géňa 5603/60A, Levice  

Variabilný symbol:  370480106 

Integrované povolenie: 6209/OIPK-1833/06/SP-Tk,Tá/370860106 v znení neskorších 

zmien a doplnení 

Vydané:   16.11.2006 

Právoplatné:   11.12.2006  

Projektovaná kapacita: - 

Kategória:  

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným 

alebo väčším ako 50 MW.   

 

E. Časová os 

Posledná kontrola:  15.3.2011  18.2.2014   

Kontrolované obdobie: 19.2.2014  26.4.2016   

Začatie kontroly:  26.4.2016 

Prvé miestne zisťovanie: 26.4.2016  

Vypracovanie správy:  10.5.2016 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Nie 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    - 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

V čase vykonania kontroly bola prevádzka v činnosti. V prevádzke boli obidve plynové 

turbíny (dokladuje to aj denný protokol emisných hodnôt zo dňa 26. 04. 2016 pre 1. a 2. 

turbínu). 
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I. Použité podklady  

1. Integrované povolenie 

2. Plán údržby – Výmena GG na GT2 dňa 14.09.2015 5:00 – 21.09.2015 18:00 

3. Oznámenie o spotrebe surovín v roku 2015 doručené na Inšpekciu dňa 22.01.2016 

4. Oznámenie o spotrebe surovín v roku 2014 doručené na Inšpekciu dňa 27.01.2015 

5. Správa o oprávnenom meraní emisií CO a NOx zo spaľovacieho zariadenia – 

stacionárnych piestových spaľovacích motorov na zemný plyn SM1 a SM2 

(kogeneračné jednotky) v prevádzke Paroplynový cyklus 80 MWe Levice č. 11/071-

2/2015 zo dňa 10. 12. 2015 

6. Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej 

kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií 

a súvisiacich referenčných veličín zo spaľovacích zariadení v prevádzke Paroplynový 

cyklus 80 MWe Levice č. 11/071-1/2015 zo dňa 17. 12. 2015 

7. Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej 

oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému 

emisií a súvisiacich referenčných veličín zo spaľovacích zariadení v prevádzke 

Paroplynový cyklus 80 MWe Levice č. 01/11-11/84/2014 zo dňa 05. 01. 2015 

 

J. Kontrolné zistenia 

1. Podmienky II.A.1.2 a II.A.2.2 a II.A.2.1 

II.A.1.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa. 

II.A.2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod kontrolou prevádzkovateľa. 

II.A.2.1 Prevádzka môže byť prevádzkovaná nepretržite v pracovných dňoch aj v dňoch 

pracovného pokoja, okrem odstávok podľa schváleného plánu údržby. 

 

Zistený stav Dodržané 

Opis  Áno 

Prevádzka je pod nepretržitou kontrolou dvoch zamestnancov. Títo sledujú chod prevádzky, 

ktorá je automatická. V prípade odchýlky od bežného stavu, tieto kontrola vyhodnotí 

a pokračuje podľa postupu popísaného v prevádzkovom poriadku. V prípade prekročenia 

emisných limitov sa odstaví automatika sama. 

Prevádzka je prevádzkovaná nepretržite okrem stavov, kedy je plánovaná údržba (napr. 

z dôvodu opotrebovanosti oleja, počtu prevádzkových hodín, ...), resp. jej odstavenie je 

možné aj neplánovane z technických príčin (napr. zničenie tesnenia) 

 

 

2. Podmienky II.A.3.1 a II.I.7.11   

II.A.3.1 

Suroviny 

Prevádzkovateľ má povolené používať v prevádzke nasledovné druhy surovín (zoznam 

surovín podľa technologických uzlov):  
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Prevádzkový 

objekt  

Surovina/Pomocná látka  CAS 

hlavnej 

zložky  

Maximálna 

ročná spotreba 

[t/r]  

Parná turbína s 

generátorom  

minerálny turbínový olej  -  1,4  

Plynová turbína s 

generátorom  

syntetický olej pre plynový 

generátor  

-  0,65  

 minerálny turbínový olej  -  3,7  

 prípravok na premývanie 

plynového generátora na báze 

tenzidov  

-  0,2  

 nemrznúca zmes do 

premývacej vody plynového 

generátora na báze 

monopropylénglykolu  

57-55-6  3  

Chladiace okruhy 

turbín  

nemrznúca zmes do chladiacej 

vody  

67-63-0  0,08  

Parné kotly  prípravok na úpravu kotlovej 

vody s obsahom 

trifosforečnanu pentasodného a 

anionického polyméru  

7758-29-4  2  

 prípravok na úpravu 

kondenzátu kotlovej pary na 

báze organických amínov  

5332-73-0  0,3  

Spaľovacie 

motory  

motorový olej  -  0,27  

Dieselagregát, 

zdroj záložného 

napájania  

motorová nafta  68334-30-

5  

0,8  

Chemická úprava 

vôd  

kyselina chlorovodíková, 

technická, 30 %-ný vodný 

roztok  

7647-01-0  108  

 hydroxid sodný, 46 %-ný 

vodný roztok  

1310-73-2  25  

 

 

   

II. I. 7.11 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať Inšpektorátu údaje o skutočnej spotrebe 

jednotlivých surovín, pomocných a ostatných látok každoročne do 31. januára za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

Zistený stav Dodržané 
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Opis  Áno 

Prevádzkovateľ používa iba suroviny schválené v integrovanom povolení a jeho zmenách 

a doplneniach. Údaje o skutočnej spotrebe boli predložené na Inšpekciu v termíne do 

31. januára tak, ako je uvedené v integrovanom povolení. Maximálne povolené množstvá 

neboli v kontrolovanom období prekročené.  

 

3. Podmienka II.A.3.3  

Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) 

všetkých používaných chemických látok. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ má KBÚ k dispozícii v tlačenej forme priamo u vedúceho útvaru prevádzky, 

a takisto sú uložené priamo na prevádzke, kde sa uvedené látky používajú.  

 

4. Podmienka II.B.1.1  

Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke B1 tohto rozhodnutia. 

Tabuľka B 1   

Zdroj emisií 
Miesto 

vypúšťania 

Znečisťujúca látka       

alebo ukazovateľ 
     Emisný limit Poznámka 

Spaľovacia 

turbína 

ST1 a ST2 

 

Komín  

č.1 a 2 

výška 40 m 
NO2

 
 

50 mg.m
-3

 

 

Po zohľadnení 

tepelnej 

účinnosti 

turbín 

TZL (limit je určený pre 

tmavosť dymu podľa 

Bacharachovej stupnice)
 

2.stupeň–trvalá             

prevádzka 

3. stupeň – nábeh 

 

 

- 

  CO 100 mg.m
-3

 

 
- 

Spaľovacie 

motory          

SM1 a SM2 

 

Komín č.5 

výška 30 m NO2 
500 mg.m

-3
 - 

CO 650 mg.m
-3

          - 

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO2 – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NOx – oxidy dusíka vyjadrené ako 

oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý 

Poznámka: 

Emisné limity neplatia počas nábehu a odstavovania energetických zariadení podľa platného Súboru. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Emisné limity prevádzkovateľ dodržiava, čo dokladujú aj správy z merania. Vzhľadom 

k tomu, že došlo k zmene vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší vyhláškou MŽP SR č. 270/2014 Z. z. s účinnosťou od 

15. 10. 2014, bude prevádzkovateľ vyzvaný na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného 
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povolenia z dôvodu zosúladenia integrovaného povolenia s platnými emisnými limitmi (týka 

sa spaľovacích motorov).  

 

5. Podmienka II.B.1.7 a II. B.1.14  

II.B.1.7  Vykonávať periodické skúšky AMS raz za kalendárny rok a správy o vykonaných 

skúškach predkladať do 60 dní inšpekcii. 

II.B.1.14 Periodickú skúšku AMS vykonávať v intervale raz za kalendárny rok. Správa 

o periodickej skúške AMS bude k dispozícii povoľujúcemu orgánu. 

Zistený stav Dodržané 

Opis  Áno 

Periodické skúšky AMS, resp. úplná funkčná skúška AMS bola v kontrolovanom období 

vykonaná 6. – 8. 11. 2014 a 19. – 22. 10. 2015. Správy boli vypracované v termínoch 

05. 01. 2015 a 15. 12. 2015. Na Inšpekciu boli doručené v dňoch 13. 01. 2015 a 28. 12. 2015, 

t.j. do 60 dní. 

 

6. Podmienka II.I.5.1  

Prevádzkovateľ je povinný 1 x mesačne monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 

a viesť evidenciu; na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii. 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ vedie evidenciu spotreby energií, ktorá bola pri obhliadke predložená 

k nahliadnutiu Inšpekcii. 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

Dodržané  

1. II.A.1.2 

2. II.A.2.2 

3. II.A.2.1 

4. II.A.3.1 

5. II.I.7.11 

6. II.A.3.3 

7. II.B.1.1 

8. II.B.1.7 

9. II.B.1.14 

10. II.I.5.1 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

Inšpekcia na základe správy o kontrole nezistila nedostatky a potvrdzuje súlad kontrolou 

zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.  

Emisné limity prevádzkovateľ dodržiava, čo dokladujú aj správy z merania. Vzhľadom 

k tomu, že došlo k zmene vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o ovzduší vyhláškou MŽP SR č. 270/2014 Z. z. s účinnosťou od 

15. 10. 2014, bude prevádzkovateľ vyzvaný na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného 
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povolenia z dôvodu zosúladenia integrovaného povolenia s platnými emisnými limitmi (týka 

sa spaľovacích motorov). Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bude aj 

konanie o vydanie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov 

a technicko-organizačných opatrení.  

 

 

 

N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Ľubica Čásarová  Číslo preukazu: 463 

 

................................................................ 

 

 

Ing. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464 

 

................................................................ 

 

 


