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  SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Inšpektorát životného prostredia Košice 
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Rumanova 14, 040 53  Košice 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Č.: 5586-38189/57/2015/Mil                        Počet strán: 7 

11.08.2015                                                                                                          Počet príloh: 0 

 

 

SPRÁVA  Z  ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLY 

č. 43/2015/Z   

 

 

vykonanej v prevádzke Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2, Priemyselná 720,   072 22   

Strážske, prevádzkovateľa HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske zo 

dňa 11.06.2015. 

 

Miesto a dátum vykonania kontroly:  

HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, 11.06.2015 

 

Kontrolu za Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 

Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) vykonali: 

Ing. Eva Milistenferová – inšpektorka 

Ing. Ivan Hajdušek - inšpektor 

za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:   

Ing. Tibor Šereš – riaditeľ úseku výroby Strážske 

Ing. Alexandra Nováková – vedúca KKD 

Ing. Matej Baran – TP riadenia technológie KD a KKD 

 

Predmetom 

 

správy z environmentálnej kontroly je výsledok kontroly, ktorú vykonala IŽP Košice v súlade                 

so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 

o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov      

a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. 

 

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie 

vybraných  podmienok integrovaného povolenia vydaného  rozhodnutím č. rozhodnutím        

č. 220/18-OIPK/2005-Ko/570310104 zo dňa 23.06.2005 v   znení   zmien vydaných IŽP 

Košice rozhodnutiami č. 5512-29296/2007/Vel/570310104/Z1 zo dňa 24.09.2007,  č. 7454-

31429/2010/Hut/570310104/Z2 zo dňa 26.10.2010, č. 3805-14686/2012/Haj/570310104/Z3 
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zo dňa 01.08.2012, č. 9557-1330/2013/Pal/570310104/Z4 zo dňa 23.01.2013, č. 2760-

10631/2013/Haj/570310104/Z5 zo dňa 18.04.2013,  č. 5047-22698/2013/Haj/570310104/Z6 

zo dňa 27.08.2013 a č. 5717-27365/2013/Hut/570310104/Z7 zo dňa 15.10.2013  povolil 

vykonávanie činnosti v prevádzke Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2, Priemyselná 720,   072 

22   Strážske. 

    

Dátum vykonania kontroly: 11.06.2015   

Kontrolované obdobie: 01.01.2014 do 31.12.2014      

 

O predmete kontroly bol telefonicky informovaný  Ing. Tibor Šereš – riaditeľ úseku výroby 

Strážske  dňa 09.06.2015. 

 

 

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi 

 

1. Presný názov kontrolovanej prevádzky:   Výrobňa kyseliny dusičnej KD-2  

2.  Presná adresa kontrolovanej prevádzky:   Priemyselná 720,   072 22   Strážske 

3.  Presný názov prevádzkovateľa:                 HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. 

4.  Presná adresa prevádzkovateľa:                Priemyselná 720,  072 22 Strážske 

5.  IČO:       36 726 559 

  

6. KPČ: 4.2.b Chemické prevádzky na výrobu základných anorganických chemických látok 

ako sú kyselina chrómová, kyselina fluorovodíková, kyselina fosforečná, kyselina  dusičná, 

kyselina  chlorovodíková,  kyselina sírová,  oleum, kyselina siričitá. 

NOSE-P: 105.09 

 

ROZSAH  KONTROLY: 

Predmetom kontroly boli podmienky integrovaného povolenia, ktoré vydal IŽP Košice 

rozhodnutím č. 220/18-OIPK/2005-Ko/570310104 zo dňa 23.06.2005 v   znení   zmien 

vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5512-29296/2007/Vel/570310104/Z1 zo dňa 

24.09.2007, č. 7454-31429/2010/Hut/570310104/Z2 zo dňa 26.10.2010, č. 3805-

14686/2012/Haj/570310104/Z3 zo dňa 01.08.2012, č. 9557-1330/2013/Pal/570310104/Z4    

zo dňa 23.01.2013, č. 2760-10631/2013/Haj/570310104/Z5 zo dňa 18.04.2013,  č. 5047-

22698/2013/Haj/570310104/Z6 zo dňa 27.08.2013 a č. 5717-27365/2013/Hut/570310104/Z7 

zo dňa 15.10.2013 (ďalej len „integrované povolenie“). Týmto povolením IŽP Košice povolil 

vykonávanie činnosti v prevádzke podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ.  Kontrola bola zameraná 

na kontrolu záväzných podmienok integrovaného povolenia: 

- bod 1.1.2 Skladovanie vyrobenej kyseliny dusičnej,   

- bod 1.1.4 Skladové hospodárstvo,  

- na nakladanie s odpadmi v prevádzke KD-2. 
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II.  Predložené doklady  

 

Doklady predložené dňa 11.06.2015 

1. Protokol o skúške tesnosti  podľa STN 75 3415 a STN  EN 473,  zásobník 50 %  kyseliny 

dusičnej - H 202 A o objeme 100 m
3 

, č. 357/2014 zo dňa 28.03.2014, 

2. Protokol o skúške tesnosti podľa STN 75 3415 a STN  EN 473,  zásobník 50 %  kyseliny 

dusičnej - H 202 B o objeme 100 m
3
, č. 358/2014 zo dňa 03.04.2014, 

3. Protokol o skúške tesnosti STN 75 3415 a STN  EN 473, zásobník  50 %  kyseliny dusičnej 

-  H 202 C o objeme 100 m
3
,  č. 359/2014 zo dňa 07.04.2014, 

4. Protokol o kontrole vyčistenia zásobníkov na prevádzke KD2 stredisko 4110 – zásobník 

HNO3, pozícia skladu KD1 o objeme 150 m
3
, zo dňa 16.03.2015, 

5. Protokol o skúške tesnosti  STN 75 3415 a STN  EN 473 – zásobník HNO3 o objeme 150 

m
3
, č. 435/2015 zo dňa 23. – 24.02.2015, 

7. Protokol o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných  nádrží podľa STN 75 09 

05, STN EN 1610 a STN 473, záchytná nádrž na kyselinu dusičnú, sklad KD1                     

o objeme 135 m
3
 , č. 254/2012 zo dňa 14.05. – 17.05.2012, 

    (Protokol o  skúške tesnosti  a  technického stavu havarijnej nádrže v sklade KD-1       

č. 27/2005 zo dňa 07.10.2005) 

8. Protokol o skúške tesnosti  podľa STN 75 3415 a STN  EN 473,  skladovacia nádrž 

kyseliny dusičnej - H 42 A o objeme 320 m
3 

, č. 418/2014 zo dňa 8. – 9.9.2014, 

     (Protokol o skúške tesnosti a technickom stave nádrže B/320 m
3
 č. 25092009/7 zo dňa 

    16.10.2009) 

9. Protokol o skúške tesnosti  podľa STN 75 3415 a STN  EN 473,  skladovacia nádrž    

kyseliny dusičnej - H 42 B o objeme 320 m
3 

, č. 419/2014 zo dňa 10. – 11.9.2014, 

 (Protokol o skúške tesnosti a technickom stave nádrže B/320 m
3
 č. 25092009/8 zo dňa 

  6.10.2009) 

10. Protokol o skúške tesnosti  podľa STN 75 3415 a STN  EN 473,  skladovacia nádrž  

kyseliny dusičnej - H 42 C o objeme 320 m
3 

, č. 420/2014 zo dňa 16. – 17.9.2014, 

11. Protokol o skúške tesnosti  podľa STN 75 3415 a STN  EN 473,  skladovacia nádrž  

kyseliny dusičnej - H 42 D o objeme 320 m
3 

, č. 421/2014 zo dňa 17. – 18.9.2014, 

12.  Protokol o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných  nádrží podľa STN 75 09 

05, STN EN 1610 a STN 473, záchytná nádrž – sklad koncentrácie kyselín, sklad KD2                     

o objeme 439 m
3
 , č. 322/2012 zo dňa 18.10. – 20.10.2012, 

       (Protokol o  skúške tesnosti  a  technického stavu havarijnej nádrže v sklade KD-1       

č. 27/2005 zo dňa 07.10.2005) 

13. Protokol  o  skúške  tesnosti  podľa STN 75 3415, BTP/TI a STN EN 473, potrubnej  

vetvy kyseliny dusičnej z výrobne KD 2 na sklad KD 2,   č. 400/2014 zo dňa 17.06.2014, 

14. Protokol o skúške tesnosti podľa STN 75 3415, BTP/TI a STN EN 473, potrubnej vetvy 

kyseliny dusičnej z výrobne KD 2 na sklad KKD  č. 401/2014 zo dňa 17.06.2014 

15. Evidenčné listy odpadov za kontrolované obdobie 01.01.2014 do 31.12.2014 

16. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014. 
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III. Zistený stav 

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo 

zistené:  

 

1) Podmienka 4.1.1 časť II. integrovaného povolenia 
   Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je oprávnený nakladať s vyprodukovanými 

nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg 

odpadov“), uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, ktoré spočíva v ich triedení, 

zhromažďovaní   a dočasnom skladovaní max. 1 rok na určených miestach v prevádzke 

tak, ako je uvedené v prílohe č. 2 integrovaného povolenia. 

Zistený stav: 

Podľa predloženej evidencie odpadov ku kontrole prevádzkovateľ v roku 2015 nakladal 

s nebezpečnými odpadmi  kat. č. 13 02 06 – odpadové oleje, v množstve 0,195 t, kat. č. 13 05 

07 – voda obsahujúca  olej z odlučovačov oleja z vody  v množstve 0,185 t, kat. č. 16 01 07 – 

olejové filtre  v  množstve 0,008 t  a  s ostatnými odpadmi kat. č. 20 01 39 – plasty 

v množstve 0,004 t, kat. č.  20 01 02 – sklo v množstve 0,002 t, kat. č. 15 01 06 -  zmiešané 

obaly v množstve 0,29 t, kat. č. 17 01 07 - zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 v množstve 11,9 t, kat. č. 17 06 04 -  izolačné 

materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 v množstve 1,14  t,  kat. č. 06 05 03 – kaly 

zo spracovania  kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 

v množstve 103,97  a 20 03 01 zmesový komunálny odpad v množstve 7,37 t. 

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady v sklade nebezpečných odpadov 

o rozmeroch 3 m x 2,350 m. Prevádzkovateľ v kontrolovanom období nakladal s NO v súlade 

s podmienkou 4.1.1 časť II. integrovaného povolenia.  

Podmienka splnená. 
 

2) Podmienka 4.1.2 časť II. integrovaného povolenia 
Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať všetky odpady utriedené podľa druhov                            

a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením  alebo  iným nežiaducim únikom.  

Zistený stav: 

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné utriedené podľa druhov v uzamknutom sklade na 

oceľovej podlahe, odolnej voči úniku zhromažďovaných nebezpečných odpadov 

a protihavarijne zabezpečená, 800 l havarijnou nádržou. 

Podmienka splnená. 

 

3) Podmienka 4.1.5 časť II. integrovaného povolenia 
     Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa 

skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené  identifikačným listom nebezpečného 

odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového  

hospodárstva. 

Zistený stav: 

Sklad nebezpečných odpadov bol označený identifikačným listom nebezpečného odpadu 

a zberné nádoby na odpady  č. 13 02 06, kat. č. 13 05 07  a kat. č. 16 01 07 boli označené 

identifikačnými listami nebezpečného odpadu v súlade s podmienkou 4.5 časť II. 

integrovaného povolenia.  

Podmienka splnená. 

 

4) Podmienka 4.1.6 časť II. integrovaného povolenia 
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     Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály 

a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje 

a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených 

záchytnými vaňami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov 

v pôvodných obaloch v zberných nádobách a  odpadové olovené batérie a  akumulátory 

minimálne uložené v záchytných vaničkách. 

Zistený stav: 

Prevádzkovateľ zhromažďoval tekuté nebezpečné odpady v kovových sudoch uložených 

v oceľovej havarijnej vaničke a uložený sklade NO v súlade s podmienkou 4.1.6 časť II. 

integrovaného povolenia. 

Podmienka splnená. 

 

5) Podmienka 4.1.8 časť II. integrovaného povolenia 
     Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len 

osobám oprávneným nakladať s predmetnými odpadmi podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.  

Zistený stav: 

Prevádzkovateľ v roku 2015 z prevádzky KD-2 odovzdal na zhodnotenie oprávnenej osobe  

Fecupral, s.r.o. Prešov v množstve 0,388 t.  

 

6) Podmienka 4.1.13 časť II. integrovaného povolenia 
     Prevádzkovateľ nesmie riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo 

nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na účely zníženia koncentrácie 

prítomných škodlivín. 

Zistený stav: 

V čase kontroly nebolo zistené, žeby prevádzkovateľ riedil alebo zmiešaval jednotlivé druhy 

nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné na 

účely zníženia koncentrácie prítomných škodlivín. 

Podmienka splnená. 

 

7) Podmienka 4.1.15 časť II. integrovaného povolenia 
     Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa vydáva do 31.10.2016. Prevádzkovateľ 

je povinný v lehote najneskôr 3 mesiace pred skončením platnosti súhlasu na nakladanie 

s nebezpečnými odpadmi, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, doručiť IŽP 

Košice žiadosť o predĺženie lehoty jeho platnosti. 

Zistený stav: 

Prevádzkovateľ nakladal v kontrolovanom období od 01.01.2014 do 31.12.2014 

s nebezpečnými  odpadmi na základe platného súhlasu vydaného IŽP Košice rozhodnutím     

č.  č. 5717-27365/2013/Hut/570310104/Z7 zo dňa 15.10.2013. Súhlas je platný 31.10.2015. 

Prevádzkovateľ zaslal na IŽP Košice Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 

20014 a viedol evidenciu odpadov v kontrolovanom období na evidenčných listoch odpadu. 

Podmienka splnená.  

 

8) Podmienka 6.10 časť II. integrovaného povolenia 

     Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, 

rozvodov a produktovodov každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky,  ihneď 

po  ich rekonštrukcii a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden  rok. 
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Zistený stav: 

Tabuľka 1  Skúšky tesnosti skladovacích nádrží - Zásobníky v sklade kyselín KD-2 
D
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

HNO3 A/320 
nadzemná 

VK 
oceľ 1 8.-9.9.2014 - áno áno V 

HNO3 B/320 
nadzemná 

VK 
oceľ 1 10.-11.9.2014 - áno áno V 

HNO3 C/320 
nadzemná 

VK 
oceľ 1 16.-17.9.2014 - áno áno V 

HNO3 D/320 
nadzemná 

VK 
oceľ 1 17.-18.9.2014 - áno áno V 

Skratky v tabuľke: V – vyhovuje, ŠL – škodlivá látka, VK – nádrž s povrchom vizuálne kontrolovateľným  

 

Prevádzkovateľ predložil protokol o kontrole vyčistenia zásobníkov na prevádzke KD2 

stredisko 4110 – zásobník HNO3, pozícia skladu KD1 o objeme 150 m
3
, zo dňa 16.03.2015. 

Prevádzkovateľ predložil protokol o kontrole vodotesnosti vodárenských a kanalizačných  

nádrží podľa STN 75 09 05, STN EN 1610 a STN 473, záchytná nádrž – sklad koncentrácie 

kyselín, sklad KD2  o objeme 439 m
3
 , č. 322/2012 zo dňa 18.10. – 20.10.2012. 

Skúšky tesnosti skladovacích nádrží vykonal Ing. Vladimír Mikitka – samostatný 

defektoskopický pracovník, certifikát, č. 323/07/I, LT/AB – 2. stupeň. 

 

Tabuľka 1  Skúšky tesnosti skladovacích nádrží - Zásobníky HNO3 v objekte 151   
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HNO3 

H 202 A    (100 

m3) 

nadzemná 

VK 
oceľ 1 28.3.2014 - áno áno V 

HNO3 
H 202 B 

(100 m3) 

nadzemná 

VK 
oceľ 1 3.4.2014 - áno áno V 

HNO3 
H 202 C 

(100 m3) 

nadzemná 

VK 
oceľ 1 7.4.2014 - áno áno V 

Skratky v tabuľke: V – vyhovuje, ŠL – škodlivá látka, VK – nádrž s povrchom vizuálne kontrolovateľným  

 

Skúšky tesnosti skladovacích  nádrží vykonal Ing. Vladimír Mikitka – samostatný defektoskopický 

pracovník, certifikát, č. 323/07/I, LT/AB – 2. stupeň. 
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Potrubné rozvody na škodlivé látky 

Tabuľka 2 Potrubné rozvody  
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1 2 5 6 7 8 9 10 

potrubná trasa HNO3 52 % 

zo skladu KD2 na sklad 

KDD 

950 oceľ príruba nadzemné 1 17.06.2014 V 

potrubná trasa cirkulačné 

potrubie HNO3 

150 oceľ príruba nadzemné 1 18.06.2014 V 

Skratky použité v tabuľke: MB – mimo budovy, VB – v budove, V – vyhovuje 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok tesnosti  a kontrolu technického stavu 

u kontrolovaných skladovacích nádrží, prevádzkovej nádrže, potrubných rozvodov 

a havarijných nádrží v súlade s podmienkou 6.10 časť II. integrovaného povolenia. Skúšky 

tesnosti boli vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie. 

Podmienka splnená. 

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade 

s kontrolovanými podmienkami určenými v povolení v súlade § 35 zákona č. 39/2013 Z. z.     

o  IPKZ. 

 

VI.  Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly  

 

S výsledkom environmentálnej kontroly bol dňa 20.08.2015 oboznámený Ing. Tibor Šereš – 

riaditeľ úseku výroby Strážske, pričom environmentálna správa mu bola osobne odovzdaná. 

Správa z environmentálnej kontroly  č. 43/2015/Z  bola vypracovaná dňa 11.08.2015. 

 

VII. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) 

kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam  

 

bez pripomienok 

 

V Košiciach  dňa 20.08.2015 

 

Za SIŽP, IŽP Košice, OIPK:  Ing. Milistenferová            .............................................. 

 

Za HNOJIVÁ Duslo, s.r.o.:  Ing. Tibor Šereš                 .............................................. 
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