
 
 

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
Inšpektorát životného prostredia Žilina 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Legionárska 5, 012 05 Žilina  
 

Číslo: 7195-29992/2017/Daň/770110103 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 29/2017 

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia 

životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán 

štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa 

postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole 

v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).  

 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna  

Podnet:   Áno 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. b) zákona – Pokuta 

    § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu 

Odstúpené:   Nie 

 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Eva Daňová  Číslo preukazu: 341 

Telefón:   041 507 51 16 

Elektronická adresa:  eva.danova@sizp.sk 

Inšpektor:   Ing. Marta Martinčeková        Číslo preukazu: 114 

Telefón:   041 507 51 10 

Elektronická adresa:  marta.martincekova@sizp.sk 

Inšpektor:   Ing. Alžbeta Patúšová        Číslo preukazu: 141 

Telefón:   041 507 51 16 

Elektronická adresa:  alzbeta.patusova@sizp.sk 
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  VAS s.r.o. 

Adresa sídla:   Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina   

IČO:    31 587 666 

Kontrola oznámená:  03.08.2017 Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Ing. Peter Krajči  Funkcia: riaditeľ spoločnosti 

 Ing. Vladimír Laluha Funkcia: výrobno -technický manažér 

Telefón:   041/5654112,3-ústredňa 

Elektronická adresa:  vas@vas-ml.sk, krajci@vas-ml.sk, laluha@vas-ml.sk     

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina 

Adresa prevádzky:  Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina 

Variabilný symbol:  770110103 

Integrované povolenie: 2004/3177/770110103/545-Pt 

Vydané:   20.12.2004 

Právoplatné:   12.1.2005  

 

Kategória:  

6.5. Odstraňovanie alebo recyklácia mŕtvych tiel zvierat alebo živočíšneho odpadu 

s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň. 

 

Projektová kapacita:                                                                                        

Projektovaná celková kapacita prevádzky:  

ročná kapacita - 109 000 t odpadov živočíšneho pôvodu/rok                                       

maximálna denná kapacita  - 300 t odpadov živočíšneho pôvodu/deň 

 

E. Časová os 

Posledná kontrola:  1.8.2016  26.8.2016 

Kontrolované obdobie: 1.1.2017  17.08.2017   

Začatie kontroly:  08.08.2017 

Prvé miestne zisťovanie: 08.08.2017 

Druhé miestne zisťovanie: 17.08.2017  

Vypracovanie správy:  20.09.2017 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 
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G. Zameranie kontroly – opis 

Mimoriadna environmentálna kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania podmienok 

integrovaného povolenia, súvisiacich s požiadavkami všeobecne záväzných právnych 

predpisov na ochranu ovzdušia v prevádzke VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, z dôvodu 

opakujúcich sa podnetov občanov priľahlej obce Mojš na nadmerný zápach šíriaci sa z 

prevádzky. Kontrola bola zároveň zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, 

ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia. 

Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov 

súvisiacimi  s  podmienkami integrovaného povolenia.  

 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

Inšpekcia vykonala v prevádzke kontrolu dňa 08.08.2017 a dňa 17.08.2017. 

  

 Pri miestnom šetrení dňa 08.08.2017 inšpekcia zistila, že v prevádzke nastala mimoriadna 

situácia: 

Dňa 29.07.2017 došlo k poruche na technologickom zariadení sušičky KDS 250 – porucha na 

rotore. Porucha, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, bola zistená dňa 30.07.2017 v ranných 

hodinách o cca 7,00 hod., objednávka na opravu bola zadaná telefonicky, a ešte v ten deň 

mala byť odstránená. Opätovné spustenie výroby bolo podľa prevádzkovateľa dňa 30.07.2017 

o 15,30 hod. V uvedenom období bola prevádzka odstavená a došlo k nahromadeniu 

dovezenej suroviny v areáli prevádzky – cca 14 kontajnerov. Surovina bola uskladnená 

v kovových kontajneroch na spevnenej komunikácii pred prevádzkovou budovou materiál 

kategórie č.3. Vplyvom vysokých teplôt dochádzalo k rýchlejšiemu rozkladu suroviny 

a zároveň aj následnému problematickému spracovávaniu. Prevádzkovateľ počas kontroly 

uviedol, že to spôsobilo pomalší výrobný proces a napriek tomu, že sa snažili všetku 

dovezenú surovinu spracovať čo najrýchlejšie, tento nepriaznivý stav pretrvával až do 

04.08.2017. Prevádzkovateľ ku kontrole uviedol, že zvýšený zápach mohol byť spôsobený 

nepriaznivou situáciou v období od 29.07.2017 do 04.08.2017. 

Inšpekcia zároveň preverila skutočnosť o výmene palivového filtra na horáku kotla K3, 

následnej kalibrácii, úradnej skúške a nastavení horáka.  

 

 V čase fyzickej obhliadky dňa 08.08.2017, v doobedných hodinách, nebol v areáli VAS, 

s.r.o. Mojšová Lúčka zistený zápach, ktorý by mohol byť definovaný ako nadmerný alebo 

neznesiteľný. V okolí výrobných hál bol zápach menej výrazný a vo vnútri výrobných hál bol 

intenzívnejší. Vzduch z pracovných priestorov výrobných hál bol odsávaný a vedený do 

vodných pračiek na dezodorizáciu. Pri vstupe do pracovných priestorov bolo cítiť podtlak 

(funkčné odsávanie). 

Všetky miesta možného úniku zápachu inšpekcia preverila a uvedené miesta boli zakryté 

tesniacimi prvkami. V prevádzke, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, bol bežný prevádzkový 

stav.  

Pri vstupe do miestnosti vodných pračiek inšpekcia zistila viditeľnú netesnosť na prívodnom 

potrubí vzdušiny do vodnej pračky VP2, zároveň je vidieť aj vysoký stupeň korózie 

a chýbajúce skrutky na potrubí.  

Uvedené je zrejmé aj z fotodokumentácie: 
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Na základe zisteného je možné konštatovať, že vodná pračka prisávala aj okolitý vzduch 

z miestnosti, čo mohlo negatívne ovplyvňovať účinnosť čistenia zapáchajúcej vzdušniny.  

Inšpekcii nie je jasné, ako mohla spoločnosť ProMinent Slovensko s.r.o., Bratislava, 

oprávnená osoba vypracovať protokol o odbornej skúške Generátora VP1 a Generátora VP2, 

ev. č.: 15-0373 zo dňa 15.07.2016, v ktorom sa uvádza: „Dňa 15.07. bol na zariadení 

vykonaný pravidelný ročný servis, na zariadení boli vymenené predpísané sady náhradných 

dielov. Zariadenie je bezpečné a prevádzky schopné. Na zariadení boli vykonané skúšky 

tesnosti a kalibrácie. Zariadenie zodpovedá všetkým technickým požiadavkám podľa zákona 

č. 254/2003 Z.z.“ 

Na vyššie uvedenom zariadení v minulom roku určite neboli vymenené ani doplnené 

chýbajúce skrutky v potrubí a zároveň inšpekcia pochybuje o vykonaní skúšky tesnosti, 

pretože v opačnom prípade by bol výsledok skúšky nevyhovujúci. Zároveň inšpekcia 

upozorňuje, že zákon č. 254/2003 Z.z. bol zrušený a nahradený novým a zároveň upozorňuje 

na fakt, že zákon o IPKZ, či starý alebo nový neobsahoval žiadne “technické požiadavky“, 

ktoré by mohli byť počas odbornej skúšky zisťované, teda inšpekcii nie je jasné, s čím bol 

skutočný technický stav porovnávaný. 
 

Na uvedené zistenie bude prevádzkovateľovi uložené opatrenie na nápravu. 

 

Z dôvodu pretrvávajúcich podnetov na zápach od obyvateľov obce Mojš vykonala inšpekcia 

opätovnú kontrolu v prevádzke dňa 17.08.2017, počas ktorej zistila: 

- Brána s elektrickým ovládaním na hale príjmu materiálu kategórie č.3. nebola v čase 

obhliadky  zatvorená. Vidieť z priloženej fotodokumentácie: 

  
 

Vnútro haly, podlaha aj príjmové žľaby boli prázdne a vyčistené. Inšpekcia považuje za 

nezvyčajné, že počas bežného výrobného dňa, v čase kontroly, sa aktuálne nedovážala 

a nespracovávala žiadna čerstvá surovina. Rampa do haly aj spevnená plocha v okolí rampy 

bola znečistená drobnými časťami tiel uhynutých zvierat. Veľké znečistenie bolo viditeľné 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 29/2017 

Strana 5  

 

najmä pod rampou pri obvodovej stene budovy, kam pravdepodobne stekala oplachová voda 

z haly počas čistenia. Znečistenie v okolí haly môže byť zdrojom zápachu aj infekcie. 

   
 

Na uvedené zistenie bude prevádzkovateľovi uložené opatrenie na nápravu. 

 

Inšpekcia preverila aj chod kotla K3, na ktorom sa spaľuje najviac zapáchajúca vzdušnina 

z výrobného procesu tak, že vzdušnina je odsávaná z výrobných miest do kotla K3, v ktorom 

zapáchajúca vzdušnina čiastočne  nahrádza spaľovací vzduch v kotle. Podľa vyjadrenia 

prevádzkovateľa je všetok objem zapáchajúcej vzdušniny odsávaný a spaľovaný v kotle K3, 

len v prípade odstávky kotla K3 je vzdušnina automaticky premanipulovaná do vodných 

pračiek. Inšpekcia preverila aj prevádzkovú evidenciu kotla K3. 

Inšpekcia zistila, že prívodné potrubie zapáchajúcej vzdušniny ku kotlu je v nevyhovujúcom  

stave, prípadne je dané technologické zariadenie nesprávne navrhnuté na konkrétny typ 

vzdušniny, pretože uvedená vzdušnina obsahuje veľké množstvo tuhých látok zo 

spracovávanej suroviny, ktoré sa usádza v potrubiach, znečisťuje ich a spôsob odvádzania 

týchto látok nie je riadne zabezpečený. Na podlahe pod potrubím bolo viditeľné hnedé mastné 

znečistenie:  
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Na uvedené zistenie bude prevádzkovateľovi uložené opatrenie na nápravu. 

 

 

Ďalej sa inšpekcia pri hľadaní možných príčin zápachu zamerala na preverenie chodu 

kondenzátorov. Kondenzátory sú zariadenia inštalované v prevádzke, aby v nich 

kondenzovala najviac zapáchajúca vodná para z výroby. Po správnej kondenzácii pár by mal 

vzniknúť kondenzát a suchá vzdušnina. Kondenzát sa podľa vyjadrenia prevádzkovateľa 

likviduje na čistiarni odpadových vôd a vysušená vzdušnina je potrubím odsávaná prednostne 

do kotla K3 na spálenie, a v prípade, ak je kotol K3 mimo prevádzky, tak na veľké vodné 

pračky (VP1 a VP2). 

Inšpekcia žiadala evidenciu o chode a základné parametre kondenzátorov a prevádzkový 

predpis na prevádzku, obsluhu a údržbu kondenzátorov. 

Prevádzkovateľ ku kontrole uvedené nepredložil. Grafický záznam o chode 

kondenzátorov podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa nedá vytlačiť a prevádzkový predpis nie 

je k dispozícii. Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že kondenzátory sú nastavené výrobcom 

a nevyžadujú žiadny zásah. 

Z uvedeného dôvodu inšpekcia nemohla dôkladne skontrolovať správny chod 

a prevádzku kondenzátorov. Inšpekcia má podozrenie, že v kondenzátoroch nedostatočne 

skondenzujú tuhé a kvapalné podiely  zo vzdušniny (v čase kontroly neboli všetky ventilátory 

v chode napriek tomu, že atmosférická teplota bola okolo 30°C), ktoré neskôr skondenzujú 

v potrubí a uvedené potrubie aj jeho okolie znečisťujú.    

 

Na uvedené zistenie bude prevádzkovateľovi uložené opatrenie na nápravu. 

 

 

Inšpekcia preverila predložené podklady o množstve dovezenej suroviny, spracovávaní, 

výrobných parametroch, záznamy a evidenciu o celom technologickom procese, funkčnosti 

odsávania zapáchajúcej vzdušniny a zariadeniach na elimináciu zápachu. 

 

Podľa predložených dokladov, výrobná kapacita v kontrolovanom období nebola prekročená, 

avšak v predložených podkladoch inšpekcia nenašla surovinu, ktorá bola v kontrolovanom 

období privážaná z Poľska vo veľkom množstve, o ktorej telefonicky informoval zástupca 

prevádzkovateľa, Ing. Vladimír Laluha, pani riaditeľku inšpekcie v čase šetrenia podnetu. 
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I. Použité podklady  

1. Súpis suroviny 

2. Vyjadrenie prevádzkovateľa 

3. Doklady o výmene palivového filtra na horáku kotla K3, následnej kalibrácii, úradnej 

skúške a nastavení horáka 

4. Protokol o odbornej skúške generátorov vodných pračiek VP1 a VP2, generátora 

chlórdioxidu 

5. grafické záznamy o chode technológie v súvislosti s chodom veľkých pračiek VP1 

a VP2 

6. Evidencia – spoločná kniha závad 

 

J. Kontrolné zistenia 

 

 

1. Podmienka  

A.5.31. Všetky technologické zariadenia musia byť nepriepustné a tesné, aby sa 

zabránilo úniku škodlivých látok do životného prostredia. 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Z potrubia na prívod zapáchajúcej vzdušniny pred kotlom K3 vytekala hnedá tekutina – 

pravdepodobne kondenzát pár, ktorý (skondenzoval miesto kondenzátorov až v potrubí) 

a znečisťoval okolie potrubia vo výrobnej hale, v blízkosti kotla K3.  

 

 

2. Podmienka  

A.5.37. Trvale sledovať pH cirkulačnej vody vo veľkých vodných práčkach, 

zaznamenávať nameranú hodnotu pH do prevádzkovej evidencie a v prípade kyslej 

reakcie cirkulačnej vody  riadeným dávkovaním NaOH upravovať pH cirkulačnej vody 

na požadovanú hodnotu, uvedenú v prevádzkovom predpise, resp. v schválenom STPP 

a TOO na ochranu ovzdušia. 

Zistený stav Nie je možné vyhodnotiť 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ nesleduje pH cirkulačnej vody vo veľkých vodných práčkach a nameranú 

hodnotu pH nezaznamenáva do prevádzkovej evidencie. O tejto skutočnosti svedčia záznamy 

v prevádzkovej evidencii, v ktorej je tabuľka - označenie pH a krúžok, do ktorého obsluha 

zapisovala krížik (ako nevykonal), v záznamoch chýba nameraná hodnota pH. Uvedená 

podmienka mala byť zrušená prípadne preformulovaná pri kolaudácii stavby „Spaľovanie 

vzdušniny na kotle K3“. Podmienka je neaktuálna a bude vyžadovať zmenu integrovaného 

povolenia. 

 

 

3. Podmienka  

C.8. Prevádzkovať zariadenie zaznamenávajúce dobu otvorenia dverí (kamerový 

systém), bez možnosti zásahu zvonku, v halách príjmov, v ktorých dochádza k vzniku 

zápachu. 
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C.12. Doba otvorenia dverí do priestorov haly príjmu nesmie byť dlhšia ako 

nevyhnutne potrebná na dobu vstupu a výstupu vozidiel. 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

Prevádzkovateľ ku kontrole nepredložil kamerové záznamy. Inšpekcia tak nemohla 

skontrolovať plnenie podmienky počas kontrolného obdobia. 

Pri obhliadke dňa 17.08.2017 inšpekcia zistila, že dvere na hale príjmu kat. 3 boli čiastočne 

otvorené napriek tomu, že v okolí haly ani vo vnútri nebol žiadny pracovník, ktorý by 

vykonával v uvedenom priestore nejakú činnosť. Z uvedeného dôvodu inšpekcia konštatuje, 

že prevádzkovateľ uvedené podmienky nedodržal. 

 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

 

Dodržané  

1. 0 

 

Nedodržané 

1. A.5.31.,   

2. C.8., C.12.,  

 

Čiastočne dodržané 

1. 0 

 

Nie je možné vyhodnotiť 

1. A.5.37., 

 

 

Ďalšie zistené skutočnosti: 

1. V predložených podkladoch inšpekcia nenašla surovinu, ktorá bola v kontrolovanom 

období privážaná z Poľska vo veľkom množstve, o ktorej telefonicky informoval zástupca 

prevádzkovateľa pani riaditeľku inšpekcie v čase šetrenia podnetu. Na základe uvedeného 

inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ neposkytol úplné informácie inšpekcii 

k vypracovaniu správy z kontroly, keď neposkytol údaje o množstve dovezenej suroviny 

z Poľskej republiky, pretože v predloženej evidencii o surovine, táto nebola uvedená. 

2. Prevádzkovateľ nemá zabezpečené zvážanie suroviny nákladnými autami s chladiacim 

zariadením, ani nemá skladovací priestor na skladovanie suroviny s odsávaním 

o dostatočnej kapacite, pretože pri poruche a privezení veľkého množstva suroviny, musela 

byť skladovaná v kontajneroch na voľnom priestranstve medzi halami. V období od 

29.07.2017 do 04.08.2017 boli vysoké teploty a práve pôsobením vysokých teplôt, 
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a nevhodnou prepravou a skladovaním dochádzalo k rýchlemu rozkladu suroviny, z ktorej 

sa následne uvoľňoval nepríjemný a nadmerný zápach.  

3. Počas obhliadky inšpekcia zistila nevyhovujúci technický stav prívodného potrubia 

zapáchajúcej vzdušiny do vodnej pračky VP2 (veľká netesnosť na potrubí, viditeľný  

vysoký stupeň korózie potrubia, chýbajúce skrutky na potrubí, na podlahe pod vodnou 

pračkou VP2 bolo viditeľné znečistenie spôsobené hnedou tekutinou vytekajúcou z VP2). 

Prevádzkovateľ predložil správy z vykonaných servisných kontrol za roky 2015 a 2016, ale 

napriek tomu, čo sa v správach uvádza, VP2 je v technicky nevyhovujúcom stave. Je 

netesná, skorodovaná, kvapkala z nej hnedá tekutina. 

4. Viditeľné znečistenie bolo aj na príjazdovej rampe a pod rampou do haly príjmu mat. 

kategórie č.3. Znečistenie bolo zrejme spôsobené čistením haly príjmu, keď oplachová 

voda z haly vytekala vstupnou bránou cez rampu a okolo rampy na terén.  

5. Inšpekcia zistila veľké znečistenie okolia prívodného potrubia zapáchajúcej vzdušniny ku 

kotlu K3. Prívodné potrubie je nevyhovujúce, prípadne je dané technologické zariadenie 

nesprávne navrhnuté na konkrétny typ vzdušniny, pretože uvedená vzdušnina obsahuje 

veľké množstvo tuhých látok zo spracovávanej suroviny, ktoré sa usádza v potrubiach, 

znečisťuje ich a spôsob odvádzania týchto látok nie je riadne zabezpečený. Uvedené 

znečistenie potrubia hnedou tekutinou je pravdepodobne spôsobené nedostatočnou 

kondenzáciou pár v kondenzátoroch. 

6. Prevádzkovateľ ku kontrole nepredložil prevádzkové predpisy, návody na obsluhu 

a prevádzku pre kondenzátory, ani prevádzkovú evidenciu o uvedených zariadeniach. 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ 

v kontrolovanom období od 01.01.2017 do 17.08.2017 neudržiaval prevádzku v súlade 

s podmienkami určenými v integrovanom povolení v zmysle § 35 zákona o IPKZ.   

 

Na základe zistených skutočností inšpekcia: 

 I.  nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 

písm. a) zákona o IPKZ. 

 

II.  uloží pokutu podľa § 35 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ za zistený správny delikt, 

t.j. za porušenie § 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ – udržiavať prevádzku v súlade 

s podmienkami určenými v povolení. 

 

 

 

N. Podpisy 

Za SIŽP:   Ing. Eva Daňová  Číslo preukazu: 341 

 
       ................................................................ 

 

    Ing. Marta Martinčeková  Číslo preukazu: 114 

 
      ................................................................ 
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    Ing. Alžbeta Patúšová        Číslo preukazu: 141 

 
 ................................................................ 

 

 

 

Za prevádzkovateľa:  Ing. Peter Krajči  Funkcia: riaditeľ spoločnosti 

 
           ................................................................ 

 


