
 
 

                                 Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra 

  

 Číslo: 7493-36670/2018/Jur/374820110 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 64/2018/P 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, 

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako 

príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 

zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 

zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo  

podľa zákona o IPKZ. 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta 

    § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti 

Odstúpené:   Nie 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   RNDr. Martin Jursa   Číslo preukazu: 495 

Telefón:   037 656 06 31  

Elektronická adresa:  martin.jursa@sizp.sk 

 

Inšpektor:   Mgr. Kristína Kapriová   Číslo preukazu: 576 

Telefón:    037 656 06 32  

Elektronická adresa:  kristina.kapriova@sizp.sk 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   - 

Adresa:   - 

Zástupca: - Funkcia: - 

Telefón:   - 

Elektronická adresa:  - 
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C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  DG-energy, a. s. 

Adresa sídla:   Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava   

IČO:    44 663 382 

Kontrola oznámená:  05.09.2018  Spôsob: Telefonicky 

Zástupca: Rastislav Kolářský Funkcia: predseda predstavenstva 

Telefón:   0905 246 574 

Elektronická adresa:  rasto.kolarsky@dg-energy.sk 

 

D. Prevádzka 

Názov podľa IP:  Pripojenie dieselagregátov do siete SEPS pre poskytovanie 

podporných služieb, TR Levice 

Adresa prevádzky:  Levice 

Variabilný symbol:  374820110 

Integrované povolenie: 1091-21934/2011/Šim,Goc/374820110 

Vydané:   28.7.2011 

Právoplatné:   8.11.2011  

Projektovaná kapacita: Menovitý tepelný príkon dieselgenerátorov – 88,672 MW 

Kategória:   1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým 

tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.   

 

E. Časová os 

Predchádzajúce kontrolované  

obdobie:   18. 10. 2013  2.9.2015   

Posledná kontrola:  2.9.2015  19.10.2015 

Kontrolované obdobie: 3.9.2015  7.9.2018   

Začatie kontroly:  7.9.2018 

Prvé miestne zisťovanie: 7.9.2018  

Vypracovanie správy:  26.10.2018 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Nie Počet snímok: - 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    - 

  

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok 

integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát 

životného prostredia Bratislava, rozhodnutím č. 1091-21934/2011/Šim,Goc/374820110  

zo dňa 28. 07. 2011, právoplatného dňa 08. 11. 2011 v znení jeho neskorších zmien a 

doplnení. Predmetom kontroly boli všeobecné podmienky; podmienky pre dobu 

prevádzkovania; podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky; technicko-prevádzkové 

mailto:rasto.kolarsky@dg-energy.sk
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podmienky; opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných 

techník; požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba 

evidovať a poskytovať do informačného systému; opatrenia na predchádzanie havárií a  

na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných  

od podmienok bežnej prevádzky v kontrolovanom období od 3.9.2015  7.9.2018. 

 

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

V čase kontroly boli dieselgenerátory pripravené na spustenie – spolu 16 ks inštalovaných 

dieselgenerátorov s celkovým menovitým tepelným príkonom 88,672 MW (16 x 5,542 MW) 

a s celkovým elektrickým výkonom 32,0 MW (16 x 2,0 MW). Zdroj bol v čase miestnej 

obhliadky v záložnom režime. Okamžitá zásoba motorovej nafty pre dieselgenerátory 

nachádzajúce sa v prevádzke bola v nádrži č. 1 v objeme 62 594 litrov a v nádrži č. 2 

v objeme 69 819 litrov. 

 

I. Použité podklady  

1. Hlásenie údajov o prevádzke za roky 2015, 2016 a 2017 

2. Správy z merania hluku na dieselgenerátorovej stanici Levice za roky 2015, 2016, 

2017 a 2018 

3. Prehlásenie pôvodcu odpadov, spoločnosti Zeppelin SK s.r.o, Banská Bystrica zo dňa 

08. 02. 2017 za odpad vzniknutý prevádzke v roku 2016 

4. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení  

pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, evidovaný pod č. SH/01/2013 a 

vypracovaný v termíne 05/2013 

5. Údaje o množstve použitých vstupných surovín v prevádzke za roky 2015, 2016 

a 2017 

6. Zmluva o dielo č. 2009/2703/SZ uzatvorená v roku 2009 so spoločnosťou Phoenix 

Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica 

7. Oznámenia o vykonaní odbornej prehliadky a nastavenia motorov (zasielané 

elektronicky) za roky 2015, 2016, 2017 a 2018  

8. Protokoly o skúške tesnosti nádrží vykonané v roku 2014 – k nahliadnutiu. 

 

J. Kontrolné zistenia 

 

1. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

1. Všeobecné podmienky, bod 1.7.  

1.7. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, 

podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzkovateľ v rámci vykonanej kontroly predložil Súbor technicko-prevádzkových 

parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania 

ovzdušia, evidovaný pod č. SH/01/2013 a vypracovaný v termíne 05/2013 (ďalej len 

„Súbor“). Avšak ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia nepredložil 
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uvedený Súbor Inšpekcii na schválenie v rámci integrovaného povoľovania, čo je v rozpore 

s povinnosťami prevádzkovateľa zdroja uvedenými v § 15 ods. 2 zákona č. 137/2010 Z.z. 

o ovzduší v znení neskorších predpisov. Inšpekcia v rámci integrovaného povoľovania vydáva 

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona IPKZ súhlas na vydanie Súboru a prevádzkovateľ 

nemá doposiaľ Inšpekciou vydaný súhlas na Súbor, čo je v rozpore so zákonom IPKZ. 

 

2. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.1.  

2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzka je umiestnená v oplotenom areáli a je chránená ostatným drôtom, ako 

aj elektronickým integrovaným systémom ochrany, ktorý je nainštalovaný v celom areáli 

objektu. Prevádzkovateľ taktiež zabezpečuje nepretržitú kontrolu priestorov prevádzky 

nainštalovaným kamerovým systémom. 

 

3. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.2.   

2.2.  Povolené je vykonávať činnosti maximálne 200 hod. rok-1. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzkovateľ zasiela raz ročne hlásenie údajov o prevádzke dieselgenerátorovej stanici 

v Leviciach. V kontrolovanom období bola prevádzka v činnosti v nasledovnom rozsahu: 

rok 2017 – 77 štartov, 47 hodín 

rok 2016 – 27 štartov, 12,75 hodín 

rok 2015 – 47 štartov, 18,45 hodín. 

Prevádzkovateľ neprekročil dobu, počas ktorej je prevádzka v činnosti, povolenú Inšpekciou. 

 

4. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1  

3.1. V prevádzke nebudú používané iné látky ako uvedené v tabuľke č. 2 bez povolenia 

Inšpekcie.  

5. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.2 

3.2. Prevádzkovateľ neprekročí maximálne množstvá používaných látok uvedené 

v tabuľke č. 2 bez povolenia Inšpekcie. 

 

Tabuľka č. 2 Zoznam používaných surovín a pomocných látok 

Surovina, pomocný 

materiál, ďalšie látky 
Opis 

Ročná spotreba 

[m3; t] 

Motorová nafta Palivo pre 16 x DG 1 680 m3 
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Surovina, pomocný 

materiál, ďalšie látky 
Opis 

Ročná spotreba 

[m3; t] 

Motorový olej Mazanie (mazací systém) 6,4 t 

Chladiaca kvapalina Chladenie (chladiaci systém) 3,728 t 

 

Zistený stav Dodržané 

Opis  Áno 

 

Podľa predložených dokladov bola spotreba vstupných surovín v prevádzke za kontrolované 

obdobie nasledovná: 

 

surovina 2015 2016 2017 

Motorová nafta 143 280 litrov 99 636 litrov 366 498 litrov 

Motorový olej - - 5120 litrov 

Chladiaca kvapalina - - - 

 

Motorový olej v dieselových motoroch v množstve 5120 litrov menila v roku 2017 servisná 

organizácia  Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica na základe uzatvorenej zmluvy 

s prevádzkovateľom. Každý polrok sa vykonáva odoberanie vzoriek oleja z jednotlivých 

motorov na laboratórne stanovenie. V prípade zistenia anomálie v kvalite oleja, pristupuje 

prevádzkovateľ k jeho výmene. Chladiaca zmes sa mení podľa potreby. Jedenkrát ročne sa 

vykonáva kontrola chladiacej kvapaliny na bod mrznutia. V roku 2014 bola na základe 

nameraných hodnôt doplnená regeneračná látka do chladiacej kvapaliny v množstve 1,5 až 2 

litre regeneračnej látky na motor, t.j. celkovo zhruba 30 litrov. Samotná chladiaca zmes sa 

nemenila.  

Prevádzkovateľ neprekročil v kontrolovanom období povolené množstvá vstupných surovín, 

ktoré sú uvedené v tabuľke č.2 a v integrovanom povolení.  
 

6. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.3.  

5.3. Prevádzkovateľ označí všetky výduchy a nádrže na skladovanie škodlivých látok. 

Všetky výduchy a nádrže na skladovanie škodlivých látok v prevádzke musia byť 

zakreslené so zodpovedajúcim označením v prevádzkových predpisoch. 

 

Zistený stav Nedodržaná 

Opis  Áno 

 

Počas fyzickej obhliadky prevádzky bolo zistené, že výduchy na odvádzanie znečisťujúcich 

látok do ovzdušia sú vizuálne označené na lepšiu identifikáciu. Takisto aj nádrže  

na znečisťujúce látky majú viditeľné označenie s uvedením skladovaných látok. 

Prevádzkovateľ však nevykonal zakreslenie výduchov na odvádzanie znečisťujúcich látok  

v Súbore, vypracovanom v termíne 05/2013. 

 

7. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu 

znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod 1. 
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1. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelne 2 x za rok odbornú prehliadku 

a nastavenie motorov DG. O tejto skutočnosti musí byť spísaný záznam. 

8.  Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.5. 

9.5. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať písomne plánovaný termín nastavenia 

motorov (povinnosť určená v bode II.C.1 tohto povolenia) Inšpekcii najmenej 5 

pracovných dní pred jeho vykonaním. 

 

Zistený stav Dodržané 

Opis  Áno 

 

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelne v intervale 2 x ročne odbornú prehliadku a nastavovanie 

motorov dieselgenerátorov, ktoré sa uskutočnilo v kontrolovanom období v nasledovných 

termínoch: 

 

rok 2015 – 07. až 10. 04., 03. až 07. 08. 

rok 2016 – 25. až 29. 01., 05. až 09. 09. 

rok 2017 – 27. 02. až 03. 03., 07. až 11. 08. 

 

O vykonaných servisných prácach sa vedú záznamy v prevádzkovej evidencii. Oznamovanie 

termínu vykonávania servisu motorov, odborných prehliadok a nastavovania ich chodu 

prebieha elektronicky na adresu Inšpekcie v dostatočnom predstihu, t.j. v lehote dlhšej ako je 

5 pracovných dní pred samotnou realizáciou.  

 

9. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií 

a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií 

odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 6. 

6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti na nádržiach, 

záchytných vaniach a potrubných rozvodoch každých päť rokov od vykonania prvej 

úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky  

po odstávke dlhšej ako jeden rok. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzkovateľ vykonáva pravidelne v intervale raz za 5 rokov skúšky tesností na nádržiach, 

určených na skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke. Posledné skúšky tesností nádrží 

v prevádzke sa uskutočnili v roku 2014 a ich skúšanie vykonávala spoločnosť NAFTEKO – 

Ing. Marián Pavlovič, ktorá je na základe predloženého certifikátu oprávnenou osobou  

na nedeštruktívne skúšanie v zmysle požiadaviek právnych predpisov v oblasti štátnej vodnej 

správy. Potrubné rozvody, určené na rozvod znečisťujúcich látok sú podobne ako nádrže 

riešené ako dvojplášťové, s kontrolou medzipriestoru stlačeným inertným plynom. V prípade 

únik znečisťujúcich látok do medzipriestoru je tento neštandartný stav v dôsledku poklesu 

tlaku signalizovaný obsluhe vizuálne aj zvukovo. 
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10. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 3. Kontrola odpadov, bod 3.3. 

3.3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sklady a obaly, v ktorých sa skladujú 

nebezpečné odpady, boli označené identifikačným listom nebezpečného odpadu. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Sklad nebezpečných odpadov tvorí samostatná uzamykateľná miestnosť v rámci prevádzky, 

ktorá je zvonku viditeľne označená. Vstup do skladu nebezpečných odpadov majú povolený 

len zodpovední zamestnanci prevádzkovateľa. V priestoroch skladu sa v čase kontroly 

nenachádzali žiadne nebezpečné odpady. Miestnosť je vybavená havarijnou sadou v prípade 

potreby odstránenia havarijných únikov skladovaných odpadov a identifikačnými listami 

nebezpečných odpadov, ktoré môžu činnosťou prevádzky vznikať. Prevádzkovateľ má 

uzatvorenú zmluvu o dielo č. 2009/2703/SZ z roku 2009 so spoločnosťou Phoenix Zeppelin, 

spol. s r.o., Banská Bystrica, ktorá vykonáva servis, opravy a údržbu dieselgenerátorov 

v prevádzke. V rámci tejto zmluvy bola spoločnosť Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Banská 

Bystrica pôvodcom odpadu vznikajúceho pre zmluvných činnostiach a osobou, ktorá 

vykonáva aj zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu z prevádzky v súlade so zákonom  

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v platnosti do 31. 12. 2017.  

 

11. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.1 v platnosti od 13. 02. 2013  

do 06. 10. 2016 

 4.1 Vykonávať jeden krát ročne pravidelné merania hluku a porovnávať ich s výsledkami 

uvedenými v protokole číslo: 35/2010-46/Tn zo dňa 02. 08. 2010, vypracovanom 

RNDr. Petrom Pavlíkom. V prípade nevyhovujúcich výsledkov bezprostredne o tom 

informovať Inšpekciu a vykonať príslušné opatrenia. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Prevádzkovateľ vykonal v roku 2015 dňa 17. 02. 2015 a v roku 2016 dňa 16. 02. 2016 

meranie hluku, kedy nebolo zistené v priebehu meraní prekročenie hodnoty hluku nad úroveň 

70 dB. 

 

12. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.1 v platnosti od 07. 10. 2016  

do 08. 10. 2017 

4.1. Vykonávať jeden krát ročne pravidelné merania hluku pri elektrickom výkone  

32,0 MW (16 ks DG po 2,0 MW) a porovnávať ich s výsledkami uvedenými v protokole 

číslo: 485/2012 – 58/Tn zo dňa 20. 09. 2012 vypracovanom RNDr. Petrom Pavlíkom. 

V prípade nevyhovujúcich výsledkov bezprostredne o tom informovať Inšpekciu a vykonať 

príslušné opatrenia. 
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13. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.2 v platnosti od 07. 10. 2016  

do 08. 10. 2017 

4.2 Vykonávať jeden krát ročne pravidelné merania hluku pri elektrickom výkone  

16,0 MW (8 ks DG po 2,0 MW) a porovnávať ich s výsledkami uvedenými v protokole 

číslo: 286/2015–23/Tn zo dňa 27. 05. 2015 vypracovanom RNDr. Petrom Pavlíkom. 

V prípade nevyhovujúcich výsledkov bezprostredne o tom informovať Inšpekciu a vykonať 

príslušné opatrenia. 

14. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.3 v platnosti od 07. 10. 2016  

do 08. 10. 2017 

 4.3 Vykonávať jeden krát ročne pravidelné merania hluku pri elektrickom výkone  

2,0 MW: najbližší 1 ks DG po 2,0 MW (kontajnerová jednotka č. 15) a najvzdialenejší 1 

ks DG po 2,0 MW (kontajnerová jednotka č. 2) a porovnávať ich s výsledkami uvedenými                 

v protokole číslo: 634/2015–29/2016-Tn zo dňa 27. 05. 2016 vypracovanom 

RNDr. Petrom Pavlíkom. V prípade nevyhovujúcich výsledkov bezprostredne o tom 

informovať Inšpekciu a vykonať príslušné opatrenia. 

 

Zistený stav Dodržané 

Opis  Áno 

 

Kontrolou predložených správ z meraní hluku bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonal 

v rokoch 2016, 2017 a 2018 merania hladiny hluku v prevádzke pri elektrickom výkone  

32,0 MW, 16,0 MW a 2,0 MW. Vykonanými meraniami nebolo zistené prekročenie hodnoty 

hladiny hluku nad úroveň 70 dB. 

 

15. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.4. 

9.4. Prevádzkovateľ je povinný každoročne do 31. januára nasledujúceho roka 

oznamovať Inšpekcii údaje o počte štartov DG, o počte prevádzkových hodín DG 

a o spotrebe motorovej nafty počas predchádzajúceho roka. 

 

Zistený stav Dodržaná 

Opis  Áno 

 

Údaje o počte štartov dieselgenerátorov, počte prevádzkových hodín a o spotrebe motorovej 

nafty zasielal prevádzkovateľ v kontrolovanom období v lehote do 31. januára  

za predchádzajúci rok. V kontrolovanom období boli údaje zasielané na Inšpekciu 

v nasledovných termínoch: 

rok 2015 – 26. 01. 2016  

rok 2016 – 18. 01. 2017 

rok 2017 – 16. 01. 2018. 

 

 



  
Správa o environmentálnej kontrole č. 64/2018/P 

Strana 9 z 11 

 

 

K. Prílohy správy  Nie 

 

 

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia 

 

Dodržané  

1. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.1. 

2. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania, bod 2.2.  

3. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1. 

4. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, bod 3.1. 

5. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu 

znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník, bod 1. 

6. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.5. 

7. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie 

havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa 

situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 6. 

8. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 3. Kontrola odpadov, bod 3.3. 

9. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.1 v platnosti od 13. 02. 2013  

do 06. 10. 2016. 

10. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.1 v platnosti od 07. 10. 2016  

do 08. 10. 2017 

11. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.2 v platnosti od 07. 10. 2016 

do 08. 10. 2017. 

12. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 4. Kontrola hluku, bod 4.3 v platnosti od 07. 10. 2016 

do 08. 10. 2017. 

13. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy 

monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať  

do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.4. 
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Nedodržané 

1. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

1. Všeobecné podmienky, bod 1.7. 

2. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.3. 

 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie 

 

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly zistila, že prevádzkovateľ nedodržal 

nasledovné podmienky povolenia: 

– podmienku v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

1. Všeobecné podmienky, bod 1.7. tým, že ako prevádzkovateľ veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia nepredložil Inšpekcii v kontrolovanom období Súbor  

na schválenie v rámci integrovaného povoľovania a nemá Inšpekciou vydaný súhlas  

na Súbor, 

– podmienku v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania,  

5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.3. tým, že v kontrolovanom období 

nevykonal v Súbore zakreslenie výduchov na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, 

vypracovanom v termíne 05/2013. 

 

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) 

zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením  

a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade 

s podmienkami určenými v povolení, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu 

podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.   

 

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) 

zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ za zistený 

správny delikt. 

 

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia 

pokuty za zistený správny delikt. 

 

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy 

o environmentálnej kontrole č. 64/2018/P. 

 

 

Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ nemá Inšpekciou schválený Súbor pri prevádzke 

veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, SIŽP v zmysle § 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ 

vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, ktorej 

predmetom bude vydanie súhlasu pre Súbor a zosúladenie prevádzky s platnou legislatívou 

v oblasti ochrany ovzdušia. 
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N. Podpisy 

 

Za SIŽP:   RNDr. Martin Jursa   

 

................................................................ 

 

 

    Mgr. Kristína Kapriová   

 

................................................................ 

 

 

Pozn. Vzhľadom k tomu, že Mgr. Kristína Kapriová v deň vypracovania správy bola u lekára, 

nemohla správu podpisovať. 


