
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Odbor integrovaného povol‘ovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4079-7433/37/2019/Heg

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

Č. 5/20 19

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia
životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného
povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako pdslušný odborný kontrolný orgán — orgán
štátneho dozoru podľa 9 ods. 1 písm. a) a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa
postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti So zákonom Č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola
Typ kontroly: 34 ods. 5 a 6 zákona - Bcžná
Podnet: Nie
Výsledok: 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nic

B. Or2án štátneho dozoru
Inšpektor: Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574
Telefón: 02 582 82 416
Elektronická adresa: csaba.hegedus®sizp.sk
lnšpektor: Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553
Telefón: 02 582 82 416
Elektronická adresa: simona.fasungova®sizp

B.1.Prizvaná osoba
Organizáeia: -

Adresa: -

Zástupca: - Funkcia:
Telefón: -

Elektronická adresa: -

C. Prcvádzkovatel‘
Názov podľa OR: Bratislavská teplárenská, a. s.,
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Adresa sídla: Turbínová 3, 829 05 Bratislava
IČO: 358 235 42
Kontrola oznámená: 12.2.2019 Spösob: Elektronickou poštou
Zástupca: Ing. Vladimír Galbavý Funkcia: vedúci odboru
environmentalistiky
Telefón: 0907721600
Elektronická adresa: galbavyv®batas.sk

D. Prcvádzka
Názov podľa IP: Výhrevňajuh
Adresa prevádzky: Vlčic hrdlo. Bratislava
Variabilný symbol: 370680105
Integrované povolenie: 3872/895-OIPKIO5-Ba!370680105
Vydané: 12.7.2005
Právoplatné: 11.8.2005
Projektovaná kapacita: 189 MW
Kategória:

.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným
alebo väčšim ako 50 MW.

E. Časová os
Posledná kontrola: 25.2.2016 — 19.4.2016
Kontrolované obdobie: 1.1.2016—31.12.2018
Začatie kontroly: 15.2.2019
Prvé miestne zisfovanie: 15.2.20 19
Vypracovanie správy: 12.3.20 19
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia: Nic
Videodokumentácia: Nic
Odňatie prvopisov: Nic
Odobraté vzorky: Nic
Meranie emisii: Nic
mé: -

G. Zameranie kontroly — opis
Predmetom kontroly boli len podmicnky integrovaného povolenia, ktoré mali ku dilu

vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorýin uplynula lehota plnenia. SIŽP vykonala kontrolu
prislušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prcvádzky v čase miestneho zist‘ovania — opis
Prevádzka vyrába teplo do verejnej siete mesta Bratislava v závislosti od potreby.

Prevádzkovanie je výraznc ovplyvnené ročným obdobím a teplotou.

I. Použité podklady
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1. Záznamy z prevádzkovej evidencie
2. Oznámenie o plnení podmienok prevádzky zaradenej do osobitného režimu CZT za

roky 2016-2017
3. Prevádzkové tlačivo — príloha Č. 3 k STPP a T00
4. Protokol o skúške vodotesnosti nádrže podľa SIN 750905 (záchytná nádrž úniku oleja

transformátora T22
5. Protokol o skúške vodotesnosti nádrže podľa SIN 750905 (záchytná nádrž úniku oleja

transformátora T2 1
6. Integrované povolenie
7. Údaje o počte prevádzkových hodin za roky 2016-2017
8. Správy z oprávneného merania emisií Č. 11/017-01/2016 zo dňa 19.3.2016, 11/014-

04/2017 zo dňa 1.12.2017.
9. Zmluva na čistenie odpadových vód ana zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB

Čov Slovnaft,
10. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním za roky 2017-2018.
11. Certifikát č. 49/16/III zo dňa 22.2.2016 pre Ing. Miroslav Marušinec na vykonávanie

skúšok tesností LT/B 2. Stupeň, Prvá zváračská, a.s.

J. Kontrolně zistcnia
1. Podmienka 2.1
Prevádzkovateľje povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov podra nasledujúcej tabuľky:

Zdroj znečisťovania Emisný limit [mg.m-3] Vypúšťanie odpadových

plynov

Kotol Fikl TZL 5Q4 komín č. 1

(palivo mazut) S02 1700 (výška 120 m)

N025 450

CO 175

KotoIHK3aHK4 TZL 5 komínč.1

(palivo zemný plyn) 502 35 (výška 120 m)

N02 200

CO 100

Akje obsah popola v použivanom palive viac ako 0,06% emisný ňmÍt pre TZLje 100 mg.m3
Oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý

Podmienky platnosti emisných limitov pri spaľovaní zemného plynu a mazutu:
Emisné limity určené aIw koncentrácie znečisťujúcich Iátok v odpadových plynoch platia pre
koncentrácie prepočílané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0°C a pre obsah
kyslíka v spalinách vo výške 3 % obj.

Zistený stav Dodržaná
Opis Áno

Prevádzkovateľ predložil správy z oprávneného merania emisií Č. 11/017-01/2016 zo
dňa 19.3.2016, 11/014-04/2017 zo dňa 1.12.2017. Oprávnené merania boli vykonané dňa
10.2.2016 resp. 28.11.2017, palivom bol zemný plyn. v správach bob konštatované
dodržanie emisných limitov.
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2. Podmienka 2.3
Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom merani považuje
za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meranh neprekročí
hodnotu emisného limitu.
Zistený stav Dodržaná
Opis Nie

3. Podmienka 2.4
Zadadenia veľkého zdroja znečisťoyania ovzdušia (kotly HM, HK3 a HK4) budú zaradené a
prevádzkované ako občasný zdroj. Udaje o dodržiavaní emisných limitov zncčisťujúcich látok
(TZL, 302, NO2. CO) je prevádzkovatef povinný zist‘ovaf pri pn‘om plánovanom spustení
jednotlivých zariadení, v prípade prekročenia 500 h/rok alebo v prípade zmien týchto
zadadeni.
Zistený stav Dodržaná
Opis Áno

Prevádzkovatef zaslal správy z oprávneného diskontinuálneho merania Č. 11/017-
01/2016 zo dňa 19.3.2016. 11/014-04/2017 zo dňa 1.12.2017 — meranie TZL, SO2, NOx,
a CO vykonané na kotloch HK3 a HK4 dňa 10.2.2016 resp. 28.11.2017. Meranie uvedených
ZL bob vykonané nakoľko kotle HK3 a HK4 boli prevádzkované v rokoch 2016-2017 viac
ako 500 hodín.

4. Podmienka 7.7
Prevádzkovatel‘ predloži inšpekcii každoročne do 15. februára správu o počte

prevádzkových hodin kotlov HK1, HK3 a HK4 za uplynulý rok.
Zistcný stav Dodržaná
Opis Áno
V roku 2016 (údaje predložené dňa 10.1.2017) boli prevádzkové hodiny uvedených kotlov
nasledovné:
HKI — 180 hodin (mazut)
HK3 — I 582 hodín (zemný plyn)
HK4 — I 240 hodin (zemný plyn)
V roku 2017 (údaje predložené dňa 15.1.2018) boli prevádzkové hodiny uvedených kotlov
nasledovné:
FIKl — 19 hodin (mazut)
HK3 —645 hodin (zemný plyn)
HK4 — 510 hodin (zemný plyn)

5. Podmienka 2.5
Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisfovania ovzdušia v súlade so

schváleným sn a T00 a viesť prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania
ovzdušia podľa platnej legislativy.
Zistený stav Dodržaná
Opis Áno

Prevádzkovatef predbožib t]ačivo podľa prílohy č. 3 STPP a TOO (Technologicko
prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia) z dňa 12.2.20t9. Prevádzkové
parametre boli v súlade so schváleným STPP a T00.

Strana 4 z 7



Správa o environmentáhwj kontrole č. 5/2019

6. Podmienka 2.7.2
Inšpekcia vsúlade s iSa zákona č. 13772010 Z.z.. o ovzduší a * 13 vykonávacej
vyhlášky MZP SR Č. 410/2012 Z.z. povoľuje zaradenie veľkého spaľovacieho zariadenia
Tepláme východ do osobitného režimu pre CZT od 1. januára 2016 do 31. decembra
2022 za nasledovných podmienok:
Počas osobitného režimu pre zariadenia centrálneho zásobovania teplom:

a) bude najmenej 50 % z výroby využitel‘ného tepla vyjadreného ako plávajúci päťročný
priemer zo spal‘ovacieho zariadenia odvádzané ako para alebo horúca voda do verejnej
siete na dial‘kové vykurovanie,

b) budú platiť emisně limity určené pre dané spaľovacie zariadenie v integrovanom
povolení,

c) údaje o plnení podmienky podľa písm. a) bude prevádzkovateľ predkladať inšpekcii
počas obdobia zaradenia do osobitného režimu každoročne vždy do 31.3. nasledujúceho
roka,

Zistený stav Dodržaná
Opis Nic

7. Podmienka 7.8
Prevádzkovateľ predloží inšpekcii každoročne do 31.3. údaje o plnení podmienky podfa bodu
č. 2.7.2a) za uplynulý rok.
Zistený stav Dodržaná
Opis Nie

8. Podmienka 2.7.3
V súvislosti s povolením osobitného režimu centrálneho zásobovania teplom bude
prevádzkovatel‘ viesť evidenciu o množstve vyrobenej pary resp. horúcej vody a o množstve
pary resp. horúcej vody dodanej do verejnej siete na diaľkové vykurovanie. Udaje Z evidencie
je potrebné uchovávať po dobu 5 rokov,
Zistený stav Dodržaná
Opis Nie

9. Podmienka 2.9
Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypůšt‘aných priemyselných odpadových vód
z prevádzky sa neurčujú. Splaškové a priemyselné vody, produkované prevádzkovaním, sú
Zvedené cez kanalizáciu a preČerpávané do MCHB COV spoločnosti Slovnaft a.s. Bratislava
na základe uzatvorenej zmluvy. Každú zmenu zmluvy o vypúšťaní odpadových vód predloží
prevádzkovatel‘ povoľujúcemu orgánu v termíne do 15 dní od nadobudnutia jej platnosti.
Zistený stav Dodržaná
Opis Nie

10. Podmienka 2.14
Prevádzkovateľ je povinný Zabezpečit‘ podľa Zákona Č. 364/2004 Z. Z. O vodách a vyhlášky
MZP SR Č. 200/2018 Z. Z. vykonanie skúšok tesnosti:
nádrží, rozvodov a produktovodov pred ich uvedením do prevádzky,
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b) nádrží, rozvodov a produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých
desat‘ rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s nepretržitou
indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
c) nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovatel‘ných s
nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej
úspešncj skúšky,
d) nádrží, rozvodov a produktovodov po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave,
e) nádrží, rozvodov a produktovodov pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej
ako jeden rok.
Vykonanie skúšok tesnosti záchytných nádrží a havarijných nádrží:
f) pred ich uvedením do prevádzky,

g) po ich rekonštrukcH alebo po ich oprave,
h) pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
Vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a
zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a určenie termínu ich
d‘alšej kontroly pri skladovacích nádržiach, ktoré sú
i) zvonku vizuálne nekontrolovatel‘né raz za desaf rokov,
j) vizuálne kontrolovatel‘né a dvojplášt‘ové vizuálne nekontrolovatel‘né s trvalou indikáciou
medziplášt‘ového priestoru raz za 20 rokov,

Doklady o vykonaných skúškach musia byť súčast‘ou evidencie o prevádzke.

Zistený stav Dodržaná
Opis Áno
Prevádzkovateľ predložil protokoly o skúške vodotesnosti nádrže podľa SIN 750905
(záchytná nádrž úniku oleja transformátora T21a T22). Oba záchytné nádrže sú vyhovujúce.

II. Podmienka2.15
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti, kontrol technického
stavu a funkčnej spoľahlivosti stavieb a zariadení a prijímanie opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov v intervaloch podľa vyhlášky MZP SR Č. 200/2018 Z.z. odborne
spósobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Certifikáciu osób
vykonáva certifikačný orgán pre certiftkáciu osób NDT, ktorý je akreditovaný Slovenskou
národnou akreditaČnou službou (SNAS) podľa príslušnej STN EN, na základe vydaného
OsvedČenia o akreditácii.
Zistený stav Dodržaná
Opis Áno
Prevádzkovateľ predložil certifikát č. 49/16/III zo dňa 22.2.2016 pre Ing. Miroslav Marušinec
na vykonávanie skúšok tesností LT/B 2. Stupeň, Prvá zváračská, a.s.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia
Dodržané

1. 2.1., 2.3, 2.4, 7.7, 2.5, 2.7.2, 7.8, 2.7.3, 2.9, 2.14, 2.15.

Nedodržané
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Čiastočne dodržané

Nic je možné vyhodnotiť
1. —

M. Závcr — celkové zhodnotenie
Po preskůmanf predložených dokladov nebolo zistené porušenie povinnosti

prevádzkovateľa vyplývajúcich z podmienok povolenia uvedených v časti J. tejto správy.

N. Podpisy
Za SIŽP: Ing. Csaba Hegedus Číslo preukazu: 574

Mgr. Simona Fašungová Číslo preukazu: 553

Lřm7
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