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Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice
	
	
Správa o environmentálnej kontrole č. 68/2019/P
 Číslo: 3958/57/2020-4724/2020

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE 
č. 68/2019/P
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly 
a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.


A. Kontrola
Typ kontroly:			§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna	
Podnet:			Áno (P-252/2019)
Výsledok:			§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:			Nie
Komu:				-

B. Orgán štátneho dozoru
Inšpektor:			Ing. Natália Antalíková		Číslo preukazu: 594
				Ing. Juraj Berák		Číslo preukazu: 462
Telefón:			055 633 33 14	
Elektronická adresa:		natalia.antalikova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba
Organizácia:			-
Adresa:			-
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:			-
Elektronická adresa:		-

	


C. Prevádzkovateľ
Názov podľa OR:		OZÓN Hanušovce, a.s.
Adresa sídla:			094 31 Petrovce 129			
IČO:				36 450 758
Kontrola oznámená:		06.11.2018	                 Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Čudková	Funkcia:	riaditeľka pre koncové    
			zariadenia
Telefón:			055/7270778
Elektronická adresa:		cudkova@kosit.sk 

D. Prevádzka
Názov podľa IP:		Skládka odpadov Hanušovce - Petrovce
Adresa prevádzky:		094 31 Petrovce 129
Variabilný symbol:		75 009 01 04
Integrované povolenie:	1810/120-OIPK/2004-To/750090104
Vydané:			18.10.2004
Právoplatné:			10.11.2004 
Projektovaná kapacita:	875 000 m3
Kategória:	
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 
10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.		

E. Časová os
Predchádzajúce kontrolované 
obdobie:			29.02.2018 – 12.11.2018		
Posledná kontrola:		12.11.2018
Kontrolované obdobie:	01.01.2019 – 04.02.2020
Začatie kontroly:		17.12.2019
Prvé miestne zisťovanie:	17.12.2019
Druhé miestne zisťovanie:	04.02.2020	
Vypracovanie správy:		27.02.2020
Doručenie správy:		Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony
Fotodokumentácia:		Áno	Počet snímok:	39
Videodokumentácia:		Nie
Odňatie prvopisov:		Nie
Odobraté vzorky:		Nie
Meranie emisií:		Nie
Iné:				-
	


G. Zameranie kontroly – opis
Mimoriadna environmentálna kontrola bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, na základe podnetu č. P-252/2019 zo dňa 07.11.2019, 
vo veci podozrenia znečisťovania toku Stráň v obci Bystré pod skládkou Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce prevádzkovateľa Ozón Hanušovce a.s., ku ktorému došlo dňa 25.10.2019, doručeného IŽP Košice dňa 12.11.2019. 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice pri vizuálnej ohliadke dňa 25.10.2019 zistil pod skládkou komunálneho odpadu vytvorenú depresiu s čiernou kvapalinou, na základe čoho boli dňa 26.10.2019 vykonané akreditované odbery vzoriek vody v okolí predmetnej skládky, konkrétne 15 m pod skládkou odpadov - terénna depresia a z potoka Stráň v riečnom kilometri 0,1 pod mostom Herčel. 
Výsledky rozborov týchto odberov vzoriek vody priložil ako prílohu ku podnetu č. P-252/2019. 
	Miesto odberu vzorky/dátum odberu vzorky
	Biochemická spotreba kyslíka, (BSK5) 
[mg.l-1]
	Chemická spotreba kyslíka dichromanom, (CHSKCr)
[mg.l-1]
	Nerozpustné látky, sušené pri 105°C, (NL)
[mg.l-1]
	Celkové kyanidy, (CN)
[mg.l-1]
	Číslo protokolu/
deň odberu vzoriek/
skúšku vykonal

	15 m pod skládkou odpadov, terénna depresia/26.10.2019
	171
	5177
	1931
	0,0080
	2426/2019/ zo dňa 26.10.2019/ SVP, šp, OZ Košice

	potok Stráň, r km 0,1 pod mostom Herčel/26.10.2019
	45,0
	1433
	42,8
	0,0080
	2427/2019/ zo dňa 26.10.2019/ SVP, šp, OZ Košice



IŽP Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd, ktorý v spolupráci s SVP š.p., OZ Košice dospel k záveru, že na základe zistených skutočností nedošlo dňa 25.10.2019 k naplneniu skutkovej podstaty § 41 ods. 1 vodného zákona a tým nedošlo ku vzniku mimoriadneho zhoršenia vôd.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis
V čase kontroly bola prevádzka súvisle oplatená s funkčnou uzamykateľnou bránou. Vnútroareálové spevnené plochy a komunikácie boli udržiavané a čisté, cestná váha bola funkčná. Prevádzka bola označená viditeľnou a čitateľnou informačnou tabuľou. Priesaková kvapalina bola z telesa skládky odvádzaná cez čerpacie stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 a ČS 4 
do akumulačných nádrží AN 1 o objeme 982 m3 a HN 01 o objeme 1105 m3, v ktorých nebola pozorovaná zvýšená hladina priesakových kvapalín. Voda z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov bola odvádzaná odvodňovacím betónovým rigolom dĺžky 233 m zaústeným do filtračnej šachty, z ktorej voda odteká do vsakovacej nádrže o objeme 18 m3. Monitorovacie sondy určené na monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd  
K-1, K-2, K-3 a K-5 boli nepoškodené. 
Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.


I. Použité podklady 
Integrované povolenie
Prevádzkový denník skládky Ozón Hanušovce a.s.
Faktúry za odvoz odpadu kat. č. 19 07 02 za kontrolované obdobie
Protokoly skúšok tesností
Prevádzkový poriadok zariadenia SKLÁDKA ODPADOV HANUŠOVCE PETROVCE 
Protokoly z monitorovania priesakovej kvapaliny
Výsledky rozborov z odberu vôd od SVP š.p., OZ Košice zo dňa 26.10.2019
Vyhodnotenie rozborov vôd skládky odpadov Hanušovce – Petrovce zo dňa 04.02.2020

J. Kontrolné zistenia

1.	Podmienka č. 1.2.10, bod 1.2 Podrobnosti o opatreniach  na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť II. integrovaného povolenia:
1.2.10 Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.

Zistený stav	Dodržaná
Opis		Áno
Prevádzka skládky bola po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa, ktorá 
je zabezpečená bezpečnostnými kamerami.

2.	Podmienka č. 2.2.1, bod 2. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia:
2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody 
a odpadové vody z čistenia dopravných prostriedkov do povrchového toku ani 
do podzemných vôd.

Zistený stav	Nedodržaná
Opis		Áno
Dňa 04.02.2020 boli v areáli predmetnej skládky odpadov a v jej bezprostrednom okolí vykonané akreditovaným skúšobným laboratóriom EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, SNAS Reg. No. 423/S-307 štyri odbery vzoriek vody, a to konkrétne zo starej akumulačnej nádrže AN1 (objem 982 m3), z novej akumulačnej nádrže HN 01
(objem 1105 m3), z výuste dažďových vôd pod skládkou odpadov a približne 15 m pod skládkou odpadov z terénnej  depresie. 

Výsledky analýz odobratých vzoriek vôd vo vybraných ukazovateľoch znečistenia a požiadavky na predmetné ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle 
NV SR č. 269/2010 Z. z. sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 



	Miesto odberu vzorky/dátum odberu vzorky
	Biochemická spotreba kyslíka, (BSK5) 
[mg.l-1]
	Chemická spotreba kyslíka dichromanom, (CHSKCr)
[mg.l-1]
	Nerozpustné látky, sušené pri 105°C, (NL)
[mg.l-1]
	Celkové kyanidy, (CN)
[mg.l-1]
	Číslo protokolu/
deň odberu vzoriek/
skúšku vykonal

	akumulačná nádrž stará/
04.02.2020
	94,6
	1799,1
	24
	0,015
	403/2020/zo dňa 04.02.2020/ EKOLAB s.r.o.

	akumulačná nádrž nová/
04.02.2020
	292,5
	5181,3
	176
	0,021
	404/2020/ zo dňa 04.02.2020/ EKOLAB s.r.o.

	výusť dažď. kanalizácie pod skládkou/
04.02.2020
	21,7
	334,0
	18
	0,024
	401/2020/ zo dňa 04.02.2020/ EKOLAB s.r.o.

	15 m pod skládkou, terénna depresia/
04.02.2020
	45,9
	1164,8
	3248
	0,020
	402/2020/ zo dňa 04.02.2020/ EKOLAB s.r.o.

	Požiadavky  na predmetné ukazovatele kvality povrchovej vody 
(NV SR č. 269/2010 Z. z)
	7
	35
	-
	0,008
	-



Dňa 30.01.2020 bolo nahlásené IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd mimoriadne zhoršenie vôd na vodnom toku Stráň v obci Bystré. Pracovná skupina tvorená zástupcom IŽP Košice, OR PZ Vranov nad Topňou, SVP š.p. OZ Košice a MO SRZ Vranov nad Topľou, vykonala ohliadku potoka Stráň a skládky odpadov „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“, nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti potoka Stráň,  ktorú prevádzkuje spoločnosť OZÓN Hanušovce a.s. Vykonanou ohliadkou bolo zistené, že dňa 29.01.2020 vo večerných hodinách došlo k pretečeniu priesakových vôd z akumulačnej nádrže na priesakové vody 
do blízkej rokliny, odkiaľ stekali do potoka Stráň. Z riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd 
č. 013/003/2020/KE boli IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd vypracované tri protokoly, protokol č. 1 (č. 3840/52/2020-3031/2020 zo dňa 30.01.2020), protokol č. 2 
(č. 3840/52/2020-3421/2020 zo dňa 04.02.2020) a protokol č. 3 (č. 384/52/2020-4686/2020 
zo dňa 13.02.2020), na základe ktorých bolo potvrdené naplnenie skutkovej podstaty § 41 
ods. 1 vodného zákona, t. j. vznik mimoriadneho zhoršenia vôd. 

Na základe výsledkov analýzy odobratých vzoriek vody pod skládkou odpadov v mieste terénnej depresie (protokol č.  402/2020) a  z výuste dažďovej kanalizácie (protokol 
č. 401/2020) a ich porovnaním s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda v okolí skládky odpadov bola znečistená priesakovou kvapalinou, čo je v rozpore s podmienkou č. 2.2.1, časť II. integrovaného povolenia. 

Vzhľadom na to, že IŽP Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd uložil prevádzkovateľovi pokutu za naplnenie skutkovej podstaty § 41 ods. 1 zákona č. 364/2010 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), t. j. za vznik mimoriadneho zhoršenia vôd zo dňa 30.01.2020, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly za uvedené porušenie pokutu neudelí. 

3.	Podmienka č. 2.2.3, bod 2. Emisné limity, médiá, energie, výrobky, časť 
II. integrovaného povolenia:
2.2.3	Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej  nádrži  priesakových kvapalín,  rozstrekovať ich na teleso skládky a nadbytočnú priesakovú kvapalinu môže prevádzkovateľ sústreďovať v havarijnej nádrži.

Zistený stav	Dodržaná
Opis		Áno
Prevádzkovateľ priesakové kvapaliny sústreďoval v akumulačných nádržiach priesakových kvapalín, rozstrekoval ich na teleso skládky a nadbytočnú priesakovú kvapalinu sústreďoval 
v havarijnej nádrži. Prevádzkovateľ zabezpečoval  zneškodňovanie nadbytočnej priesakovej kvapaliny u oprávnenej osoby na základe zmluvného vzťahu.

4.	Podmienka č. 2.2.5, bod 2. Emisné limity, médiá, energie, výrobky, časť
 II. integrovaného povolenia:
2.2.5 Prevádzkovateľ je oprávnený vypúšťať vody z povrchového odtoku odvodňovacím rigolom dĺžky 233 m, zhotoveným z melioračných platní a zaústeným do zbernej filtračnej šachty DN1000, z ktorej bude voda odtekať plastovou rúrou D160 
do vsakovacej nádrže o objeme 18 m3.

Zistený stav	Dodržaná
Opis		Áno
Prevádzkovateľ vypúšťal vody z povrchového odtoku odvodňovacím rigolom dĺžky 233 m, zhotoveným z melioračných platní a zaústeným do zbernej filtračnej šachty DN1000, z ktorej voda odteká plastovou rúrou D160 do vsakovacej nádrže o objeme 18 m3. 

5.	Podmienka č. 6.9, bod 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných 
od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, časť II. integrovaného povolenia:
6.9  Prevádzkovateľ je povinný udržiavať hladinu v havarijnej nádrži priesakových kvapalín 
na takej úrovni, aby v  prípade  zvýšenej  produkcie  priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu, nedošlo 
k prekročeniu max. výšky hladiny.

Zistený stav	Dodržaná
Opis		Áno
Prevádzkovateľ v čase kontroly udržiaval hladinu havarijnej nádrži priesakových kvapalín 
na takej úrovni, aby v prípade zvýšenej produkcie priesakovej kvapaliny v dôsledku prívalových zrážok, dlhotrvajúcich dažďov alebo prudkého topenia snehu nedošlo k prekročeniu maximálnej výšky hladiny. 
Zvukovú signalizáciu dosiahnutia maximálnej výšky hladiny vody majú len čerpacie stanice ČS 1, ČS 2, ČS 3 a ČS 4, ktoré slúžia na zachytávanie priesakovej kvapaliny, jej následného  rozvádzania do telesa skládky a v prípade veľkého prítoku priesakových kvapalín sú tieto vody odvádzané do akumulačných nádrží. Stará akumulačná nádrž AN 1 a nová akumulačná nádrž HN 01 nemajú vybudovanú elektronickú signalizáciu merania maximálnej výšky hladiny vody v nádržiach. 

6.	Podmienka č. 9.5.3, bod 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia  týkajúce sa situácií odlišných 
od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia, časť II. integrovaného povolenia:
9.5.3	Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok tesnosti nádrže priesakovej kvapaliny a súvisiacich rozvodov jedenkrát za päť rokov a kontrolu jej technického stavu 
a funkčnej spoľahlivosti jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach 
a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku.

Zistený stav	Dodržaná
Opis		Áno
Prevádzkovateľ predložil:
1. Protokol o tesnosti izolačnej fólie Skládka odpadov Petrovce Kazeta III. Etapy. 1. fáza, akumulačná nádrž, z kontrolného monitorovacieho merania vykonaného dňa 10.07.2019. Záverom uvedeného protokolu je cit.: „Neboli detegované netesnosti.“
Meranie vykonal a protokol vystavil RNDr. Michal Kurkin, CSc., GEODYN spoločnosť s. r. o., Pluhová 18, 831 03 Bratislava, dňa 20.07.2019.
2. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/069, označenie nádrže: Mokrá jímka ČS (ČS4), rozmer: 162,5 m3, skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Nádrž vyhovuje skúškam tesnosti. 
3. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/068, označenie nádrže: Nádrž drenážnych vôd ČS1, rozmer: 36,08 m3,  skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Nádrž vyhovuje skúškam tesnosti.
4. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/067, označenie nádrže: Nádrž drenážnych vôd ČS2b, rozmer: 75 m3, skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Nádrž vyhovuje skúškam tesnosti.
5. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/066, označenie nádrže: Nádrž ČS3, rozmer: 37,7 m3, skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Nádrž vyhovuje skúškam tesnosti.
6. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/065, označenie nádrže: Havarijná jímka, rozmer: 0,312 m3, skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Havarijná jímka vyhovuje skúškam tesnosti.
7. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/064, označenie nádrže: Septik, rozmer: 3 m3, skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Septik vyhovuje skúškam tesnosti.
8. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/063, označenie nádrže: Nádrž drenážnych vôd ČS2a, rozmer: 75 m3, skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Nádrž vyhovuje skúškam tesnosti.
9. Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu nádrží a rozvodov 
na uskladnenie ropných látok podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 zo dňa 08.08.2019, číslo protokolu: 2019-TE/070, označenie nádrže: Akumulačná nádrž AN01, rozmer: 982 m3, skúšky tesnosti nádrže vykonané: 19.07. – 21.07.2019, vyhodnotenie skúšky: Nádrž vyhovuje skúškam tesnosti.

Skúšky tesností k protokolom č. 2 až č. 9 vykonali Štefan Šemšák a Ing. Jozef Kedľuch 
a protokoly vystavil Štefan Šemšák, samostatný defektoskopický technik 2. stupňa spoločnosti TESTECO s.r.o., Brezová 2, 040 01 Košice. 

7.	Podmienka č. 9.4.1, 9. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, časť II. integrovaného povolenia:
9.4.1 Monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny bude uskutočňované tak, ako 
je to  uvedené v nasledujúcej tabuľke:
	Ukazovatele znečistenia
	Frekvencia
	Podmienky merania
	Metódy analýzy
Technika

	teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, CHSKMn, As, Crcelk, Pb, Hg, NEL, SO42-, kyanidy, amónne ióny
	1 x za 3 mesiace
(4 x za rok)
	3), 4)
	Určené akreditovaným laboratóriom

	Úroveň hladiny
	1 x za týždeň
	
	vizuálne prevádzkovateľom


3) Diskontinuálne merania budú vykonávané akreditovaným laboratóriom
4) Vzorky priesakových kvapalín  budú odoberané zo šachty drenáže skládky

Zistený stav	Dodržaná
Opis		Áno
Prevádzkovateľ vykonával monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny tak, ako je uvedené v tabuľke v podmienke č. 9.4.1.
Prevádzkovateľ predložil protokoly za kontrolované obdobie:
1. 	Protokol č. 2074/2019 zo dňa 14.06.2019 z miesta odberu vzorky: K-1, zo dňa odberu vzorky 20.03.2019.
2.	Protokol č. 2078/2019 zo dňa 14.06.2019 z miesta odberu vzorky: zberná šachta priesakových kvapalín, zo dňa odberu vzorky 20.03.2019.
3.	Protokol č. 2077/2019 zo dňa 14.06.2019 z miesta odberu vzorky: K-5, zo dňa odberu vzorky 20.03.2019.
4.	Protokol č. 2076/2019 zo dňa 14.06.2019 z miesta odberu vzorky: K-3, zo dňa odberu vzorky 20.03.2019.
5.	Protokol č. 2075/2019 zo dňa 14.06.2019 z miesta odberu vzorky: K-2, zo dňa odberu vzorky 20.03.2019.
6. Protokol č. 2079/2019 zo dňa 14.06.2019 z miesta odberu vzorky: obvodový rigol popri 
I. kazete, zo dňa odberu vzorky 20.03.2019.
7. Protokol č. 2311/2019 zo dňa 01.07.2019 z miesta odberu vzorky: K-5, zo dňa odberu vzorky 07.06.2019.
8. Protokol č. 2310/2019 zo dňa 01.07.2019 z miesta odberu vzorky: K-3, zo dňa odberu vzorky 07.06.2019.
9. Protokol č. 2309/2019 zo dňa 01.07.2019 z miesta odberu vzorky: K-2, zo dňa odberu vzorky 07.06.2019.
10. Protokol č. 2308/2019 zo dňa 01.07.2019 z miesta odberu vzorky: K-1, zo dňa odberu vzorky 07.06.2019.
11. Protokol č. 2313/2019 zo dňa 01.07.2019 z miesta odberu vzorky: obvodový rigol popri 
I. kazete, zo dňa odberu vzorky 07.06.2019.
12. Protokol č. 2312/2019 zo dňa 01.07.2019 z miesta odberu vzorky: zberná šachta priesakových kvapalín, zo dňa odberu vzorky 07.06.2019.
13. Protokol č. 4821/2019 zo dňa 02.12.2019 z miesta odberu vzorky: zberná šachta priesakových kvapalín, zo dňa odberu vzorky 28.08.2019 – opravný protokol v plnom rozsahu nahrádza protokol č. 3500/2019 zo dňa 16.09.2019
14. Protokol č. 3499/2019 zo dňa 16.09.2019 z miesta odberu vzorky: K-5, zo dňa odberu vzorky 28.08.2019.
15. Protokol č. 3497/2019 zo dňa 16.09.2019 z miesta odberu vzorky: K-2, zo dňa odberu vzorky 28.08.2019.
16. Protokol č. 3498/2019 zo dňa 16.09.2019 z miesta odberu vzorky: K-3, zo dňa odberu vzorky 28.08.2019.
17. Protokol č. 3496/2019 zo dňa 16.09.2019 z miesta odberu vzorky: K-1, zo dňa odberu vzorky 28.08.2019.
18. Protokol č. 3501/2019 zo dňa 16.09.2019 z miesta odberu vzorky: obvodový rigol popri 
I. kazete, zo dňa odberu vzorky 28.08.2019.
19. Protokol č. 4815/2019 zo dňa 11.12.2019 z miesta odberu vzorky: K-2, zo dňa odberu vzorky 27.11.2019.
20. Protokol č. 4814/2019 zo dňa 11.12.2019 z miesta odberu vzorky: K-1, zo dňa odberu vzorky 27.11.2019.
21. Protokol č. 4813/2019 zo dňa 11.12.2019 z miesta odberu vzorky: obvodový rigol popri 
I. kazete, zo dňa odberu vzorky 27.11.2019.
22. Protokol č. 4816/2019 zo dňa 11.12.2019 z miesta odberu vzorky: K-3, zo dňa odberu vzorky 27.11.2019.
23. Protokol č. 4817/2019 zo dňa 11.12.2019 z miesta odberu vzorky: K-5, zo dňa odberu vzorky 27.11.2019.
24. Protokol č. 4812/2019 zo dňa 11.12.2019 z miesta odberu vzorky: zberná šachta priesakových kvapalín, zo dňa odberu vzorky 27.11.2019.

Vzorky vody odobralo a protokoly vystavilo akreditované skúšobné laboratórium EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12, Košice.

8.	Podmienka č. 9.8.4, Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky, časť 
II. integrovaného povolenia:
9.8.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informované inštitúcie a osoby, údaje a spôsob vykonaného riešenia  danej havárie. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a musia 
o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade 
s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi.

Zistený stav	Nedodržaná
Opis		Áno
V čase prvého miestneho zisťovania dňa 17.12.2019, neboli v prevádzkovom denníku skládky odpadov zaznamenané havarijné situácie a IŽP Košice neeviduje žiadne oznámenie o vzniknutých havarijných situáciách.
Dňa 30.01.2020 bolo nahlásené IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd mimoriadne zhoršenie vôd na vodnom toku Stráň v obci Bystré. Pracovná skupina tvorená zástupcom IŽP Košice, OR PZ Vranov nad Topňou, SVP š.p. OZ Košice a MO SRZ Vranov nad Topľou, vykonala ohliadku potoka Stráň a skládky odpadov „Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce“, nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti potoka Stráň, a ktorú prevádzkuje spoločnosť OZÓN Hanušovce a.s. Vykonaniu ohliadkou bolo zistené, že dňa 29.01.2020 vo večerných hodinách došlo k pretečeniu priesakových vôd z akumulačnej nádrže na priesakové vody 
do blízkej rokliny, odkiaľ stekali do potoka Stráň. 
IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, nebol informovaný o vzniknutej havarijnej situácii zo dňa 30.01.2020 tak, ako je uvedené v prevádzkovom poriadku Zariadenia SKLÁDKA ODPADOV HANUŠOVCE – PETROVCE, schváleného IŽP Košice rozhodnutím 
č. 7872/57/2019/Ber-35150/2019/750090104/Z14 zo dňa 26.09.2019, čo je v rozpore s podmienkou č. 9.8.4, časť II. integrovaného povolenia. 

K. Prílohy správy		Áno
1. Fotodokumentácia č. 1-18

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané				
6/8
Nedodržané v časti			
0/8
Nedodržané				  
2/8
Nie je možné vyhodnotiť		
0/8

M. Záver – celkové zhodnotenie
IŽP Košice dňa 17.12.2019, na základe podnetu č. P-252/2019 správcu toku Slovenský vodohospodársky podnikom š.p., oz Košice, zo dňa 07.11.2019 (doručeného IŽP Košice dňa 12.11.2019), ktorého predmetom bolo podozrenie zo znečistenia toku Stráň v obci Bystré pod skládkou Skládka odpadov Hanušovce – Petrovce prevádzkovateľa Ozón Hanušovce a.s. 
zo dňa 25.10.2019, vykonalo prvé mieste zisťovanie na zaistenie potrebných dokumentov a vykonanie miestnej ohliadky. 

Dňa 04.02.2020 vykonalo IŽP Košice v areáli predmetnej skládky odpadov a v jej bezprostrednom okolí v súčinnosti s akreditovaným skúšobným laboratóriom EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, SNAS Reg. No. 423/S-307 štyri odbery vzoriek vody, 
a to konkrétne zo starej akumulačnej nádrže AN1 (objem 982 m3), z novej akumulačnej nádrže HN 01(objem 1105 m3), z výuste dažďových vôd pod skládkou odpadov a približne 15 m pod skládkou odpadov z terénnej  depresie. 

Z dôvodu, že vykonanou environmentálnou kontrolou nebola preukázaná príčinná súvislosť medzi terénnou depresiu s čiernou kvapalinou, znečistením potoka Stráň a Skládkou odpadov Hanušovce – Petrovce prevádzkovateľa Ozón Hanušovce a.s., IŽP Košice nemôže potvrdiť ani vylúčiť, že k uvedenému znečisteniu povrchových vôd zo dňa 25.10.2019 došlo vplyvom predmetnej skládky.
 
IŽP Košice pri environmentálnej kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovných podmienok integrovaného povolenia: 

Prevádzkovateľ nedodržal:
1) podmienku č. 2.2.1, bod 2. Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia: „Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny, splaškové odpadové vody 
a odpadové vody z čistenia dopravných prostriedkov do povrchového toku ani 
do podzemných vôd“ 
tým, že na základe výsledkov analýzy odobratých vzoriek vody pod skládkou odpadov v mieste terénnej depresie (protokol č.  402/2020) a  z výuste dažďovej kanalizácie (protokol 
č. 401/2020) a ich porovnaním s požiadavkami na ukazovatele kvality povrchovej vody v zmysle NV SR č. 269/2010 Z. z., IŽP Košice konštatuje, že povrchová voda v okolí skládky odpadov bola znečistená priesakovou kvapalinou, čo je v rozpore s podmienkou č. 2.2.1, časť II. integrovaného povolenia. 

Vzhľadom na to, že IŽP Košice, odbor inšpekcie ochrany vôd uloží prevádzkovateľovi pokutu za naplnenie skutkovej podstaty § 41 ods. 1 vodného zákona, t. j. za vznik mimoriadneho zhoršenia vôd zo dňa 30.01.2020, IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
za uvedené porušenie pokutu neudelí. 

2) podmienku č. 9.8.4, Požiadavky na spôsob a metódy evidencie prevádzky, časť 
II. integrovaného povolenia: „9.8.4 Všetky vzniknuté havarijné situácie musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informované inštitúcie a osoby, údaje a spôsob vykonaného riešenia danej havárie. O každej havárii  musí byť  spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade s prevádzkovým poriadkom a havarijným plánom a všeobecne záväznými  právnymi predpismi“ 
tým, že IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, nebol informovaný 
o vzniknutej havarijnej situácií zo dňa 30.01.2020 tak, ako je uvedené v prevádzkovom poriadku Zariadenia SKLÁDKA ODPADOV HANUŠOVCE – PETROVCE, schváleného IŽP Košice rozhodnutím č. 7872/57/2019/Ber-35150/2019/ 750090104/Z14 zo dňa 26.09.2019.

	Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nevykonáva činnosť v súlade 
s podmienkami integrovaného povolenia. 

	IŽP Košice na základe zistených skutočností bude postupovať v zmysle § 35 ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať opatrenia v určenej lehote na nápravu, t. j. aby v určenej lehote od nariadenia nápravných opatrení predložil IŽP Košice projektové riešenie zvukovej a svetelnej signalizácie pre akumulačné nádrže AN1 a HN 01, pričom prevádzkovateľovi určí, aby signalizácia bola vyvedená do počítača priamo v administratívnej budove,
- podľa § 35 ods. 2 písm.  b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu 
za zistený správny delikt.  


N. Podpisy
Za SIŽP:			

Ing. Natália Antalíková		................................................................


Ing. Juraj Berák		            ...............................................................
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