
 
 

Inšpektorát životného prostredia Košice 

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

Rumanova 14, 040 53 Košice 
  
 

Číslo RZ: 9511/57/2020-42472/2021 

 

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE  

č. 53/2020/Ber/Z 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Vyberte položku., Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán 

štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii 

a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej 

len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy 

o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ. 

 

A. Kontrola 

Typ kontroly:   § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná 

Podnet:   Nie 

Výsledok:   § 35 ods. 1 zákona - Súlad 

Odstúpené:   Nie 

Komu:    - 

 

B. Orgán štátneho dozoru 

Inšpektor:   Ing. Juraj Berák  Číslo preukazu: 462 

    Ing. Miloš Minár  Číslo preukazu: 693  

    RNDr. Miroslava Magurová  Číslo preukazu: 636  

Telefón:   055 633 33 14 

Elektronická adresa:  juraj.berak@sizp.sk 

 

B.1.Prizvaná osoba 

Organizácia:   - 

Adresa:   - 

Zástupca: - Funkcia: - 

Telefón:   - 

Elektronická adresa:  - 

 

C. Prevádzkovateľ 

Názov podľa OR:  Slovenské elektrárne, a.s.  

Adresa sídla:   Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava  
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IČO:    35 829 052 

Kontrola oznámená: 30.11.2020 Spôsob:  Listom č. 9511/57/2020-39501/2020 

   zo dňa 24.11.2020 

 08.11.2021 Spôsob:  Telefonicky 

Zástupca:   Ing. Ján Kalapoš Funkcia: technik životného prostredia 

Telefón:   +421 56 631 2076 

Elektronická adresa:  jan.kalapos@seas.sk 

 

D. Prevádzka 

Názov:    Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod 

Adresa prevádzky:  076 73 Vojany 

Variabilný symbol:  571020106 

Integrované povolenie: 2321-16291/2007/Kov/571020106 

Vydané:   30.05.2007 

Právoplatné:   17.07.2007 

Projektovaná kapacita: 567,4 MW tepelný príkon kotlov 

Kategória:    

1.1. Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo 

väčším ako 50 MW.   

 

E. Časová os 

Predchádzajúce kontrolované  

obdobie:   27.11.2018 - 12.09.2019 

Posledná kontrola:  12.09.2019 - 06.11.2019  

Kontrolované obdobie: 01.01.2020 - 22.11.2021 

Začatie kontroly: 22.11.2021 

Prvé miestne zisťovanie: 22.11.2021 

Vypracovanie správy: 21.01.2022 

Doručenie správy:  Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou 

 

F. Vykonané úkony 

Fotodokumentácia:  Áno   Počet snímok:        16 

Videodokumentácia:  Nie 

Odňatie prvopisov:  Nie 

Odobraté vzorky:  Nie 

Meranie emisií:  Nie 

Iné:    Nie 

 

G. Zameranie kontroly – opis 

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných 

podmienok integrovaného povolenia. Predmetom správy o kontrole je výsledok kontroly, ktorú 

vykonala SIŽP v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole. 
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H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis 

V čase kontroly bola prevádzka udržiavaná, spevnené plochy, komunikácie a výrobné priestory 

prevádzky boli udržiavané, upratané a čisté. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je 

podrobnejšie opísaný v časti „J. Kontrolné zistenia“.  

 

I. Použité podklady  

1.  Správy z AMS 

2.  Správy z diskontinuálnych oprávnených meraní emisií 

3.  Integrované povolenie 

4.  Protokoly o skúške tuhého druhotného paliva (TDP)  

5.  Protokoly o skúške emisií 

6.  Plán odberu vzoriek tuhého druhotného paliva (TDP) 

7.  Požiadavky na tuhé druhotné palivo TDP pre predmetnú prevádzku 

 

J. Kontrolné zistenia 

 

1.  Podmienka č. A.3.7, časť II. integrovaného povolenia: 

A.3.7   Pri spaľovaní viacerých palív súčasne (čierne uhlie, TDP a biomasa) musí byť 

zachovaný: 

-  pomer čierneho uhlia a biomasy tak, aby tepelný príkon čierneho uhlia v zmesi 

s biomasou predstavoval minimálne 70 % celkového  tepelného  príkonu paliva,    

-  pomer čierneho uhlia a TDP tak, aby tepelný príkon čierneho uhlia v zmesi s TDP 

predstavoval minimálne 50 % celkového  tepelného  príkonu paliva,    

-  pomer čierneho uhlia, TDP a biomasy tak, aby tepelný príkon čierneho uhlia v zmesi 

s biomasou a TDP predstavoval minimálne 50 % celkového  tepelného  príkonu paliva.   

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Na základe predloženého kalorického podielu palív za roky 2020 a 2021, bola odkontrolovaná 

požadovaná podmienka. Prevádzkovateľ preukazuje pomer vstupných palív na základe 

množstva spotrebovaného paliva a podľa jeho výhrevností. Podmienka určená rozhodnutím 

Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia, odboru 

integrovaného povoľovania a kontroly č. 6301/57/202024351/2020/571020106/Z35 zo dňa 

06.08.2020. 

 

V období od 09/2020 do 10/2021 predstavoval tepelný príkon čierneho uhlia v zmesi 

s biomasou a TDP minimálne 50 % celkového tepelného príkonu paliva (Pomer čierneho uhlia: 

09/2020 - kotle mimo prevádzky, 10/2020 – kotle mimo prevádzky, 11/2020 - kotle mimo 

prevádzky, 12/2020 - 87 %, 01/2021 - 65 %, 02/2021 - 60 %, 03/2021 – 50,2 %, 04/2021 - 68 %, 

05/2021 - 64 %, 06/2021 - 66 %, 07/2021 - 72 %, 08/2021 - 68 %, 09/2021 - 59 %, 

10/2021 – 36 % - skúšobná prevádzka používanie paliva TDP v podiele (< 95 % a > 50%) 

celkového tepelného príkonu spaľovaných palív. 
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2.  Podmienka č. A.3.9, časť II. integrovaného povolenia: 

A.3.9  Prevádzkovateľ má povolené používať Tuhé druhotné palivo (TDP) triedy A splňujúce 

kvalitatívne požiadavky v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách.  

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil dokumentáciu TDP (vyhlásenie o druhotnom palive 

od dodávateľov, vyhlásenie o zhode od dodávateľov, protokoly a certifikáty kvalitatívnych 

parametrov TDP), ktorá preukazuje spĺňajúce kvalitatívne požiadavky TDP v zmysle Vyhlášky 

MŽP SR č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie 

prevádzkovej evidencie o palivách. 

IŽP Košice, OIOO dodáva, že uvedená podmienka bola odkontrolovaná len na základe 

predloženej dokumentácie od TDP.  

 

3.  Podmienka č. A.3.10, časť II. integrovaného povolenia: 

A.3.10 Prevádzkovateľ je povinný pri zmene dodávateľa tuhého druhotného paliva predložiť 

okresnému úradu Michalovce (ŠSOO) a IŽP Košice nasledovné doklady od príslušného  

dodávateľa TDP: 

a)  vyhlásenie o zhode v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a evidencie prevádzkovej evidencie 

o palivách, na základe ktorého sa preukazuje zhoda s požiadavkami príslušnej 

technickej normy, 

b)  vyhlásenie o druhotnom palive, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek na 

druhotné palivo podľa § 9 ods.11 písm. c) v zmysle vyhlášky MŽP SR 

č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a evidencie 

prevádzkovej evidencie o palivách,  

c)  kvalitatívne parametre daného tuhého druhotného paliva. 

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

- zoznam stabilných dodávateľov, aj zoznam dodávateľov zaradených v roku 2020 a v roku 

2021, 

- zaslanie oznámení na Okresný úrad v Michalovciach a na IŽP Košice - Oznámenie 

o zaradení paliva do skúšobnej prevádzky spoluspaľovania tuhého druhotného paliva 

vo fluidnom kotle K 15 EVO I listom č. SE/2020/015037 zo dňa 11.0.3.2020 a expedované 

11.03.2020 (ktorého prílohou boli: vyhlásenie o zhode na výrobok TDP, kvalitatívne 

parametre TDP, vyhlásenie o druhotnom palive, rozhodnutie príslušného okresného úradu 

na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, certifikáty ISO, protokol 

z laboratórnej skúšky TDP) a Oznámenie o zaradení paliva do skúšobnej prevádzky 

spoluspaľovania tuhého druhotného paliva vo fluidných kotloch K 15 a K 16 EVO I listom 

č. SE/2021/018675 zo dňa 31.05.2021 a expedované 31.05.2021 (ktorého prílohou boli: 
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vyhlásenie o zhode na výrobok TDP, kvalitatívne parametre TDP, vyhlásenie o druhotnom 

palive, rozhodnutie príslušného okresného úradu na prevádzkovanie zariadenia 

na zhodnocovanie odpadov, certifikáty ISO, protokol z laboratórnej skúšky TDP). 

 

4.  Podmienka č. A.3.11, časť II. integrovaného povolenia: 

A.3.11 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu palív v zmysle Vyhlášky MŽP SR 

č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie 

prevádzkovej evidencie o palivách.  

 

Zistený stav:  Nie je možné vyhodnotiť 

Opis:  Áno 

IŽP Košice, OIOO uvádza, že Vyhláška MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách, neustanovuje 

podmienky pre prevádzkovateľa, ktorý používa palivá ako vstupnú surovinu na zdroji 

znečisťovania ovzdušia, preto IŽP Košice, OIOO nevyhodnotí dodržanie predmetnej 

podmienky. 

 

Záverom IŽP Košice, OIOO odporúča pri najbližšej zmene vypustiť podmienku č. A.3.11, časť 

II. integrovaného povolenia.  

 

5.  Podmienka č. A.3.12, časť II. integrovaného povolenia: 

3.12  Prevádzkovateľ je povinný predložiť príslušnému okresnému úradu životného 

prostredia ŠSOO, najneskôr do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 

plán odberu vzoriek spaľovaného tuhého druhotného paliva (TDP).  

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil Plán odberu vzoriek spaľovaného tuhého druhotného paliva „TDP“ 

v EVO Okresnému úradu v Michalovciach a IŽP Košice listom č. SE/2020/045402 zo dňa 

08.09.2020 a expedovaným dňa 09.09.2020. 

 

6.  Podmienka č. A.3.13, časť II. integrovaného povolenia: 

A.3.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odber vzoriek druhotného tuhého paliva (TDP) 

akreditovanou osobou  v súlade so schváleným plánom odberu vzoriek, alebo predložiť 

certifikované rozbory TDP od každej z dodaných šarží od dodávateľa.  

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ preukázal odber vzoriek tuhého druhotného paliva (TDP) akreditovanou 

osobou v súlade so schváleným plánom odberu vzoriek (Protokol č. 2039/2021 zo dňa 

16.06.2021 od EKOLAB s.r.o., Košice, Protokol č. 3179/2021 zo dňa 22.08.2021 od EKOLAB 

s.r.o., Košice, Protokol č. 3765/2021 zo dňa 07.10.2021 od EKOLAB s.r.o., Košice, Protokol 

č. 3178/2021/2021 zo dňa 22.08.2021 od EKOLAB s.r.o., Košice, Protokol č. 2827/2021 zo dňa 

05.08.2021 od EKOLAB s.r.o., Košice, Protokol č. 3766/2021 zo dňa 07.10.2021 od EKOLAB 
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s.r.o., Košice, Protokol č. 3650/2021 zo dňa 27.09.2021 od EKOLAB s.r.o., Košice, Protokol 

č. 2834/2021 zo dňa 06.08.2021 od EKOLAB s.r.o., Košice).  

 

Prevádzkovateľ disponuje certifikovanými rozbormi TDP od každej z dodaných šarží 

od dodávateľa. 

 

7.  Podmienka č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia: 

A.4.1  Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo 

môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok 

do ovzdušia, iba v súlade: 

-  so súborom TPP a TOO  na  zabezpečenie   ochrany    ovzdušia   pri   prevádzke   zdrojov 

znečisťovania  ovzdušia „EVO I, kotly K15 a K16 - Výroba elektrickej energie“, 

ev.  č.   STPP a TOO/04-EVOI/K15,K16-Dop., vypracovaným podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a  schváleným IŽP Košice rozhodnutím 

č. 6301/57/2020-24351/2020/571020106/Z35 zo dňa 06.08.2020,  

-  so súborom TPP a TOO  na  zabezpečenie ochrany ovzdušia  pri prevádzke časti veľkého 

zdroja znečisťovania ovzdušia „EVO I - Pomocná kotolňa - kotly  K1 a K2“, 

ev. č. STPP a TOO/2010-EVO I/PK, vypracovaným podľa všeobecne záväzného 

právneho predpisu ochrany ovzdušia a  schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 3208-

4726/2010/Kov/571020106/Z4 zo dňa 18.02.2010,  

-  s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, 

s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby, 

-  s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, 

-  s projektom stavby.  

      

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ vykonával činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť 

k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, v súlade 

s uvedenými súbormi TPP a TOO, s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade 

s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby, 

s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s projektom stavby, 

t. j. v súlade s podmienkou č. A.4.1, časť II. integrovaného povolenia. 

 

8.  Podmienka č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia: 

B.1.1 Vymedzenie zariadenia pre určenie EL 

Označenie 

spaľovacieho 

zariadenia 

Celkový MTP  

spaľovacieho 

zariadenia 

[MW] 

Skladba SZ – 

označenie SJ 

MTP 

spaľovacích 

jednotiek 

[MW] 

Členenie SJ 

podľa dátumu 

povolenia  

Spôsob 

prevádzky / 

režim 

prevádzky 

VSZ 2 567,4  
K15 

K16 

283,7  

283,7  

Z2 

Z2 
štandardný 

SZ >  0,3 MW 34,8 
K1 

K2 

17,4 

17,4 
do 31.12.2010 štandardný 

SZ >  0,3 MW 0,793 DA CAT 3406 0,793 do 31.12.2010 
Núdzový TG5, 

TG6 
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1.1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce 

látky tak, ako je to určené v tabuľkách č. 4.1 a č. 4.2., neboli prekročené 

Emisné limity sú určené  pre nasledujúce znečisťujúce látky: 

TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY: 

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky 

3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len 

„TZL“) 

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR: 

3. skupina - plynné anorganické látky  

4. podskupina:  

- oxidy dusíka (NOx) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý 

(NO2), (ďalej len „NOx“), 

-  oxid siričitý (SO2) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO3) 

vyjadreného ako oxid siričitý (SO2), (ďalej len „SO2“), 

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),     

 

Tabuľka č. 4.1  

Emisné limity pre znečisťujúce látky platné pre VSZ 2 (K15, k16) od 01.01.2016 do 31.03.2021 

Zdroj emisií, zariadenie,  

príkon, palivo 

Miesto 

vypúšťania     

emisií 

Znečisťujúca    

látka 

Emisný limit 

mg.m-3 

Vzťažné      

podmienky 

VSZ 2 (567,4 MW) 

kotly  K15 + K16 

2 x 283,7 MW 

čierne uhlie + biomasa, TDP  

 

Komín K - 01 

200 m 

 

TZL 
Modifikovaný 

vážený priemer 
1), 2), 3), 4), 5) 

SO2 
Modifikovaný 

vážený priemer 1), 2), 3), 4), 5) 

NOx 
Modifikovaný 

vážený priemer 
1), 2), 3), 4), 5) 

CO 
Modifikovaný 

vážený priemer 1), 2), 3), 4), 5) 

 

Tabuľka č. 4.2 

Emisné limity pre znečisťujúce látky platné pre kotle K1, K2 platne od 1.1.2016 

Zdroj emisií, zariadenie,  

príkon, palivo 

Miesto 

vypúšťania     

emisií 

Znečisťujúca    

látka 

Emisný limit 

mg.m-3 

Vzťažné      

podmienky 

Kotly K1 aK2 

2 x 17,4 MW 

(34,8 MW), ZPN 

Komín 

o výške 15 m 

NOx 200 6), 7) 

CO 100 6), 7)  

 

1)  Emisné limity pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní 

za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku: 

a)  žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok neprekročí 

hodnotu emisného limitu,  

b)  žiadna validovaná priemerná denná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok neprekročí 

1,1 násobok hodnoty emisného limitu,  

c)  najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt hmotnostnej koncentrácie 

znečisťujúcich látok za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu.  

2)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových 

podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.  
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3) Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív podľa vzťahu:  

 

                                                      (20,95 – O2ref)            Qi x ELi                        Qn x ELn           

                        ELmix,(O2ref)  =  -----------------  x  [  ---------------  +  . . .  + ----------------  ] 

                                                   Qcelk                    (20,95- O2refi)                  (20,95-O2refn)   

kde: 

        ELmix,(O2ref)    modifikovaný vážený priemer emisných limitov, 

        ELi    emisný limit  pre  dané palivo a  referenčný  kyslík,  zodpovedajúci celkovému  MPT zariadenia, 

        Qi   tepelný príkon v i-tom palive, 

               Qcelk   celkový tepelný príkon,                              

        O2ref   referenčný obsah kyslíka v % objem, ku ktorému je vztiahnutý ELmix,(O2ref);  

                              O2ref sa určí podľa prevládajúceho paliva 

       O2ref      referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu, 

        MPT    menovitý tepelný príkon 

 

4) Emisné limity ELi pre dané palivo na jednotlivých kotloch 

Zdroje znečisťovania 
Znečisťujúca    

      látka 

Emisný limit  ELi  mg.m-3 

čierne uhlie Biomasa,  TDP 

Kotly  K15 a K16 

2 x 283,7 MW 

(567,4 MW) 

TZL 20 20 20 

SO2 200 200 200 

NOx 200 200 200 

CO 250 250 250 

TOC* - 50 - 

TOC* platí  len pri spaľovaní biomasy 

  
5) Modifikovaný vážený priemer emisných limitov pre Komín K - 01  pri spaľovaní čierneho uhlia,  biomasy 

a TDP  v kotloch K15 a K16 

Zdroje znečisťovania 
Znečisťujúca    

      látka 

Modifikovaný vážený priemer emisných limitov 

ELmix,(O2ref)       

    mg.m-3 

Pomer palív rozmedzí  pričom 

súčet je 100 % MTP 

(70 -95 % ) čierne uhlie +  

 (5 - 30% )biomasa 

Pomer palív rozmedzí  pričom 

súčet je 100 % MTP 

(50 -95 % ) čierne uhlie +  

 (5 – 50 % ) biomasa + TDP 

(kotloch K15 a K16) 

Komín K - 01  

SO2 200 200 

TZL 20 20 

NOx 200 200 

CO 250 250 

 
6)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových 

podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.  

7)  Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok jednotlivého merania neprekročí určenú hodnotu 

emisného limitu. 

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

1)  Mesačné výkazy AMS za celé kontrolované obdobie. 

2)  Ročné výkazy AMS za celé kontrolované obdobie. 

3)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/055/2020 zo dňa 14.04.2020, deň oprávneného 

merania: 11.03.2020. 
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4)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/019/2021 zo dňa 12.03.2021, deň oprávneného 

merania: 03.02.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

5)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/018/2021 zo dňa 29.03.2021, dni oprávneného 

merania: 01.-02.02.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

6)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/005/2021 zo dňa 23.02.2021, deň oprávneného 

merania: 20.01.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

 

Správy o oprávnenom meraní emisií vypracoval: EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 

040 01 Košice, SNAS Reg. No. 230/S-189, SNAS Reg. No. 230N-003. 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky neboli 

prekročené, v súlade s podmienkou č. B.1.1, časť II. integrovaného povolenia. 

 

9.  Podmienka č. B.1.2, časť II. integrovaného povolenia: 

B.1.2  Emisné limity (BAT) pre VSZ2 (K15, K16) 

 

1.2.1Vymedzenie zariadenia pre určenie EL (BAT) pre VSZ2 (platné od 01.04.2021) 

Označenie 

spaľovacieho 

zariadenia  

Celkový MTP  

spaľovacieho 

zariadenia [MW] 

Skladba SZ – 

označenie SJ 

MTP 

spaľovacích 

jednotiek 

[MW] 

Členenie 

spaľovacej 

jednotky podľa 

dátumu povolenia  

Spôsob 

prevádzky 

/režim 

prevádzky 

VSZ 2 567,4  
K15 

K16 

283,7  

283,7  

existujúca  

existujúca 

štandardný 

štandardný 

Vymedzenie zariadenia pre určenie EL podľa Vykonávacieho rozhodnutia komisie (2017/1442/EU) z  31. júla 

2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU o priemyselných emisiách stanovujú 

závery o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia: 

- Zariadenie - existujúce je spaľovacie zariadenie, ktoré nie je novým zariadením. 

- Zariadenie – nové je spaľovacie zariadenie prvý krát povolené v mieste zariadenia po uverejnení týchto záverov  

o BAT alebo spaľovacie zariadenie úplne nahradené na existujúcich základoch po uverejnení týchto záverov 

BAT. 

- Jednotka - existujúce je spaľovacia jednotka, ktoré nie je novou jednotkou. 

- Jednotka – nová je spaľovacia jednotka prvý krát povolená v spaľovacom zariadení po uverejnení týchto záverov  

o BAT alebo spaľovacie zariadenie úplne nahradené na existujúcich základoch po uverejnení týchto záverov 

BAT. 

 

1.2.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty BAT-AEL vyplývajúce 

z vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) 2017/1442, ktorým sa podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepšie dostupných 

technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia pre jednotlivé znečisťujúce látky 

uvedené v tabuľke č. B.1.1.1 časti II. integrovaného povolenia neboli prekročené.  

Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky: 
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TUHÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY: 

1. skupina - tuhé znečisťujúce látky 

3. podskupina: tuhé znečisťujúce látky vyjadrené ako suma všetkých častíc (ďalej len 

„TZL“) 

2. skupina – tuhé anorganické znečisťujúce látky vyjadrené ako prvok alebo zlúčenina 

1. podskupina: ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg (ďalej ako „Hg“) 

ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY VO FORME PLYNOV A PÁR: 

3. skupina - plynné anorganické látky  

2. podskupina: fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF (ďalej len „HF“) 

3. podskupina:  

- plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako  HCl okrem ClO2 (ďalej len 

„HCl“) 

4. podskupina:  

- oxidy dusíka (NOx) - oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý 

(NO2), (ďalej len „NOx“), 

-  oxid siričitý (SO2) – vrátane prirodzeného podielu oxidu sírového (SO3) 

vyjadreného ako oxid siričitý (SO2), (ďalej len „SO2“), 

5. podskupina: oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),     

 

Tabuľka č. 1.2.2a 

Emisné limity platné od 01.04.2021 

Zdroj emisií príkon 
Miesto 

vypúšťania emisií 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit 

mg.m-3 
Vzťažné podmienky 

Zariadenie VSZ 2 

(567,4 MW) 

(existujúce) 

pozostávajúce  

z kotlov:  

K15 (283,7 MW) 

K16 (283,7 MW) 

palivo:  

čierne uhlie, 

biomasa, TDP 

Komín K - 01 

200 m 

 

TZL 
Modifikovaný 

vážený priemer 
1), 2), 3), 4) 

SO2 
Modifikovaný 

vážený priemer 
1), 2), 3), 4) 

NOx 
Modifikovaný 

vážený priemer 
1), 2), 3), 4) 

CO 
Modifikovaný 

vážený priemer 
1), 2), 3), 4) 

 

Tabuľka č. 1.2.2b  

Emisné limity platné odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 6301/57/2020-

24351/2020/571020106/Z35 zo dňa 06.08.2020  

Zdroj emisií príkon 
Miesto 

vypúšťania emisií 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit 

mg.m-3 
Vzťažné podmienky 

Zariadenie VSZ 2 

(567,4 MW) 

(existujúce) 

pozostávajúce  

z kotlov:  

K15 (283,7 MW) 

K16 (283,7 MW) 

palivo:  

čierne uhlie, 

biomasa, TDP 

Komín K - 01 

200 m 

 

HCl 
Modifikovaný 

vážený priemer 
5), 6), 7), 8), 9) 

HF 
Modifikovaný 

vážený priemer 
5), 6), 7), 8), 9) 

Hg 
Modifikovaný 

vážený priemer 
5), 6), 7), 8), 9) 
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1)  Emisné limity pri kontinuálnom meraní sa považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní 

za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku: 

a)  žiadna validovaná priemerná ročná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok za obdobie jedného 

roka zo všetkých platných hodinových priemerov z platných dní neprekročí hodnotu stanoveného emisného 

limitu,  

b)  žiadna validovaná priemerná mesačná hodnota hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcich látok zo zariadenia 

neprekročí hodnotu emisného limitu,  

c)  žiadna validovaná denná priemerná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného emisného limitu (denný priemer 

- priemer za obdobie 24 hodín zo všetkých platných hodinových priemerov), 

d)  najmenej 95 % zo všetkých validovaných hodinových priemerných hodnôt hmotnostnej koncentrácie 

znečisťujúcich látok za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty emisného limitu určeného ako mesačný priemer,  

 e)  validované hodinové, denné, mesačné a ročné priemerné hodnoty sa určia z nameraných platných priemerných 

hodinových hodnôt po odpočítaní limitnej hodnoty 95 % intervalu spoľahlivosti pre koncentrácie TZL (30 %), 

SO2 a NOx (20 %), CO (10 %). 

 

2)   Emisný limit je určený ako modifikovaný vážený priemer emisných limitov používaných palív  podľa vzťahu:  

                          

                                   (21,0 – O2ref)              Qi x ELi                  Qn x ELn      

            ELmix,(O2ref) = ----------------- x [ --------------- + . . . + ---------------- ] 

                                           Qcelk               (21,0 - O2refi)           (21,0 - O2refn)  

 

kde: 

ELmix,(O2ref) modifikovaný vážený priemer emisných limitov, 

ELi emisný limit pre dané palivo a referenčný kyslík, zodpovedajúci celkovému MPT zariadenia, 

Qi  tepelný príkon v i-tom palive, 

Qcelk celkový tepelný príkon, 

O2ref referenčný obsah kyslíka v % objemu, ku ktorému je vztiahnutý ELmix,(O2ref) , 

O2refi referenčný obsah kyslíka pre i-te palivo v % objemu, 

MPT menovitý tepelný výkon. 

 

3)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových 

podmienkach, tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.  

 

4)  Emisné limity ELi pre dané palivo pre zariadenie VSZ 2 (EVO I): 

Zdroj emisií  

zariadenie,  

príkon  

  

 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit ELi 

mg.m-3 

Čierne uhlie, TDP Biomasa 

Denný 

priemer 

Mesačný 

priemer 

Ročný 

priemer 

Denný 

priemer 

Mesačný 

priemer 

Ročný 

priemer 

Zariadenie 

VSZ 2  

(567,4 MW) 

TZL 20 18 12 16 14 10 

SO2 220 200 165 85 80 50 

NOx 220 200 175 165 150 140 

CO 275 250 neurčený*) 275 250 neurčený**) 

*) ročný priemer  pre  úroveň emisií CO pre kotol FBC (fluidne spaľovanie, čierne uhlie)   ≥ 300 MW  orientačné 

horná hranica 140 mg.m-3  (BAT 20);  FBC – (fluidised bed combustion) 
**) ročný priemer  pre  úroveň emisií CO v prípade existujúcich zariadení s príkonom (biomasa/rašelina  ≥ 300 MW 

h orientačné  horná hranica 80 mg.m-3  (BAT 24) 
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5)  Emisné limity ELi pre dané palivo pre zariadenie VSZ 2 (EVO I): 

Zdroj emisií – 

zariadenie,  príkon 

 

Znečisťujúca 

látka 

Emisný limit ELi  

mg.m-3 

čierne uhlie TDP biomasa 

Zariadenie VSZ 2  

(567,4 MW) 

HCl 20 10 5  

HF 5  1 1  

Hg 0,004  0,004  0,005  

  

6)  Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových 

podmienkach, tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K a referenčný obsah kyslíka 6 % obj.  

7)  Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak priemer hodnôt koncentrácie znečisťujúcej látky získaných počas 

roka (pri frekvencii > 1 krát do roka) neprekročí hodnotu emisného limitu. V prípade frekvencie merania 1 krát 

za rok sa emisný limit považuje za dodržaný, ak priemerná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky za periódu 

odberu (za obdobie odoberania) vzoriek pri diskontinuálnom meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.  

8)  Do 31.03.2021 je prevádzkovateľ je povinný vykonať najmenej 1 meranie do 31.12.2020 a najmenej 1 meranie 

do 31.03.2021 pri prevádzkovom režime v rozmedzí 45 - 50 % celkového tepelného príkonu paliva TPD.  

9)  Od 01.04.2021 je prevádzkovateľ povinný vykonávať meranie minimálne 1 x za rok pri prevádzkovom režime 

v rozmedzí 45 - 50 % celkového tepelného príkonu paliva TPD a pri bežnom prevádzkovom režime (podľa 

typu a pomeru používaných palív) ktorý predstavuje > 75 % z celkového prevádzkového režimu za rok 

minimálne 2 x za kalendárny rok; minimálne 1 x krát za rok pre znečisťujúcu látku Hg. V prípade, že prevádzka 

bude prevádzkovaná v prevádzkovom režime spaľovania palív: čierne uhlie + biomasa, prevádzkovateľ 

je povinný vykonať meranie aj pri tomto prevádzkovom režime minimálne 1x za kalendárny rok. 

      

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

1)  Mesačné výkazy AMS za celé kontrolované obdobie. 

2)  Ročné výkazy AMS za celé kontrolované obdobie. 

3)  Správa o oprávnenom meraní emisií Hg, HCl a HF z fluidného kotla K16 v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/168/2021 zo dňa 10.09.2021, 

deň oprávneného merania: 26.07.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

4)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K16 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/123/2021 zo dňa 11.08.2021, deň oprávneného 

merania: 14.06.2021. 

5) Správa o oprávnenom meraní emisií Hg, HCl a HF, z fluidného kotla K15, v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/215/2021 zo dňa 29.10.2021, 

deň oprávneného merania: 09.09.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

6) Správa o oprávnenom meraní emisií Hg, HCl a HF, z fluidného kotla K15, v zariadení 

VSZ 2 (EVO I), v prevádzke „Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, 

č. 03/229/2021 zo dňa 18.11.2021, deň oprávneného merania: 05.10.2021, s výsledkom pre 

všetky merané položky: súlad. 
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Správy o oprávnenom meraní emisií vypracoval: EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 

040 01 Košice, SNAS Reg. No. 230/S-189, SNAS Reg. No. 230N-003. 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky neboli 

prekročené, v súlade s podmienkou č. B.1.2, časť II. integrovaného povolenia. 

 

10.  Podmienka č. B.1.3, časť II. integrovaného povolenia: 

B.1.3  Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity pre čas skutočnej 

prevádzky zdroja okrem:  

a) nábehu zariadenia, najviac však: 

- pre kotly K15 a K16: začatie merania dodržiavania emisných limitov 

je po 3 hodinách od dosiahnutia výkonu 40 MW,  

b)  počas odstávky: 

- pre kotly K15 a K16: od doby, keď dôjde k poklesu výkonu kotla pod 40 MW 

v súlade so schválenými súbormi TPP a TOO,  

c)  funkčnej a inej obdobnej skúšky kontinuálneho meracieho systému (AMS), ktorá 

vyžaduje osobitný prevádzkový režim zdroja oznámený na IŽP Košice,  

d)  iného času pre prechodové stavy určeného v schválenom súbore TPP a TOO. Tento 

čas je možno aktualizovať iba po predchádzajúcom súhlase IŽP Košice.      

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ dodržal určené emisné limity v súlade s podmienkou č. B.1.3, časť II. 

integrovaného povolenia. 

 

11.  Podmienka č. B.1.4, časť II. integrovaného povolenia: 

B.1.4  Prevádzkovateľ môže kotly prevádzkovať pri výpadku zariadenia na čistenie 

odpadových plynov najdlhšie 24 hodín, potom treba výkon kotlov obmedziť v súlade 

s postupom schváleným v STPP a TOO, prípadne ich úplne odstaviť. Za žiadnych 

okolností nesmie celkový čas prevádzkovania zariadenia bez odlučovača presiahnuť 

v akomkoľvek dvanásťmesačnom období 120 hodín. 

      

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ dodržal podmienku č. B.1.4, časť II. integrovaného povolenia. 

 

12.  Podmienka č. I.1.1, časť II. integrovaného povolenia: 

I.1.1  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť monitorovanie ochrany ovzdušia kontinuálnym 

meraním inštalovanými AMS tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Protokoly 

z kontinuálneho merania údajov o dodržaní emisných limitov a množstva emisií 

vyhotovené v štátnom jazyku je povinný uchovávať najmenej 6 rokov. Ak sa výsledky 

zaznamenávajú a uchovávajú na zálohovom digitálnom informačnom nosiči, v tlačenej 

forme sa uchovávajú len ročné protokoly a čiastkové protokoly, v ktorých je 

vyhodnotené nedodržanie určeného emisného limitu, a ktorými prevádzkovateľ 
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preukazuje dodržiavanie určených emisných limitov. Ak prevádzkovateľ zistí, že boli 

prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice.  

 

Tabuľka č.1.1 

Zložka: ovzdušie                                                                  Spôsob monitorovania: kontinuálne (AMS)                                               

Zdroj emisií:  Fluidné kotly  K15 a K16                                                                                                                                                         

Miesto  merania:  Dymovody fluidných kotlov K15 a K16 na odvod spalín do komína K - 01                                  

Znečisťujúca látka  Parameter Frekvencia  

merania 

Podmienky 

merania 

Použité metódy, metodiky, 

techniky 

TZL 
    Hmotnostná    

    koncentrácia, HT  
Kontinuálne 

meranie   
1) 

bezodberová (in situ) 

elektrooptická metóda 

analyzátormi SICK RM 210 

alebo RM 41 

SO2 
    Hmotnostná    

    koncentrácia, HT 

Kontinuálne 

meranie 
1) 

NDIR - infračervená 

spektrometria, metodika  STN 

ISO 7935, analyzátor            

XENTRA  4900 

NOx 
    Hmotnostná    

    koncentrácia, HT 

Kontinuálne 

meranie 
1) 

NDIR - infračervená 

spektroskopia, metodika STN  

ISO 10849, analyzátor   

XENTRA  4900 

CO 
    Hmotnostná    

    Koncentrácia, HT 

Kontinuálne 

meranie 
1) 

prístrojová NDIR – IČ 

spektroskopia, metodika STN  

ISO 12039 analyzátor   

XENTRA  4900 

CO2 
    Hmotnostná    

    Koncentrácia, HT 

Kontinuálne 

meranie 
1) 

  prístrojová NDIR – IČ 

spektroskopia, metodika STN  

ISO 12039, analyzátor Servomex 

1440 na meranie koncentrácie  

CO2 

HT – hmotnostný tok sa zisťuje podľa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov oblasti ochrany 

ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok integrovaného povolenia. 

1)  Podmienky kontinuálneho merania musia byť v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom 

o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.  

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

1)  Mesačné výkazy AMS za celé kontrolované obdobie. 

2)  Ročné výkazy AMS za celé kontrolované obdobie. 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie ochrany ovzdušia kontinuálnym meraním 

inštalovanými AMS, v súlade s podmienkou č. I.1.1, časť II. integrovaného povolenia. 

 

13.  Podmienka č. I.1.2, časť II. integrovaného povolenia: 

I.1.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to 

uvedené v tabuľke uvedenej v podmienke č. I.1.2, časti II integrovaného povolenia. Správy 

z meraní musí predkladať na príslušný okresný úrad životného prostredia a fotokópiu 

na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, 

je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom 
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meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich 

meraní. 

 

Tabuľka č. 1.2 

Zložka: ovzdušie                                                                         Spôsob monitorovania: diskontinuálne                                              

Zdroj emisií:  Fluidné kotly  K15 a K16                                                                                                                                                         

Miesto  merania:  Dymovody fluidných kotlov K15 a K16 na odvod spalín do komína K - 01 

Znečisťujúca látka Parameter 
Frekvencia 

merania 

Podmienky 

merania 

Použité metódy, 

metodiky, techniky 

HCl 
Hmotnostná       

koncentrácia, HT 1), 2) 6) 7) 

HF 
Hmotnostná      

koncentrácia, HT 1), 2) 6) 7) 

Hg 
Hmotnostná     

koncentrácia, HT 1), 4) 6) 7) 

(As, Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Sb, Se, 

Tl, V, Zn) 

Hmotnostná     

koncentrácia, HT 1, 3) 6) 7) 

TOC 
Hmotnostná       

koncentrácia, HT 
5) 6) 7) 

HT – hmotnostný tok sa zisťuje podľa ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov oblasti ochrany 

ovzdušia pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok integrovaného povolenia. 

1)  Najmenej 1 meranie do 31.12.2020 a najmenej 1 meranie do 31.03.2021 pri prevádzkovom režime v rozmedzí 

45-50 % celkového tepelného príkonu paliva TPD.  

2)  Od 01.04.2021 v prvom roku merania 4 krát za rok s frekvenciou 1 krát za tri mesiace. V prípade ak zdroj 

znečisťovania ovzdušia (zdroj emisií): 

a)  nepretržite neprevádzkuje v kalendárnom roku viac ako 60 dní, nie je povinnosť dodržať frekvenciu 

merania 1 x za tri mesiace, iba celkový počet meraní za kalendárny rok (4 x krát za rok),  

b)  nepretržite neprevádzkuje v kalendárnom roku viac ako 92 dní a menej ako 183 dní je frekvencia merania 

minimálne tri merania za rok,  

c)  nepretržite neprevádzkuje v kalendárnom roku viac ako 183 dní a  menej ako 276 dní  je frekvencia merania 

minimálne dve merania za rok,  

d)  nepretržite neprevádzkuje v kalendárnom roku viac ako 276 dní a  menej ako 365 dní je frekvencia merania  

minimálne jedno merania za rok. 

3)  Od 01.04.2021 s frekvenciou 1 krát za rok. Zoznam monitorovaných znečisťujúcich látok sa môže upraviť 

po vypracovaní úvodnej charakteristiky paliva (BAT5) na základe posúdenia relevantnosti uvoľňovania 

znečisťujúcich látok (napr. koncentrácia v palive, použitého čistenia spalín) v emisiách do ovzdušia, na základe 

žiadosti prevádzkovateľa.  

4)  Od 01.04.2021 minimálne 1 krát za šesť mesiacov. V prípade ak zdroj znečisťovania ovzdušia nepretržite 

neprevádzkuje v kalendárnom roku viac ako 276 dní a menej ako 365 dní je frekvencia merania  minimálne 

jedno merania za rok. 

5)  Minimálne 1 x krát za rok pri prevádzkovom režime v rozmedzí 45 - 50 % celkového  tepelného  príkonu TDP.  

6)  Počty a periódy  jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená 

oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom o monitorovaní emisií  a kvality 

ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne 

ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky 

merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu 

v súlade s platnými normami STN EN. 

7)  Oprávnené metódy – ENPIS a metódy uvedené v BAT4. 
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Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

1)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/055/2020 zo dňa 14.04.2020, deň oprávneného 

merania: 11.03.2020. 

2)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií HCl, HF z fluidného kotla K15 v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/082/2020 zo dňa 08.06.2020, 

deň oprávneného merania: 28.04.2020. 

3)  Správa o oprávnenom meraní emisií Hg, HCl a HF z fluidného kotla K16 v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/168/2021 zo dňa 10.09.2021, 

deň oprávneného merania: 26.07.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

4)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K16 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/123/2021 zo dňa 11.08.2021, deň oprávneného 

merania: 14.06.2021. 

5)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/019/2021 zo dňa 12.03.2021, deň oprávneného 

merania: 03.02.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

6)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/018/2021 zo dňa 29.03.2021, dni oprávneného 

merania: 01.-02.02.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

7)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/005/2021 zo dňa 23.02.2021, deň oprávneného 

merania: 20.01.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

8)  Správa o oprávnenom meraní emisií Hg, HCl a HF, z fluidného kotla K15, v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/215/2021 zo dňa 29.10.2021, 

deň oprávneného merania: 09.09.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

9)  Správa o oprávnenom meraní emisií Hg, HCl a HF, z fluidného kotla K15, v zariadení 

VSZ 2 (EVO I), v prevádzke „Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, 

č. 03/229/2021 zo dňa 18.11.2021, deň oprávneného merania: 05.10.2021, s výsledkom pre 

všetky merané položky: súlad. 

10) Protokol o skúške č. 35/2021 „emisií“ na „filtri z TZL“ zo dňa 11.02.2021, miesto odberu: 

fluidný kotol K15, dátum odberu: 20.01.2021, v prevádzke „Slovenské elektrárne, a.s., 

Elektrárne Vojany, závod“, s výsledkom pre znečisťujúce látky: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, 

Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, ako podklad pre vypracovanie Správy o oprávnenom meraní emisií.  

11) Protokol o skúške č. 36/2021 „emisií“ na „kvapalný sorbent“ zo dňa 11.02.2021, miesto 

odberu: fluidný kotol K15, dátum odberu: 20.01.2021, v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, s výsledkom pre znečisťujúce látky: As, Cd, Co, Cr, Cu, 
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Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, ako podklad pre vypracovanie Správy o oprávnenom meraní 

emisií.  

12) Protokol o skúške č. 71/2021 „emisií“ na „filtri z TZL“ zo dňa 24.02.2021, miesto odberu: 

fluidný kotol K15, dátum odberu: 03.02.2021, v prevádzke „Slovenské elektrárne, a.s., 

Elektrárne Vojany, závod“, s výsledkom pre znečisťujúce látky: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, 

Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, ako podklad pre vypracovanie Správy o oprávnenom meraní emisií.  

13) Protokol o skúške č. 72/2021 „emisií“ na „kvapalný sorbent“ zo dňa 24.02.2021, miesto 

odberu: fluidný kotol K15, dátum odberu: 03.02.2021, v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, s výsledkom pre znečisťujúce látky: As, Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, ako podklad pre vypracovanie Správy o oprávnenom meraní 

emisií.  

14) Protokol o skúške č. 3740/2021 „emisií“ na „kvapalný sorbent“ zo dňa 08.07.2021, miesto 

odberu: fluidný kotol K16, dátum odberu: 14.06.2021, v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, s výsledkom pre znečisťujúce látky: As, Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, ako podklad pre vypracovanie Správy o oprávnenom meraní 

emisií.  

15) Protokol o skúške č. 3750/2021 „emisií“ na „filter z TZL“ zo dňa 08.07.2021, miesto 

odberu: fluidný kotol K16, dátum odberu: 14.06.2021, v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, s výsledkom pre znečisťujúce látky: As, Cd, Co, Cr, Cu, 

Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn, ako podklad pre vypracovanie Správy o oprávnenom meraní 

emisií.  

 

Správy o oprávnenom meraní emisií vypracoval: EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 

040 01 Košice, SNAS Reg. No. 230/S-189, SNAS Reg. No. 230N-003. 

 

Protokoly o skúške vypracoval: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 

817 04 Bratislava, Geoanalytické laboratóriá, Referenčné laboratórium MŽP SR pre geológiu 

a ŽP, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, ilac-MRA, SNAS Reg. No. 042/S-004, 

SNAS Reg. No. 042/N-005. 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonávanie periodických meraní, v súlade s podmienkou č. I.1.2, 

časť II. integrovaného povolenia. 

 

14.  Podmienka č. I.1.3, časť II. integrovaného povolenia: 

I.1.3  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade 

s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku 

najmenej 95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať 

určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu 

udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní, ak všeobecne záväzný právny 

predpis ochrany ovzdušia neustanoví inak.      

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ zabezpečil, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s podmienkou č. I.1.3, 
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časť II. integrovaného povolenia. 

 

15.  Podmienka č. I.1.4, časť II. integrovaného povolenia: 

I.1.4  Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť najmenej 1 x za kalendárny rok periodickú 

kontrolu AMS, ktorou sa vykonáva oprávnená: 

-  kalibrácia meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov s použitím na to 

určených certifikovaných a metrologicky naviazaných kalibračných plynov alebo 

určených kalibračných prostriedkov,  

-  skúška nuly a meracieho rozpätia a zistia sa ďalšie vybrané pracovné charakteristiky 

meracích prostriedkov najmenej v rozsahu podľa metodiky kontinuálneho merania 

príslušnej veličiny podľa  všeobecne záväzného právneho  predpisu ochrany ovzdušia 

-  skúška správnosti kalibračnej funkcie sériou porovnávacích meraní so štandardnou 

referenčnou metódou,  

-  inšpekcia zhody s požiadavkami podľa všeobecne záväzného právneho predpisu 

ochrany ovzdušia.      

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

1)  Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej 

kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich 

stavových a referenčných veličín (AMS-E K15) z fluidného kotla K15 v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/184/2020 zo dňa 20.10.2020, 

dni oprávnenej technickej činnosti: 09.-10.09.2020, s výsledkom inšpekcie v meraných 

zložkách: zhoda. 

2)  Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej 

kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich 

stavových a referenčných veličín (AMS-E K16) z fluidného kotla K15 v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/122/2021 zo dňa 09.08.2021, 

dni oprávnenej technickej činnosti: 14.-16.06.2021, s výsledkom inšpekcie v meraných 

zložkách: zhoda. 

3)  Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej 

kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich 

stavových a referenčných veličín (AMS-E K15) z fluidného kotla K15 v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/034/2021 zo dňa 29.03.2021, 

dni oprávnenej technickej činnosti: 01.-03.02.2021, s výsledkom inšpekcie v meraných 

zložkách: zhoda. 

4)  Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej 

kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich 

stavových a referenčných veličín (AMS-E K16) z fluidného kotla K15 v prevádzke 

„Slovenské elektrárne, a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/284/2020 zo dňa 22.01.2021, 

deň oprávnenej technickej činnosti: 30.11.2020, s výsledkom inšpekcie v meraných 

zložkách: zhoda. 
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Správy o oprávnenom meraní emisií vypracoval: EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 

040 01 Košice, SNAS Reg. No. 230/S-189, SNAS Reg. No. 230N-003. 

 

Prevádzkovateľ zabezpečil najmenej 1 x za kalendárny rok periodickú kontrolu AMS v súlade 

s podmienkou č. I.1.4, časť II. integrovaného povolenia. 

 

16.  Podmienka č. I.1.5, časť II. integrovaného povolenia: 

I.1.5  Prevádzkovateľ je povinný vykonať najmenej raz za 3 roky periodické oprávnené 

merania na veľkých spaľovacích zariadeniach pri spaľovaní čierneho uhlia za účelom 

zistenia hmotnostnej koncentrácie celkového organického uhlíka (TOC).      

 

Zistený stav:  Dodržaná 

Opis:  Áno 

Prevádzkovateľ predložil: 

1)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/055/2020 zo dňa 14.04.2020, deň oprávneného 

merania: 11.03.2020. 

2)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K16 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/123/2021 zo dňa 11.08.2021, deň oprávneného 

merania: 14.06.2021. 

3)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/019/2021 zo dňa 12.03.2021, deň oprávneného 

merania: 03.02.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

4)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/018/2021 zo dňa 29.03.2021, dni oprávneného 

merania: 01.-02.02.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

5)  Správa o prvom oprávnenom meraní emisií ťažkých kovov (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, 

V, Cd, Tl, Hg), HCl, HF a TOC z fluidného kotla K15 v prevádzke „Slovenské elektrárne, 

a.s., Elektrárne Vojany, závod“, č. 03/005/2021 zo dňa 23.02.2021, deň oprávneného 

merania: 20.01.2021, s výsledkom pre všetky merané položky: súlad. 

 

Správy o oprávnenom meraní emisií vypracoval: EnviroTeam Slovakia s.r.o., Kukučínova 23, 

040 01 Košice, SNAS Reg. No. 230/S-189, SNAS Reg. No. 230N-003. 

 

Prevádzkovateľ vykonal najmenej raz za 3 roky periodické oprávnené merania na veľkých 

spaľovacích zariadeniach pri spaľovaní čierneho uhlia za účelom zistenia hmotnostnej 

koncentrácie celkového organického uhlíka (TOC), v súlade s podmienkou č. I.1.5, časť II. 

integrovaného povolenia. 
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K. Prílohy správy  Nie 

 

L. Záver – celkové zhodnotenie 

Dodržané  15/16 

Nedodržané  0/16 

Nie je možné vyhodnotiť  1/16 

 

M. Záver – celkové zhodnotenie  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade 

s podmienkami integrovaného povolenia, t. j. v súlade s § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 

o IPKZ. 

 

N. Podpisy 

 

Za SIŽP:      

Ing. Juraj Berák, inšpektor  ................................................................ 

 

 

 

Ing. Miloš Minár, inšpektor  ................................................................ 

 

 

 

RNDr. Miroslava Magurová, inšpektor  ................................................................  


