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R O Z H O D N U T I E 

 

Slovenská inšpekcia ţivotného prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, odbor 

integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy 

podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad 

podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 76 a 

§ 81 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) 

 

 

vydáva 
 

kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje uţívanie 

stavieb:  

1. „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“, 

2. „Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“, 

v areáli Dolvap, s.r.o. Varín – prevádzka Varín, Priemyselná, 013 03 Varín. 

 

 

Údaje o stavbe „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“:  
 

Stavba „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ je umiestnená 

v areáli spoločnosti DOLVAP s.r.o., na pozemku (list vlastníctva č. 741), parcelné č. KN 1940/52 

k.ú. Varín. 
 

Výkonové parametre: Expedičný výkon -100 m
3
.hod

-1
 (zvýšenie o 75 m

3
.hod

-1
). 

Členenie stavby : 

SO 2140.S.001 – Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien. 

1.1  Stavebné konštrukcie 

1.3  Kovové konštrukcie 

1.7  Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody 

1.9  Bleskozvod 

PS 2140.T.001 – Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien. 

1.1  Výrobné zariadenie 

1.2  Elektrotechnické zariadenie 
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Údaje o stavbe „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“:  
 

Stavba „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“ je umiestnená 

v areáli spoločnosti DOLVAP s.r.o., na pozemku, parcelné č. KN 1931/9 k.ú Varín. 
 

Výkonové parametre: 

- odsávané mnoţstvo zaprášeného vzduchu z plniacej hubice je  - 2 500 m
3
.hod

-1
, výrobcom 

garantovaná zostatková koncentrácia TZL  < 1 mg.m
-3

 vo výstupnom výduchu filtra, plniaca 

hubica PH4 trojlanková – max. výkon plnenia 200 – 350 t.hod
-1

.  

Časový fond predstavuje nepretrţitú dennú prevádzku 24 hod., 8 300 hod za rok. 
 

Členenie stavby „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“ : 

- SO 2110.S.001 : Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín 

1.1  Stavebné konštrukcie 

1.3  Kovové konštrukcie 

1.7  Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody 

1.9  Bleskozvod 

- PS 2110.T.002 : Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín 

1.1 Výrobné zariadenie 

1.2  Elektrotechnické zariadenie 

 

 

Pre uţívanie stavieb inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 

453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto podmienky: 

1. Obsluhu technických zariadení môţu vykonávať len odborne spôsobilé osoby podľa 

dokumentácie dodávateľa stavby a podľa miestnych prevádzkových predpisov. 

2. Počas prevádzky technických zariadení stavieb prevádzať odborné prehliadky a skúšky 

v zmysle vyhl. č. 718/2002 Z.z., § 12, príloha č.5 a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.. 

3. Dodrţiavať hygienické, protipoţiarne a bezpečnostné predpisy. 

4. Dodrţiavať podmienky záujmov starostlivosti o ţivotné prostredie a podmienky na ochranu 

zdravia ľudí.  

5. Viesť prevádzkovú dokumentáciu. 

6. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej ţivotnosti. 

 

Zmeny skutočného realizovania stavby oproti dokumentácii overenej v stavebnom konaní: 

 

Pre stavbu „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ : 

1. Nebola realizovaná stavebná časť SO 2140.S.001 – Zastrešenie expedície. Na základe 

prehodnotenia jestvujúceho stavu zastrešenia celej budovy Baličky sa v budúcnosti 

realizuje oprava zastrešenia celého objektu aj so stavbou “Expedícia voľne loţeného 

vápna do autocisterien DOLVAP Varín“. – Táto zmena oproti projektovej dokumentácii 

je v súlade so stanoviskom zodpovedného projektanta v tejto veci. 

2. Vyuţili sa jestvujúce strojné zariadenia : turniketový podávač TUP 490x500 a šupátkový 

uzáver SUR 500 vzhľadom na ich kapacitu a vyhovujúci technický stav. 

 

Pre stavbu „Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“ : 

1. Rozšírenie obsluţnej plošiny filtra TLF D 1500 . 

2. Riadiaci systém ovládania plniacej hubice PH4 bol začlenený do vyššej úrovne riadenia 

technológie granulovne  - dispečerský systém riadenia namiesto riadiaceho panelu. 
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O d ô v o d n e n i e 
 

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe 

ţiadosti prevádzkovateľa Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín zo dňa 18.12.2007, 

predloţených dokladov (ţiadosť bola predloţená na tri stavby: „Expedícia voľne loţeného vápna 

do autocisterien DOLVAP Varín“, „Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, 

DOLVAP Varín“ a „Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP Varín“) a vykonaného 

konania podľa § 81 stavebného zákona vydáva kolaudačné rozhodnutie o povolení 

uţívania stavby „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a stavby 

„Plniaca hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“, pre prevádzkovateľa 

Dolvap, s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín, podľa § 82 stavebného zákona. Stavba 

„Monitorovací systém podzemných vôd, DOLVAP Varín“ je predmetom samostatného konania. 

 

So ţiadosťou bol doručený aj správny poplatok v kolkových známkach, podľa sadzobníka 

o správnych poplatkoch  časť „ţivotné prostredie“ poloţka 171a písmeno d) vo výške  5 000,-Sk. 

Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien inšpekcia vydala dve rozhodnutia.  

Prevádzkovateľ ku ţiadosti predloţil:  

1. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia zo dňa 18.12.2007. 

2. Záznam z výkonu štátneho zdravotného dozoru podľa zákona o verejnom zdraví, vykonaného 

na stavbách „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca 

hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“. 

3. Súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Ţiline ku 

kolaudácii stavieb „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a 

„Plniaca hubica na skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“. 

4. Stanovisko na účely kolaudácie od Okresného riaditeľstva HaZZ v Ţiline, na stavby 

„Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na 

skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“. 

5. Projektové dokumentácie overené inšpekciou v stavebných konaniach – k nahliadnutiu. 

6. Súpis zmien od dokumentácie overenej v stavebných konaniach, výkresovú časť projektov 

skutočného vyhotovenia stavieb, zodpovedný projektant : Ing. Kovalčík 

7. Geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavieb nebolo potrebné, pretoţe stavby 

„Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na 

skládke granulovne frakcie 0-4 mm DOLVAP Varín“ sú v geometrickom pláne zamerané 

a nedošlo k zmene tvaru ani veľkosti parciel. 

8. Doklad o odsúhlasení všetkých podzemných a nadzemných vedení pred začatím výstavby 

s ich správcami a ich vytýčenie na mieste, 

9. Zápis o vykonaní individuálnych skúšok a komplexného vyskúšania teleskopickej plniacej 

hubice v termíne od 15.10.2007 do 7.12.2007. 

10. Protokol o uvedení teleskopickej plniacej hubice Moduflex do prevádzky, výrobné číslo: 

8697 typ F 300 THYL/1. 

11. Protokol o odovzdaní stavby . 

12. Protokol o odovzdaní Elektrotechnického zariadenia stavby Expedícia voľne loţeného vápna 

do autocisterien, Dolvap Varín, s.r.o. zo dňa 3.12.2007 a stavby Plniaca hubica na skládke 

granulovne zo dňa 29.10.2007. 

13. Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača č.3732 pre Jána Gavláka, vydané Výskumným 

ústavom dopravným, a.s., v Ţiline. 

14. Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia vykonanej podľa 

vyhlášky č. 718/2002 Z.z., STN 33 1500 a STN 2000-6-61 a vyhlásenie o zhode. 

15. Dokument o odbornej skúške, prehliadke – revízii elektrického zariadenia pracovného stroja 

podľa STN EN 60204 1,2 v zmysle vyhlášky 718/2002 Z.z. pre plniacu hubicu Moduflex. 
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16. Certifikáty pouţitých výrobkov a materiálov. 

17. Prehlásenie o zhode pre plniacu hubicu Moduflex S 300 T/4, výrobné číslo 8679. 

18. Prehlásenie o zhode pre rúrový závitovkový dopravník DTZ 400/12500 zo dňa 30.11.2006 

19. Zápis o vykonaní skúšky tesnosti tlakového rozvodu vzduchu podľa STN 130020 zo dňa 

9.10.2007.  

20. Certifikát a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, v Banskej Bystrici (pre stavbu 

„Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien Dolvap Varín“ zo dňa 17.12.2007), 

(odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Plniaca hubica na skládke 

granulovne frakcie 0-4mm“ č. 1165/2/2007, zo dňa 28.02.2007), 

21. Stavebné denníky. 

22. Kompletný návod na obsluhu pre obidve stavby a ich technické zariadenia. 

23. Zoznam strojov a zariadení. 

24. Odborné vedenie stavby  - stavbyvedúci: Jozef Bajaník, evidenčné číslo:00179*10* 

                                            - stavebný dozor: Ján Šavol, evidenčné číslo:06914*24-33-34-35-36*. 

25. Protokol skúšky zariadenia s materiálom, zo dňa 12.10.2007, predávací protokol zo dňa 

24.10.2007, prehlásenie o zhode pre Plniacu hubicu PH4. 

26. Prehlásenie o zhode pre technické zariadenie – filter TLF15 D1500-6/9 VZ, vyr.č.: R1068, 

správu o revízií elektrického zariadenia – filter TLF15 D1500-6/9 VZ, vyr.č.: R1068. 

27. Doklad o zaškolení pracovníkov vykonávajúcich obsluhu Plniacej hubice PH4 zo dňa 

10.10.2007. 

28. Protokol o úspešnom komplexnom preskúšaní.  

29. Súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce v Ţiline k uvedeniu stavieb do trvalej prevádzky zo 

dňa 30.01.2008.  

30. Pre stavbu „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien Dolvap Varín“ súhlas od 

projektanta – PIO Keramoprojekt a.s. Trenčín – na realizáciu stavby bez strechy. 

 

 

Pre stavbu „Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca 

hubica na skládke granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“, v areáli spoločnosti Dolvap, 

s.r.o. Varín, Priemyselná, 013 03 Varín, inšpekcia vydala v integrovanom konaní stavebné 

povolenie č. 4854-26379/2007/Mar/770500104/Z7-SP6,SP7 zo dňa 14.08.2007.   

 

Inšpekcia v súlade so stavebným zákonom oznámila dňa 15.01.2008 účastníkom konania 

a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania a kolaudačného konania a nariadila ústne 

pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 30.01.2008. Zároveň oznámila, kde je moţné 

nahliadnuť do podkladov rozhodnutia, a ţe na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 81 ods. 

2 stavebného zákona sa neprihliada.  

 

Súčasťou konania, ktoré vykonala inšpekcia bolo kolaudačné konanie pre stavbu 

„Expedícia voľne loţeného vápna do autocisterien DOLVAP Varín“ a „Plniaca hubica na skládke 

granulovne, frakcie 0-4 mm, DOLVAP Varín“ podľa § 81 stavebného zákona. 

 

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním konanom dňa 30.01.2008 

účastníci konania a dotknuté orgány mali poslednú moţnosť uplatniť svoje pripomienky 

a námety. Ústneho pojednávania sa zúčastnili: zástupcovia prevádzkovateľa, inšpektorát práce 

a inšpekcia. Svoju neúčasť telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.  

 

O ústnom pojednávaní bol spísaný protokol v zmysle § 81a stavebného zákona, 

zaevidovaný na inšpekcii pod č. 2759-3233/2008/Kun/770500104/Z9-KRZ7,Z5. 

Na ústnom pojednávaní neboli vznesené ţiadne pripomienky. 
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Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala ţiadosť v zmysle stavebného 

zákona a zistila, ţe nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo 

ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené 

dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na uţívanie stavby. 

 

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, ţe sú splnené podmienky podľa 

stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo 

výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

 

 

P o u č e n i e 
 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

v znení neskorších predpisov moţno podať na Slovenskú inšpekciu ţivotného prostredia, 

Inšpektorát ţivotného prostredia Ţilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie 

do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto 

rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne 

právoplatnosť, jeho zákonnosť môţe byť preskúmaná súdom. 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Bágel 

riaditeľ 

 

 

Doručuje sa: 

1. DOLVAP, s.r.o., Priemyselná , 013 03 Varín – riaditeľ spoločnosti    

 

 

Dotknuté orgány – po právoplatnosti rozhodnutia: 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyola 27, 011 71 Ţilina 

3. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ţiline, Námestie poţiarnikov č.1, 010 01 Ţilina  

4. Inšpektorát práce Ţilina, Hlavná 2, 010 09 Ţilina 

 

 


